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Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Opste
O ovom uputstvu

Autorsko pravo

Zadrzavanje prava na izmene

Garancija

Sigurnost

Oznacavanje sigurnosnih
napomena

Opste

Uputstvo za ugradnju i upotrebu je sastavni deo proizvoda. Pre svih radova procitati ovo
uputstvo i uvek ga ¢uvati na dostupnom mestu. Potpuno uvaZavanje ovog uputstva je
preduslov za propisnu upotrebu i pravilno rukovanje proizvodom. Obratite paznju na sve
podatke i oznake na proizvodu.

Jezik originalnog uputstva je nemacki. Svi ostali jezici ovog uputstva su prevod
originalnog uputstva.

Autorsko pravo za ovo uputstvo za ugradnju i upotrebu zadrZava proizvodac. SadrZaji
bilo koje vrste ne smeju da se umnoZavaju, da se distribuiraju ili neovlas¢eno koriste ili
drugima daju na koris¢enje u konkurentne svrhe.

Proizvodac zadrzava sva prava da vrsi tehnicke izmene na proizvodu ili pojedinim
komponentama. KoriS¢ene ilustracije mogu odstupati od originala i sluZe kao primer za
prikaz proizvoda.

Za garanciju i trajanje garancije vaZe podaci u skladu sa vaze¢im ,,Opstim uslovima
poslovanja”. MoZete ih pronaci na adresi: www.wilo.com/legal

Svako odstupanje od toga mora da se definiSe ugovorom i u tom slucaju ¢e imati
prvenstvo.

Pravo na garanciju

Ukoliko se pridrZavate sledecih tacaka, proizvodac se obavezuje na otklanjanje svakog
kvalitativnog i konstruktivnog nedostatka:

- Nedostaci se tokom trajanja garancije u pisanom obliku prijavljuju proizvodacu.

- KoriS¢enje u skladu sa namenskom upotrebom.

- Svinadzorni uredaji su prikljuceni i ispitani pre pustanja u rad.

Iskljuéenje odgovornosti

Iskljucenje odgovornosti iskljucuje svaku odgovornost za Stetu koja je naneta licima,
materijalnu Stetu ili finansijske gubitke. Iskljuivanje sledi ukoliko je ispunjen jedan od
uslova iz sledecih tacaka:

- Nedovoljno dimenzionisanje usled manjkavih ili pogresnih informacija korisnika ili
kupca.

Nepostovanje uputstva za ugradnju i upotrebu

Nenamenska upotreba

Nepravilno skladiStenje i transport

Pogresna instalacija ili demontaza

Nepravilno odrzavanje

Neovlascena popravka

Nedostaci podloge za ugradnju

Hemijski, elektri¢ni ili elektrohemijski uticaji

Habanje

N N 2R 2R 2R N2

Ovo poglavlje sadrzi osnovna uputstva za pojedine faze tokom veka trajanja.

Nepostovanje ovih uputstava moZe da izazove sledece opasnosti:

- Ugrozavanje ljudi elektri¢nim, mehanickim i bakterioloskim uticajem, kao i
elektromagnetskim poljima

- Ugrozavanje zivotne okoline usled isticanja opasnih materija

- Materijalne Stete

- Otkazivanje vaznih funkcija proizvoda

Nepostovanje ovih uputstava moze da dovede do gubitka prava na naknadu Stete po
osnovu garancije.

Pored toga, mora se obratiti paZnja na bezbednosna uputstva u ostalim poglavljima!

U ovom uputstvu za ugradnju i upotrebu koriste se bezbednosna uputstva za

materijalnu Stetu i telesne povrede. Ova bezbednosna uputstva su razlic¢ito

predstavljena:

- Bezbednosna uputstva za telesne povrede pocinju signalnom reci ispred koje je
postavljen odgovarajuci simbol i oznacena su sivom bojom.



Sigurnost

OPASNOST

Vrsta i izvor opasnosti!
Dejstva opasnosti i uputstva za sprecavanje.

- Bezbednosna uputstva za materijalnu Stetu pocinju signalnom redi i predstavljene su
bez simbola.

OPREZ

Vrsta i izvor opasnosti!
Dejstvo ili informacije.

Signalne reéi
-~ OPASNOST!
Nepostovanje dovodi do smrti ili ozbiljnih povreda!
~ UPOZORENJE!
Nepostovanje moZe dovesti do (ozbiljnih) povreda!
- OPREZ!
Nepostovanje moZe dovesti do materijalne Stete ili potpunog ostecenja.
-~ NAPOMENA!
Korisna napomena za rukovanje proizvodom

Oznacavanja teksta
v Preduslov
1. Radni korak / nabrajanje
= Napomena /uputstvo

» Rezultat

Simboli

U ovom uputstvu se koriste sledeci simboli:

A

Opasnost od elektricnog napona

Opasnost od bakterijske infekcije

Opasnost od eksplozije

Opasnost od eksplozivne atmosfere

Opsti znak upozorenja

Upozorenje na opasnost od posekotina

Upozorenje na vruce povrsine

Upozorenje na visok pritisak

Upozorenje na visedi teret

ddddd s
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2.2 Kvalifikacija osoblja
2.3 Elektri¢ni radovi
2.4 Nadzorni uredaji

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Sigurnost n

Li€na zasStitna oprema: Nositi zastitni Slem

Li¢na zastitna oprema: Nositi zastitu za stopala
L

Li¢na zastitna oprema: Nositi zastitu za ruke

Li¢na zastitna oprema: Nositi zastitu za usta

C

Lina zaStitna oprema: Nositi zaStitne naocare

Zabranjen samostalan rad! Mora biti prisutna jos jedna osoba.

Korisna napomena

BoO©

Osoblje mora:
- Da bude informisano o lokalnim propisima za zastitu od nezgoda.
- Da procita i razume uputstva za ugradnju i upotrebu.

Osoblje mora da ima sledece kvalifikacije:

- Elektri€ni radovi: Elektri¢ne radove mora da izvodi kvalifikovani elektricar.

- Radovi na instalaciji/demontaZi: Struéno lice mora da bude obu&eno za rukovanje
svim neophodnim alatima i potrebnim materijalima za pric¢vrséivanje na postojecu
podlogu za instalaciju.

- Radovi na odrZavanju: Strucno lice mora da bude upoznato sa rukovanjem radnim
sredstvima koje koristi i njihovim odlaganjem. Pored toga struc¢no lice mora da
poseduje osnovna znanja iz oblasti masinstva.

Definicija ,,kvalifikovanog elektricara”

Kvalifikovani elektricar je osoba sa odgovaraju¢om stru¢nom obukom, znanjem i
iskustvom, koja prepoznaje opasnosti od elektri¢ne energije i u stanju je da ih spreci.

- Elektri¢ne radove mora da izvede elektricar.

- Pre svih radova proizvod iskljuciti iz elektricne mreZe i osigurati od neovlas¢enog
ponovnog ukljucenja.

Strujni priklju¢ak mora da odgovara lokalnim propisima.

Osoblje informisati o izvodenju elektri¢nog prikljucka.

Osoblje informisati o moguénostima iskljucenja proizvoda.

Moraju se postovati tehnicki podaci iz ovog uputstva za ugradnju i upotrebu, kao i
podaci na natpisnoj plocici.

Proizvod uzemljiti.

Uskladiti se sa propisima za prikljuc¢ak na elektri¢ni upravljacki uredaj.

Kada se koriste elektronska upravljanja za pokretanje (npr. soft start ili frekventni
regulator) moraju da se potuju propisi o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Ako je
potrebno, moraju se uzeti u obzir posebne mere (npr. oklopljeni kabl, filter itd.).
- Neispravan priklju¢ni kabl odmah zameniti. Konsultovati se sa sluzbom za korisnike.

VIR ZR ZR N2

N2

N2

Slededi nadzorni uredaji moraju biti postavljeni na objektu:
Strujni prekida¢

Jacina i karakteristika preklapanja strujnog prekidac¢a odgovaraju nominalnoj struji
priklju¢enog proizvoda. PridrZavati se lokalnih propisa.

Uskladiti se sa zahtevima lokalnog preduzeca za snebdevanje elektricnom energijom.



2.5

2.6

2.7

2.8

Kori$éenje fluida opasnih po Zivot

Transport

Radovi na instalaciji/demontazi

Zavreme rada

Sigurnost

Zastitni preRida¢ motora

Kod proizvoda bez utikaca na objektu planirati zastitni prekida¢ motora! Minimalni
zahtev je termicki relej/zastitni prekida motora sa kompenzacijom temperature,
diferencijalnim aktiviranjem i blokadom ponovnog ukljucivanja prema lokalnim
propisima. Za prikljucak osetljive strujne mreZe na objektu planirati ugradnju dodatnih
zastitnih uredaja (npr. relej za prenapon, relej za podnapon ili relej za otkaz faza itd.).

Prekostrujna zastitna sklopka (RCD)

Pridrzavati se propisa lokalnog preduzeca za snabdevanje elektricnom energijom!
Preporucuje se koris¢enje prekostrujne zastitne sklopke (RCD).

Kada osobe mogu da dodu u dodir sa proizvodom i provodnim te¢nostima, priklju¢ak
osigurati pomocu prekostrujne zastitne sklopke (RCD).

Pri koriscenju proizvoda u fluidima opasnim po Zivot postoji opasnost od bakterijske
infekcije! Ovaj proizvod mora temeljno da se odisti i dezinfikuje nakon demontaze i pre
dalje upotrebe. Operator mora da obezbedi sledece:
-> ZaciScenje proizvoda stavlja se na raspolaganje i nosi sledeca zastitna oprema:
— Zatvorene zastitne naocare
— Maska za zastitu disajnih organa
— Zastitne rukavice
- Osoblje mora da bude informisano o fluidu, povezanim opasnostima i pravilnom
postupanju sa njim!

- Mora da se nosi sledeca zastitna oprema:
— Zastitna obuca
— Zastitna kaciga (kod primene opreme za podizanje)

- Pritransportu proizvoda uvek treba da se hvata rucka. Nikad se ne sme vuci za strujni
napojni vod!

- Samo zakonski propisani i dozvoljeni uredaji za pricvrséivanje smeju da se koriste.

- Uredaje za pri¢vriivanje izabrati na osnovu postojecih uslova (vremenski uslovi,
potporna tacka, teret itd.).

- Uredaj za pricvriéivanje uvek pricvrstiti u potpornim tatkama (ruckaiili udica za
podizanje).

- Stabilnost opreme za podizanje tokom primene mora biti zagarantovana.

~ Jo%jedna osoba za koordinisanje mora da se ukljuci u slu¢aju potrebe (npr. slaba
vidljivost) kod upotrebe opreme za podizanje.

-> ZadrZavanje ljudi ispod viseceg tereta nije dozvoljeno. Ne smeju da se prenose iznad
radnih mesta na kojima se zadrZavaju ljudi.

- Nositi sledecu zastitnu opremu:
— ZasStitna obuca
— Zastitne rukavice za zastitu od posekotina
— Zastitna kaciga (kod primene opreme za podizanje)

- Pridrzavati se vazecih zakona i propisa o bezbednosti na radu i zastiti od nesreca na
mestu primene.

- Proizvod iskljuciti iz elektricne mreZe i osigurati od neovlas¢enog ponovnog
ukljucenja.

- Svirotirajuci delovi se moraju zaustaviti.

- U zatvorenim prostorijama treba obezbediti dovoljnu ventilaciju.

- Radi sigurnosti prilikom radova u Sahtovima i zatvorenim prostorijama mora biti
prisutna jos jedna osoba.

- Kada dolazi do sakupljanja otrovnih gasova ili gasova koji izazivaju gusenje, odmah
preduzeti mere zastite!

- Proizvod dobro ocistiti. Dezinfikovati proizvode koji su bili ugradeni u fluidima
opasnim po Zivot!

- Obezbediti da pri svim radovima na zavarivanju ili elektri¢nim uredajima ne postoji
opasnost od eksplozije.

- Nositi sledeéu zastitnu opremu:
— Zastitna obuca
— Zastita za sluh (u skladu sa zahtevima pravilnika o radu)

- Radno podrucje proizvoda nije podrucje za zadrzavanje. Prilikom rada niko ne sme da
se zadrZava u radnom podrucju.

- Operator mora odgovornim osobama odmah da prijavi svaku gresku ili nepravilnost.
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Sigurnost

- Operator mora paZzljivo da obavi iskljucivanje u slu¢aju nedostatka koji ugrozava
bezbednost, kao Sto su:
— Otkaz sigurnosnih i nadzornih uredaja
— Ostecenje delova kucista
— Ostecenje elektri¢nih uredaja
- Nikad ne poseZite u usisni nastavak. Rotacioni delovi mogu da prignjece ili odseku
ekstremitete.
- Kada se motor izroni u toku rada, kuéiSte motora moZze biti zagrejano iznad 40 °C
(104 °F).
Otvoriti sve zasune na vodovima sa usisne i potisne strane.
Obezbediti minimalni nivo vode sa zastitom od rada na suvo.
- Proizvod pod normalnim uslovima rada ima nivo zvuénog pritiska ispod 85 db(A).
Medutim, stvarni zvucni pritisak zavisi od vise faktora:
— Dubina za ugradnju
— Montaza
— Pri¢vrséivanje dodatne opreme i cevovoda
— Radna tacka
— Dubina uranjanja
- Kada proizvod radi pod propisanim uslovima rada, operator mora da izvrsi merenje
nivoa zvucnog pritiska. Pri nivou zvuénog pritisak od 85 dB(A) mora da se nosi zastita
za sluh i da se uvaZi napomena u pravilniku o radu!

N

2.9 Radovi na odrzavanju - Nositi sledecu zastitnu opremu:
— Zatvorene zastitne naocare
— ZasStitna obuca
— Zastitne rukavice za zastitu od posekotina

- Radove na odrZavanju uvek obavljati van radnog prostora / mesta postavljanja.

- Obavljati samo radove na odrzavanju koji su opisani u ovom uputstvu za ugradnju i
upotrebu.

— ZaodrZavanje i popravku smeju da se koriste samo originalni rezervni delovi
proizvodaca. Upotreba drugih delova, koji nisu originalni delovi, oslobada
proizvodaca bilo kakve odgovornosti.

- Propustanje fluida i pogonskog sredstva mora odmah da se pokupi i odloZi u skladu
sa vazecéim lokalnim direktivama.

- Alat Cuvati na predvidenim mestima.

- Po zavrietku radova ponovo moraju da se postave svi sigurnosni i nadzorni uredaji i
mora da se proveri da li pravilno funkcionisu.

Promena pogonskog sredstva

U sluaju kvara, u motoru se moZe stvoriti pritisak od viSe bara! Ovaj pritisak se

rastereCuje otvaranjem navojnih zavrtnjeva. NepaZzljivo otvoreni navojni zavrtnji mogu

da se odbace vec¢om brzinom! Da bi se izbegle povrede, pratiti sledeca uputstva:

- PridrZavati se propisanog redosleda radnih koraka.

- Navojne zavrtnje odvrtati postepeno i nikada do kraja. Cim se pritisak rastereti (¢uje
se zvizdanje ili 3utanje vazduha), prekinuti sa odvrtanjem.
UPOZORENJE! Kada se pritisak rasterecuje, moZe doci do prskanja vru¢eg pogo-
nskog sredstva. MoZe doci do opekotina! Da bi se spreile povrede, pre svih
radova pustiti da se motor ohladi do temperature okoline!

- Kada se pritisak potpuno rastereti, navojni zavrtanj odvrnuti do kraja.

2.10 Pogonska sredstva . R . L .
9 Motor se nalazi u zaptivnoj komori napunjenoj belim uljem. Pogonsko sredstvo mora da

se menja pri redovnim radovima na odrZavanju i odlaZe u skladu sa lokalnim direktivama.

2.11 Obaveze operatora - Uputstvo za ugradnju i upotrebu staviti na raspolaganje na jeziku kojim govori
osoblje.
- Obezbediti potrebnu obuku osoblja za navedene radove.
- Potrebnu zastitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi
zastitnu opremu.

- Bezbednosne i informativne oznake postavljene na proizvodu moraju uvek da budu
Citke.

- Osoblje mora da bude informisano o nacinu funkcionisanja sistema.

- Iskljuciti opasnosti od elektri¢ne struje.

- Opasne komponente u sistemu opremiti zaStitom od dodirivanja na objektu.

- Radno podrucje obeleZiti i osigurati.

- Zbog bezbednosti radnog procesa definisati raspodelu zadataka za osoblje.

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE 9



n Primena/upotreba

Deci i licima mladim od 16 godina, kao i licima sa ogranic¢enim fizickim, ¢ulnim ili
psihickim sposobnostima, zabranjen je rad sa ovim proizvodom! Neophodno je da
strucno osoblje nadzire lica ispod 18 godina!

3 Primena/upotreba

31 Namenska upotreba " .
Uronjive pumpe su pogodne za pumpanje:

- Otpadne vode sa fekalijama
- Otpadne vode (sa manjim koli¢inama peska i 3ljunka)
- Fluida sa maks. 8 % suve materije

NAPOMENA

@ Krpe za Ci$€enje i brisanje mogu da izazovu zacepljenja mehanizma za
usitnjavanje!
Da biste sprecili da krpe za ¢isc¢enje i brisanje dospeju u fluid, mehanicki prethodno
precistite dolazedi fluid.

3.2 Nenamenska upotreba

OPASNOST

Eksplozija usled pumpanja eksplozivnih fluida!

Pumpanje lakozapaljivih i eksplozivnih fluida (benzina, kerozina itd.) u njihovom
Cistom obliku najstroZe je zabranjeno. Postoji opasnost po Zivot usled eksplozije!
Pumpe nisu koncipirane za ove fluide.

OPASNOST
& Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon
demontaze i pre svih daljih radova! Opasnost po Zivot! Uvaziti podatke iz pravilnika o
radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i procita pravilnik o radu!

Uronjive pumpe ne smeju da se koriste za pumpanje:

-~ Pitke vode

- Fluida sa tvrdim sastavnim delovima (npr. drvo, metal itd.)

- Fluide sa velikim koli¢inama abrazivnih sastojaka (npr. pesak, 3ljunak)

Namenska upotreba takode uklju€uje poStovanje ovih uputstava. Svaka drugacija
primena smatra se nenamenskom.

4 Opis proizvoda

4.1 Konstrukcija . L . . .
) Uronjiva pumpa za otpadne vode sa spoljnim mehanizmom za usitnjavanje kao

potapajuci monoblok agregat za trajni reZim rada kod montaze u vlaZnom prostoru.
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Fig. 1:
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4.1.2

4.1.3
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4.2

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Pregled

Hidraulika

Motor

Zaptivanje

Materijal

Nadzorni uredaji

Opis proizvoda n

Rutka/potporna tacka
KuéiSte motora
Zaptivno kuciste
Prikljucak pritiska
Kudiste hidraulike

a U1 W N

Strujni napojni vod

Cirkulaciona hidraulika sa prikljucenim mehanizmom za usitnjavanje. Mehanizam za
usitnjavanje usitnjava primese koje mogu da se seku za transportovanje u cevovodu od
1%" ili vecem cevovodu. Prikljucak sa potisne strane je izveden u vidu horizontalnog
prirubnic¢kog spoja.

Hidraulika nije samousisna, tj. dotok fluida mora biti samostalan ili sa ulaznim pritiskom.

Kao pogon se primenjuju motori sa povrsinskim hladenjem u trofaznoj verziji. Hladenje
se vrsi okolnim fluidom. Otpadna toplota se preko kuéista motora odvodi direktno u
fluid ili okolni vazduh. Motor moZe da izranja u toku rada. Prikljucni kabl je po duZini
trajno vodootporno zaliven i ima slobodne krajeve.

Zaptivanje u odnosu na fluid i prostor motora vrsi se preko dva mehanicka zaptivaca sa
metalnim prstenovima. Zaptivna komora izmedu mehanickih zaptivaca je napunjena
medicinskim belim uljem.

- Kuciste pumpe: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

- Radno kolo: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) ili EN-GJS-500-7
(ASTM A536 70-50-05)

- Mehanizam za usitnjavanje: Abrasit/1.4034 (AISI 420C)

- Kuéidte motora: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

- Vratilo: 1.4401 (AISI 316)

- Zaptivanje sa strane motora: C/MgSiO,

- Zaptivanje sa strane fluida: SiC/SiC

~ Zaptivanje, stati¢ko: NBR (Nitril)

Pregled nadzornih uredaja:

Interni nadzorni uredaji
Prostor motora .

Namotaj motora: Limitiranje temperature .
(1-kruZna kontrola temperature)

Namotaj motora: Regulacija temperature o
(2-kruzna kontrola temperature)

Eksterni nadzorni uredaji

Zaptivna komora o

Legenda: — = ne postoji / nije moguce, o = opciono, « = serijski
Svi dostupni nadzorni uredaji moraju uvek biti prikljuceni!
Nadzor prostora motora

Nadzor prostora motora Stiti namotaj motora od kratkog spoja. Registrovanje tecnosti
se odvija preko elektroda.
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4.3

4.4

4.5

12

Rezimi rada

Pogon sa frekventnim
regulatorom

Rad u eksplozivnoj atmosferi

Opis proizvoda

Nadzor namotaja motora

Termicki nadzor motora Stiti namotaj motora od pregrevanja. Limitiranje temperature se

standardno izvodi pomocu bimetalnog senzora. Registrovanje temperature se moze

opciono izvoditi na slededi nacin:

- Pomocu PTC senzora

-~ Kao regulacija temperature
Na taj nacin je moguce registrovanje dve temperature. Ako se postigne niza
temperatura, nakon hladenja motora mozZe se ponovo automatski ukljuciti. Tek kada
se postigne visoka temperatura, mora uslediti iskljucivanje pomocu blokade
ponovnog ukljucivanja.

Eksterni nadzor zaptivne komore

Zaptivna komora opciono moZze biti opremljena spoljaSnjom Stapnom elektrodom.
Elektroda registruje ulazak fluida kroz mehanicki zaptivac na strani fluida. Preko
upravljanja pumpom moze se ukljuciti alarm ili se moze iskljuciti pumpa.

Vrsta rada S1: Trajni pogon

Pumpa moZze da radi kontinuirano pod nominalnim opterecenjem, bez prekoracenja
dozvoljene temperature.

Vrsta rada S2: Kratkotrajan rad

Maks. trajanje rada navodi se u minutima, npr. S2-15. Pauza mora trajati sve dok
temperatura masine ne odstupa vise od 2°K od temperature rashladnog sredstva.

Vrsta rada S3: Rad sa prekidima

Ova vrsta rada opisuje radni ciklus u odnosu na vreme rada i vreme mirovanja. Navedena
vrednost (npr. S3 25 %) se pri tom odnosi na vreme rada. Radni ciklus traje 10 min.

Ako su navedene dve vrednosti (npr. S3 25 %/120s), prva vrednost se odnosi na vreme
rada. Druga vrednost daje maks. vreme radnog ciklusa.

Rad na frekventnom regulatoru je dozvoljen. Prihvatite odgovarajude zahteve i obratite
paznju na njih!

Odobrenje u skladu sa standardom ATEX .
Odobrenje u skladu sa standardom FM .
Odobrenje u skladu sa standardom CSA-Ex -

Legenda: - = ne postoji/nije moguce, o = opciono, « = serijsko

Pumpe koje su dozvoljene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama moraju na
natpisnoj plocici da budu oznacene kako sledi:

- ,Ex” simbol odgovarajuceg odobrenja

- EX klasifikacija

Procitajte odgovarajuce zahteve u Ex-poglavlju o zastiti u ovom uputstvu za
upotrebu i obratite paznju na njih!

ATEX certifikat

Pumpe su pogodne za rad u podrucjima ugrozZenim eksplozijom:
-~ Grupa uredaja: Il
-~ Kategorija: 2, zona 1izona 2

Pumpe se ne smeju primenjivati u zoni 0!

FM-odobrenje

Pumpe su pogodne za rad u podrucjima ugrozenim eksplozijom:

- Klasa zastite: Explosionproof

- Kategorija: Class I, Division 1
Napomena: Kada se oZi¢enje izvodi prema Division 1, instalacija u Class I, Division 2
je takode dozvoljena.
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Opis proizvoda n

4.6 Tehnicki podaci -
Opste napomene
Datum proizvodnje [MFY] Vidi natpisnu plogicu
Mrezni prikljuak [U/f] Vidi natpisnu plogicu
Potro3nja elektri¢ne energije [P,]  Vidi natpisnu plocicu
Nominalna snaga motora [P,] Vidi natpisnu plocicu
Maks. napor pumpe [H] Vidi natpisnu plo€icu
Maks. protok [Q] Vidi natpisnu plo€icu
Nacin uklju¢ivanja [AT] Vidi natpisnu plogicu
Temperatura fluida [t] 3..40°C
Prikljucak pritiska DN 32/DN 40/Rp 1%
Klasa zastite IP68
Klasa izolacije [CI.] F (opciono: H)
Broj obrtaja [n] Vidi natpisnu plo€icu
Maks. broj ukljuivanja 50/h
Maks. dubina uranjanja [¥] 20m
DuZina kabla (standardni model) 10 m
Zastita od eksplozije ATEX, FM
Rezimi rada
Uronjeno [OTs] s1
Izronjeno [OTe] $2-30,53 25%*
* Kada se pre ponovnog ukljucivanja obezbedi potrebno hladenje motora, dozvoljen je
nacin rada S3 50 %! Da bi se obezbedilo potrebno hladenje, motor mora da bude
potpuno uklju¢en najmanje 1 minut!
Podatak o datumu proizvodnje
Datum proizvodnje se navodi u skladu sa ISO 8601: JJJJWww
-~ JJJJ = Godina
- W = Skracenica za nedelju dana
- ww = Podatak za kalendarsku nedelju
7 Natin oznatavanja Primer: Wilo-Rexa CUT GE03.25/P-T15-2-540X/P
CcuT Serija
GE Pumpa sa spoljnim mehanizmom za usitnjavanje
03 Nominalni pre¢nik prikljucka pritiska: DN 32
25 Maks. napor um
Motor sa povrsinskim hladenjem i kuciStem od sivog liva
T Verzija mreznog priklju¢ka: M = 1~, T = 3~
15 /10 = nominalna snaga motora P, u kW
2 Broj polova
5 Frekvencija mreznog prikljuc¢ka: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40 Klju€ za odredeni napon
EX odobrenje:
X Bez = bez Ex odobrenja
X = sa Ex odobrenjem
Elektricna dodatna oprema:
P Bez = sa slobodnim krajem kabla
P = sa utikacem
4.8 Opseg isporuke - Pumpa

- Kabl sa utikacem ili slobodnim krajem kabla
- Verzija za monofaznu struju sa upravljackim uredajem za kondenzator
-~ Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE 13



n Transport i skladiStenje

4.9 Dodatna oprema - DuZine kablova u fiksnim veli¢inama do 10 m (33 ft) od maks. 30 m (99 ft) u verziji za
monofaznu struju ili maks. 50 m (164 ft) u verziji za trofaznu struju
- Uredaj za ovesenje
—~ Stopa pumpe
- Stapna elektroda za kontrolu zaptivne komore
-~ Upravljanja nivoom
- Dodatna oprema za pricvrscivanje i lanci
- Upravljacki uredaji, releji i utikaci
5 Transport i skladistenje
51 Isporuka Nakon prijema isporuke, isporuka mora odmah biti proverena zbog nedostataka
(oStecenja, potpunost). Postojedi nedostaci moraju da budu zabeleZeni na dostavnoj
dokumentaciji. Osim toga, nedostaci moraju da se prijave transportnom preduzecu ili
proizvodacu jos na dan prijema. Kasnije prijavljene reklamacije nece se uzimati u obzir.
5.2 Transport

UPOZORENJE

Zadrzavanje ispod viseéih teretal

Lica ne smeju da se zadrzavaju ispod viseceg tereta! Postoji opasnost od (tekih)
povreda usled padanja delova. Teret ne sme da se vodi iznad radnih mesta na kojima
se zadrZavaju ljudi!

UPOZORENJE

L Povrede glave i stopala zbog nedostatka zastitne opreme!
Za vreme rada postoji opasnost od (teskih) povreda. Nositi slede¢u zastitnu opremu:

kaciga!

NAPOMENA

Koristiti samo tehnicki ispravnu opremu za podizanje!

Za podizanje i spustanje pumpe koristiti tehnicki ispravnu opremu za podizanje.
Osigurati da pumpa ne moZe da se zaglavi prilikom podizanja i spustanja. Maks.
dozvoljena nosivost opreme za podizanje se nikada ne sme prekoraciti! Opremu za
podizanje pre koriS¢enja proveriti u pogledu besprekornog funkcionisanja!

Q + Zastitna obuca
+ Ako se primenjuje sredstvo za podizanje, dodatno mora da se nosi zastitna

OPREZ

NavlaZena pakovanja mogu da se pocepaju!

Proizvod bez zastite moZe da padne na pod i da se oSteti. PaZljivo podignite
navlazena pakovanja i odmah ih zamenite!

Da se pumpa tokom transporta ne bi oStetila, ambalazu ukloniti tek na mestu ugradnje.
Koris¢ene pumpe za otpremu moraju biti zapakovane u izdrZljivim, nepropusnim i
dovoljno velikim plasti¢nim kesama.

Osim toga, moraju se postovati sledece tacke:
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Fig. 2: Potporna tacka

5.3 Skladistenje

72\

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Transport i skladiStenje

UvaZavati vaZele nacionalne propise o bezbednosti.

Koristiti zakonski propisane i dozvoljene uredaje za pricvrscivanje.

~ Uredaje za pri¢vricivanje izabrati na osnovu postojecih uslova (vremenski uslovi,
potporna tacka, teret itd.).

- Uredaj za pricvrscivanje pricvrstiti samo u potpornoj tacki. Pricvrséenje mora da se

obavi pomocu karike.

Koristiti sredstva za podizanje dovoljne nosivosti.

Stabilnost opreme za podizanje tokom primene mora biti zagarantovana.

Jo$ jedna osoba za koordinisanje mora da se ukljuci u slu¢aju potrebe (npr. slaba

vidljivost) kod upotrebe opreme za podizanje.

N

N2

OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon
demontaze i pre svih daljih radova! Opasnost po Zivot! Uvaziti podatke iz pravilnika o
radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i procita pravilnik o radu!

UPOZORENJE

Sa ugradenim mehanizmom za usitnjavanje: ostre ivice na reznoj ploci i
rotirajucem secivu!

Mehanizam za usitnjavanje moZe da odsece ekstremitete! Nosite zastitne rukavice
koje Stite od posekotina i ne stavljajte ruke u mehanizam za usitnjavanje!

OPREZ

Ostecenje mehanizma za usitnjavanje usled razletanja predmeta!
Tvrdi predmeti mogu da oStete mehanizam za usitnjavanje! Prilikom skladiStenja
pazite da nikakvi predmeti ne udaraju u mehanizam za usitnjavanje.

OPREZ

Havarija usled prodora viage

Prodor vlage u strujni napojni vod oStecuje strujni napojni vod i pumpu! Kraj strujnog
napojnog voda se nikad ne sme uranjati u te¢nost i mora da bude dobro zatvoren
tokom skladistenja.

Nove isporucene pumpe mogu da se skladiste godinu dana. Za skladiStenje duze od
godinu dana konsultujte se sa sluzbom za korisnike.

Za skladistenje se moraju postovati sledece tacke:

~ Bezbedno postavite pumpu u uspravnom poloZaju (vertikalno) na ¢vrstu podlogu i
pricvrstite je tako da ne moze da padne ili isklizne!

- Maks. temperatura skladidtenja iznosi od -15 °C do +60 °C (5 do 140 °F) pri maks.
vlaznosti vazduha od 90 %, bez kondenzacije. Preporucuje se skladiStenje zasticeno
od mraza pri temperaturama od 5 °C do 25 °C (41 do 77 °F) sa relativnom vlaZzno$¢u
vazduha od 40 % do 50 %.

- Pumpu ne skladistiti u prostorijama u kojima se izvodi zavarivanje. Nastali gasovi,
odnosno zracenja, mogu da nagrizaju elastomerne delove i premaze.

- Usisni prikljucak i prikljucak pritiska dobro zatvoriti.

Strujne napojne vodove zastititi od savijanja i oStecenja.

- Pumpu zastititi od direktnog suncevog zracenja i toplote. Prevelika toplota moze da
dovede do oStecenja na radnim kolima i premazima!

N2
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Instalacija i elektri¢no

povezivanje
Kvalifikacija osoblja

Nacini postavljanja

Obaveze operatora

Ugradnja

Instalacija i elektri¢no povezivanje

- Elastomerni delovi i premazi podleZu prirodnoj krtosti. Pri skladistenju duzem od
6 meseci konsultujte se sa sluzbom za korisnike.

Nakon skladiStenja pumpu ocistiti od prasine i proveriti da li su premazi oSteceni.
Ostecene premaze popraviti pre dalje upotrebe.

- Elektri¢ni radovi: Elektricne radove mora da izvodi kvalifikovani elektricar.

- Radovi na instalaciji/demontaZi: Stru€no lice mora da bude obu&eno za rukovanje
svim neophodnim alatima i potrebnim materijalima za pri¢vrscivanje na postojecu
podlogu za instalaciju.

- Vertikalna stacionarna montaZa u vlaznom prostoru sa uredajem za ovesenje
- Vertikalna prenosiva montaza u vlaznom prostoru sa stopom pumpe

Slededi nacini montaZe nisu dozvoljeni:
- MontaZa na suvom
- Horizontalna montaza

-> Postovati lokalne propise o sprecavanju nesreca i propise o bezbednosti strucnih
udruZenja.

- Uvaziti sve propise za rad sa teskim i viseéim teretima.

-> Zastitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi zastitnu
opremu.

- Zarad tehnoloskih postrojenja za otpadne vode uvaZziti lokalne propise o tehnologiji
otpadne vode.

-~ Izbegavati skokove pritiska!
U slucaju duZih cevi pod pritiskom sa izrazitim profilom terena mogu da se jave
skokovi pritiska. Ovi skokovi pritiska mogu da dovedu do uniStavanja pumpe!

- U zavisnosti od radnih uslova i dimenzija Sahta osigurati vreme hladenja motora.

- Da bi se omogucilo bezbedno i funkcionalno zadovoljavajuce pricvrséenje,
konstrukcija i temelj moraju da imaju dovoljnu ¢vrstocu. Za pripremu i prikladnost
konstrukcije/temelja odgovoran je operator!

- Proveriti da li je postojeca projektna dokumentacija (planovi montaZze, verzija radnog
prostora, uslovi dotoka) kompletna i ispravna.

OPASNOST

Opasnost od smrtonosnih povreda usled opasnog samostalnog rada!

Radovi u Sahtovima i uzanim prostorima, kao i radovi sa opasnosc¢u od pada su opasni
radovi. Ovi radovi ne smeju da se izvode kao samostalni rad! Radi sigurnosti mora biti
prisutna jos jedna osoba.

UPOZORENJE

Povrede ruku i stopala zbog nedostatka zastitne opreme!
Za vreme rada postoji opasnost od (te3kih) povreda. Nositi slede¢u zastitnu opremu:

« Zastitne rukavice za zastitu od posekotina
+ Zastitna obuca

+ Ako se primenjuje sredstvo za podizanje, dodatno mora da se nosi zastitna
kaciga!

NAPOMENA

Koristiti samo tehnicki ispravnu opremu za podizanje!

Za podizanje i spustanje pumpe koristiti tehnicki ispravnu opremu za podizanje.
Osigurati da pumpa ne moZe da se zaglavi prilikom podizanja i spustanja. Maks.
dozvoljena nosivost opreme za podizanje se nikada ne sme prekoraciti! Opremu za
podizanje pre koriS¢enja proveriti u pogledu besprekornog funkcionisanja!
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NAPOMENA
@ Izranjanje motora u toku rada

Kada motor izroni u toku rada, pridrZavati se podataka za ,Izronjeni nacin rada”! Da
bi se obezbedilo neophodno hladenje motora za trajni reZim rada, motor potpuno
uroniti pre ponovnog ukljucivanja!

- Radni prostor/mesto postavljanja pripremiti na sledeéi nacin:
— Cisto, otid¢eno od grubih netisto¢a
— Suvo
— ZasSticeno od mraza

Dekontaminirano

- Kada dolazi do sakupljanja otrovnih gasova ili gasova koji izazivaju gusenje, odmah
preduzeti mere zastite!

- Za podizanje, spustanje i transport pumpe koristiti rucku. Pumpu nikada ne nositi niti
vuci za strujni napojni vod!

- Mora da postoji moguénost bezopasnog montiranja opreme za podizanje. Mesto za
skladistenje, kao i radni prostor/mesto postavljanja moraju biti dostupni pomoéu
opreme za podizanje. Mesto za odlaganje mora da ima €vrstu podlogu.

- Uredaj za dizanje i prenos tereta pricvrstiti karikom na rucki. Upotrebljavati samo
uredaje za pricvricivanje koji su dozvoljeni gradevinsko-tehnickim propisima.

= PoloZeni strujni napojni vodovi moraju da omogucavaju rad bez opasnosti. Proveriti
da li su poprecni presek kabla i duzina kabla dovoljni za izabrani nacin polaganja.

- Prilikom upotrebe upravljackih uredaja mora da se obrati paznja na odgovarajucu IP
klasu. Upravljacki uredaj mora da se instalira tako da bude zasticen od preplavljivanja
i izvan podrucja ugrozenih eksplozijom!

- Da bi se sprecio unos vazduha u fluid, za dotok koristiti usmerivacki ili odbojni lim.
Uneti vazduh moZe da se nakupi u cevovodnom sistemu i da dovede do
nedozvoljenih radnih uslova. Prodore vazduha otkloniti preko uredaja za odusivanje!

- Rad pumpe na suvo je zabranjen! Spreciti prodore vazduha u kudéiste hidraulike ili u
cevovodni sistem. Minimalni nivo vode nikad ne prekoracivati. Preporucuje se
ugradnja zastite od rada na suvo!

6.4.1 Napomene za rad dupleks pumpe Kada se u radnom prostoru koristi viSe pumpi moraju da se odrzavaju minimalna

odstojanja izmedu pumpi i od zida. Odstojanja se razlikuju u zavisnosti od vrste sistema:
promenljivi reZim ili paralelni rad.

d Precnik kucista hidraulike

Minimalno odstojanje:

A, - promenljivi rezim: min. 0,3 x d
- paralelnirad: min. 1 x d
Odstojanje potisnih cevi

A, - promenljivi rezim: min. 1,5 x d
- paralelnirad: min. 2 x d

Fig. 3: Minimalna odstojanja

6.4.2 Radovi na odrzavanju Nakon skladistenja duZeg od 6 meseci, pre ugradnje proveriti ulje u zaptivnoj komori:

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE 17
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+/- Navojni zavrtanj zaptivne komore

v Pumpa nije ugradena.

Aj/
a U v Pumpa nije prikljuena na strujnu mrezu.
v Zastitna oprema je postavljena!

1. Pumpu odloziti horizontalno na ¢vrstu podlogu. Navojni zavrtanj je okrenut prema
gore. UPOZORENJE! Opasnost od prignjecenja ruku. Obezbediti da pumpa ne
moze da padne ili isklizne!

2. Navojni zavrtanj odvrnuti.

y 3. Postaviti odgovarajuci rezervoar za prihvatanje pogonskog sredstva.
+ -
4. IspuStanje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut
—] nadole.
1/ 5. Provera pogonskog sredstva:
Fig. 4: Provera ulja = Kada je pogonsko sredstvo Cisto, ponovo ga iskoristiti.

= Kada je pogonsko sredstvo zaprljano (crno), napuniti novo pogonsko sredstvo.
Staro pogonsko sredstvo odloZiti u skladu sa lokalnim propisima!

= Kada u pogonskom sredstvu ima metalnih opiljaka, obavestiti sluzbu za
korisnike!

6. Punjenje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut
nagore. Pogonsko sredstvo napuniti kroz otvor.

= PridrZavati se podataka o vrsti i koli¢ini pogonskog sredstva! Pri ponovnom
koris¢enju pogonskog sredstva takode mora da se proveri koli¢ina i prilagodi
po potrebi!
7. Ocistiti navojni zavrtanj, postaviti novi zaptivni prsten i ponovo navrteti. Maks.
startni moment pritezanja: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

6.4.3 Stacionarna montaza u vlaznom
prostoru

NAPOMENA

@ Problemi pumpanja zbog suviSe niskog nivoa vode
Kada je nivo fluida suviSe nizak, moZe doci do razdvajanja protoka. Ostatak moZe
dovesti do stvaranja vazdus$nih jastuka, Sto dovodi do nedozvoljenih radnih
postupaka u hidraulici. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da doseZe do gornje
ivice kucista hidraulike!

Kod montaZe u vlaZznom prostoru pumpa se instalira u fluidu. Zbog toga je neophodno
da se u Saht instalira uredaj za ovesenje. Uredaj za ovesSenje se prikljucuje sa potisne
strane cevovodnog sistema na objektu, dok se sa usisne strane prikljucuje pumpa.
Priklju¢eni cevovodni sistem mora da bude samonoseci. Uredaj za oveSenje ne sme da
podupire sistem cevovoda!

OPREZ! Kada se motor izroni u toku rada, odrZavati reZim rada za izronjeni pogon
(52-30, S3 25 %*)!

* Kada se pre ponovnog ukljucivanja obezbedi potrebno hladenje motora, dozvoljen je
nacin rada S3 50 %! Da bi se obezbedilo potrebno hladenje, motor mora da bude
potpuno uklju¢en najmanje 1 minut!
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Fig. 5: Stacionarna montaza u vlaznom
prostoru

6.4.4 Mobilna montaza u vlaznom
prostoru

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Instalacija i elektricno povezivanje

Radni koraci
1 Uredaj za ovesenje
2 Nepovratni ventil
3 Stop ventil
4 Cevi za vodenje (postaviti na objektu)
5 Oprema za podizanje
6 Potporna tacka opreme za podizanje

ReZim rada u izronjenom stanju: Obratiti paZnju na podatke sa natpisne

S* v
plocice!

v’ Radni prostor/mesto postavljanja je pripremljeno za instalaciju.
v Uredaj za ovesenje i cevovodni sistem su instalirani.

v Pumpa je pripremljena za rad na uredaju za ovesenje.
1. Opremu za podizanje pricvrstiti uz pomoc karike na potpornu tacku pumpe.

2. Pumpu podignuti, zakrenuti iznad otvora Sahta i vode¢u kandZu postepeno spustiti
u cev za vodenje.

3. Pumpu spustati dok ne nalegne na uredaj za ovesenje i automatski se poveZze.
OPREZ! Prilikom spus$tanja pupme strujne napojne vodove drzati lagano zate-
gnuto!

4. Uredaj za pri¢vrséivanje odvojiti od sredstva za podizanje i na izlazu Sahta osigurati
od pada.

5. Strujne napojne vodove elektricari moraju da poloZe u Saht i da ih stru¢no izvedu iz
Sahta.

» Pumpa je instalirana, pa elektri¢ari mogu da izvedu elektric¢no prikljucivanje.

UPOZORENJE

Opasnost od opekotina na vrué¢im povr$inama!
Kuciste motora u toku rada moZe da se zagreje. MoZe doci do opekotina. Pustiti da
se pumpa posle iskljucivanja ohladi do temperature okoline!

UPOZORENJE

Razdvajanje potisnog creva!
Razdvajanje, odn. izbijanje potisnog creva moZe da prouzrokuje (teke) povrede.
Potisno crevo bezbedno pricvrstiti na odvod! Izbegavati presavijanje potisnog creva.

NAPOMENA

Problemi pumpanja zbog suvise niskog nivoa vode

Kada je nivo fluida suviSe nizak, moZe dodi do razdvajanja protoka. Ostatak moze
dovesti do stvaranja vazdus$nih jastuka, Sto dovodi do nedozvoljenih radnih
postupaka u hidraulici. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da dosezZe do gornje
ivice kucista hidraulike!

Za prenosnu montazu pumpa mora da bude opremljena stopom pumpe. Stopa pumpe
obezbeduje minimalno rastojanje od tla u usisnom podrucju i omogucava stabilnost na
¢vrstoj podlozi. Na taj nacin je kod ovog nacina montaze omoguceno proizvoljno
pozicioniranje u radnom prostoru /na mestu postavljanja. Da bi se izbeglo tonjenje u
mekane podloge, na mestu postavljanja moraju da se koriste tvrde podloske. Potisno
crevo se prikljuCuje sa potisne strane. Pumpa mora da se ucvrsti za tlo u slucaju duzeg
vremena rada. Time se sprecavaju vibracije i obezbeduje miran hod sa neznatnim
habanjem.

OPREZ! Kada se motor izroni u toku rada, odrZavati reZim rada za izronjeni pogon
(S52-30, S3 25 %*)!
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Fig. 6: Prenosna montaza u vlaznom prostoru

6.4.5

6.4.6
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Upravljanje nivoom

Zastita od rada na suvo

Instalacija i elektri¢no povezivanje

* Kada se pre ponovnog ukljucivanja obezbedi potrebno hladenje motora, dozvoljen je
nacin rada S3 50 %! Da bi se obezbedilo potrebno hladenje, motor mora da bude
potpuno uklju¢en najmanje 1 minut!

Radni koraci
1 Stopa pumpe
2 Cevno koleno sa priklju¢kom za crevo ili Storz-fiksnom spojnicom
3 Storz-crevna spojnica
4 Potisno crevo
5 Oprema za podizanje
6 Potporna tacka

ReZzim rada u izronjenom stanju: Obratiti paZnju na podatke sa natpisne

S*
plocice!
v Stopa pumpe je montirana.

v Pripremljen prikljucak pritiska: Cevno koleno sa prikljuckom za crevo ili cevno
koleno sa Storz priklju¢kom je montirano.

. Opremu za podizanje pricvrstiti uz pomoc¢ karike na potpornu tacku pumpe.
. Pumpu podignuti i postaviti na predvideno radno mesto (3aht, jama).

. Pumpu odloZiti na ¢vrstu podlogu. OPREZ! Tonjenje mora da se spreci!

= W N

. Crevo pod pritiskom poloZiti i pri¢vrstiti na navedenom mestu (npr. na odvodu).
OPASNOST! Razdvajanje ili izbijanje potisnog creva moze da prouzrokuje (teske)
povrede! Potisno crevo bezbedno pricvrstiti na odvod.

5. Strujni napojni vod poloZiti na stru¢an nacin. OPREZ! Strujni napojni vod se ne sme
ostetiti!

» Pumpa je instalirana, pa elektri¢ari mogu da izvedu elektri¢no prikljucivanje.

OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pogresne instalacije!

Ako je upravljanje nivoom instalirano u okviru podrucja ugrozenom eksplozijom,
prikljucite signalizator preko Ex-razdvojnog releja ili Zener barijere. U slucaju
pogresnog prikljucivanja nastaje opasnost od eksplozije! Elektricar treba da izvede
proces prikljucivanja.

Pomocu upravljanja nivoom se odreduju aktuelni nivoi punjenja i pumpa se u zavisnosti

od nivoa punjenja automatski ukljucuje i isklju€uje. Snimanje nivoa se vrsi pomocu

razli¢itih tipova senzora (plivaju¢eg prekidaca, merenjem pritiska i ultrazvuénim

merenjem ili elektrodama). Pri koris¢enju upravljana nivoom postovati sledece tacke:

- Plivajudi prekida¢ moze slobodno da se krece!

- Nivo vode nikad ne sme da padne ispod minimalnog dozvoljenog nivoa vode!

- Maksimalan broj uklju¢ivanja nikada ne sme da se prekoraci!

- U slucaju jakih oscilacija nivoa punjenja preporucuje se upravljanje nivoom sa dve
merne tacke. Tako mogu da se ostvare vece razlike ukljucivanja.

Zastita od rada na suvo mora da spreci rad pumpe bez fluida i prodor vazduha u
hidrauliku. Za to je neophodno da se minimalno dozvoljeni nivo punjenja odredi uz
pomo¢ davaca signala. Cim se dostigne navedena grani¢na vrednost, mora da usledi
iskljucivanje pumpe uz izdavanje odgovarajueg signala. Zastita od rada na suvo moze
da prosiri postojeca upravljanja nivoom za dodatnu mernu tacku ili da radi kao
samostalni uredaj za iskljucivanje. U zavisnosti od bezbednosti postrojenja, ponovno
uklju¢enje pumpe moZze da se izvrSi automatski ili ru¢no. Za optimalnu radnu
bezbednost preporucuje se ugradnja zastite od rada na suvo.
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6.5 Elektricno povezivanje

6.5.1 Osigura¢ sa mreZne strane

6.5.2 Radovi na odrZavanju

6.5.2.1 Provera otpora izolacije namotaja
motora

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Instalacija i elektricno povezivanje n

OPASNOST

Opasnost po zivot usled elektricne struje!
Nepravilno postupanje pri elektricnim radovima dovodi do smrti usled elektricnog
udara! Elektri¢ne radove moraju da izvode elektricari u skladu sa lokalnim propisima.

OPASNOST
Opasnost od eksplozije usled pogresnog prikljuéivanja!

+ Uvek izvodite elektri¢no prikljucivanje pumpe izvan eksplozivnog podrucja. Ako
se mora izvesti prikljucivanje u okviru eksplozivnog podrucja, sprovedite to u
kuéistu koje ima ex-odobrenje (ProtivpoZarna zastita po standardu
DIN EN 60079-0)! U slu¢aju nepostovanija, postoji opasnost po Zivot usled
eksplozije!

+ Kada postoji poseban zastitni provodnik, prikljuciti ga na oznacenu stezaljku za
uzemljenje. Postavite stezaljku za uzemljenje na oblast dovoda struje. Za
poseban prikljucak za zastitni provodnik neophodno je da se koristi poprecni
presek kabla u skladu sa lokalnim propisima.

+ Elektricar treba da izvede proces prikljucivanja.

» Za elektricno prikljucivanje obratite paznju na dodatne informacije u Ex-
poglavlju o zastiti u ovom uputstvu za upotrebu!

= Mrezni priklju¢ak mora da odgovara podacima sa natpisne plocice.

- Napajanje za trofazne motore sa desnim obrtnim poljem sa mreZne strane.

- Prikljucni kabl poloziti u skladu sa lokalnim propisima i povezati prema rasporedu
Zica.

- Prikljuciti nadzorne uredaje i proveriti funkcionisanje.

-~ Uzemljenje izvesti propisno u skladu sa lokalnim propisima.

Strujni prekidac

Jacina i karakteristika preklapanja strujnog prekidac¢a odgovaraju nominalnoj struji
priklju¢enog proizvoda. Pridrzavati se lokalnih propisa.

Zastitni prekidac motora

Kod proizvoda bez utikaca na objektu planirati zastitni prekida¢ motora! Minimalni
zahtev je termicki relej/zastitni prekida motora sa kompenzacijom temperature,
diferencijalnim aktiviranjem i blokadom ponovnog ukljucivanja prema lokalnim
propisima. Za priklju¢ak osetljive strujne mreZe na objektu planirati ugradnju dodatnih
zastitnih uredaja (npr. relej za prenapon, relej za podnapon ili relej za otkaz faza itd.).

Prekostrujna zastitna sklopka (RCD)

Pridrzavati se propisa lokalnog preduzeca za snabdevanje elektricnom energijom!
Preporucuje se koris¢enje prekostrujne zastitne sklopke (RCD).

Kada osobe mogu da dodu u dodir sa proizvodom i provodnim te¢nostima, prikljucak
osigurati pomocu prekostrujne zastitne sklopke (RCD).

Pre ugradnje obaviti sledece radove odrzavanja:

- Provera otpora izolacije namotaja motora.

— Provera otpornosti temperaturnog senzora.

~ Provera otpornosti Stapne elektrode (opciono dostupna).

Kada izmerene vrednosti odstupaju od zadatih vrednosti:
- Vlaga je prodrla u motor ili prikljucni kabl.
- Nadzorni uredaj je u kvaru.

U slucaju greske, konsultovati se sa sluzbom za korisnike.
Otpor izolacije proveriti pomo¢u uredaja za merenje izolacije (jednosmerni merni napon

je 1000 V). PridrZavati se sledecih vrednosti:
- Kod prvog pustanja u rad: Otpor izolacije ne sme da bude manji od 20 MQ.
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- Kod ostalih merenja: Vrednost mora biti vec¢a od 2 MQ.

6.5.2.2 Provera otpornosti

Otpornost temperaturnog senzora proveriti pomo¢u ommetra. Moraju se poStovati
temperaturnog senzora

sledece merne vrednosti:

- Bimetalni senzor: Merna vrednost = 0 Ohm (prolaz).

- PTC senzor (termootpornik): Merne vrednosti zavise od broja ugradenih senzora.
PTC senzor ima termootpornik od 20 do 100 Ohm.
— U slucaju tri senzora u seriji merne vrednosti se krecu izmedu 60 i 300 Ohm.
— U sluéaju €etiri senzora u seriji merne vrednosti se kre¢u izmedu 80 i 400 Ohm.

6.5.2.3 Provera otpornosti Stapne
elektrode za kontrolu zaptivne
komore

Otpornost elektrode proveriti pomoc¢u ommetra. Izmerena vrednost mora da se krece
prema ,beskonacnosti”. Kod vrednosti < 30 kOhm postoji voda u ulju, izvrsiti zamenu
ulja!

6.5.3 Prikljucak monofaznog motora Verzija za monofaznu struju je opremljena slobodnim krajem kabla. Prikljuivanje na
strujnu mreZu obavlja se prikljucivanjem strujnih dovoda u upravljackom uredaju.
Elektri¢no priklju€ivanje mora uvek da izvede elektricar!

NAPOMENA! Pojedinacne Zice su prikazane na osnovu plana priklju¢aka. Nemojte
odsecati Zice! Nema daljih uputstava izmedu opisa Zica i plana prikljucaka.

PE N L 20 21 DK Zica Naziv Stezaljka
= ™M — ~ e}
j.f 1,2 20,21 Nadzor namotaja motora
(=)}
T S S R R u1/z1 L
: ST : 4 U2 N v
".'_l 5 Z2 Prikljucak za startni i pogonski kondenzator
T T S ey e e————
6 DK Nadzor prostora motora
@[ R|" ST ™ |7 |™ |© Zzelena/iuta(gn-ye) PE Uzemljenje
> /\S

T

Fig. 7: Sema prikljucivanja monofaznog motora

6.5.4 Prikljucak trofaznog motora Trofazna verzija je opremljena kablovima sa slobodnim krajevima. Prikljucivanje na

strujnu mreZu obavlja se priklju¢ivanjem strujnih dovoda u upravljackom uredaju.
Elektri¢no prikljuéivanje mora uvek da izvede elektricar!

Za pravilan smer obrtanja mora da postoji desno obrtno polje.

NAPOMENA! Pojedinacne Zice su prikazane na osnovu plana prikljuéaka. Nemojte
odsecati Zice! Nema daljih uputstava izmedu opisa Zica i plana prikljuaka.
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Fig. 9: Plan prikljucivanja: Direktno startovanje,
PTC senzor

6.5.5 Priklju¢ivanje nadzornih uredaja

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE
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Zila Naziv
1,2 20,21
B U

4 V

5 W

6 DK

Zelena/Zuta (gn-ye) PE

Zila Naziv
1,2 10,11
3 U

4 \

5 W

6 DK

Zelena/Zuta (gn-ye) PE

Stezaljka

Nadzor namotaja motora
L1

L2

L3

Nadzor prostora motora

Uzemljenje

Stezaljka

Nadzor namotaja motora
L1

L2

L3

Nadzor prostora motora

Uzemljenje

Tacni podaci za prikljuivanje i verziju uredaja za nadzor Cete procitati u prilozenom
planu priklju¢aka. Elektri¢no priklju€ivanje mora uvek da izvede elektricar!

NAPOMENA! Pojedinacne Zice su prikazane na osnovu plana prikljuéaka. Nemojte
odsecati Zice! Nema daljih uputstava izmedu opisa Zica i plana prikljuaka.

OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pogresnog prikljuéivanja!

Ako nadzorni uredaji nisu pravilno prikljuceni, onda prilikom primene u podrucju
ugrozenog eksplozijom postoji opasnost po zivot od eksplozije! Elektricar treba da
izvede proces prikljucivanja. U toku primene u okviru podrucja ugrozenih

eksplozijom vazi:

« Prikljucite termicki nadzor motora preko releja za uporedenje vrednosti!

+ Iskljucivanje preko ogranicenja temperature mora da bude izvrSeno blokadom
ponovnog iskljucivanja! Tek kada ukljucite dugme za deblokadu moguce je

ponovno ukljucenje!

- Prikljucite spoljadnje elektrode (npr. kontrola zaptivne komore) preko releja za
uporedenje vrednosti sa osiguranim strujnim kolom!

+ Obratite paznju na ostale informacije u ex-poglavlju o zastiti u dodatku ovog

uputstval

Pregled nadzornih uredaja:
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6.5.5.1 Nadzor prostora motora (samo
kod motora P 13)

6.5.5.2 Nadzor namotaja motora

24

Instalacija i elektricno povezivanje

Interni nadzorni uredaji

Prostor motora .

Namotaj motora: Limitiranje temperature .
(1-kruZna kontrola temperature)

Namotaj motora: Regulacija temperature o
(2-kruZzna kontrola temperature)

Eksterni nadzorni uredaji

Zaptivna komora o

Legenda: — = ne postoji / nije moguce, o = opciono, « = serijski

Svi dostupni nadzorni uredaji moraju uvek biti prikljuceni!

Prikljucite elektrode preko releja za uporedenje vrednosti. U tu svrhu se preporucuje
relej ,NIV 101/A”. Vrednost praga iznosi 30 kQ.

DK  Prikljucak zaelektrode

Kada se postigne vrednost praga, mora da usledi isklju¢ivanje!

Sa biometalnim senzorom

Bimetalni senzori prikljuciti direktno na upravljacki uredaj ili preko releja za uporedenje
vrednosti.
PrikljuZne vrednosti: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos @ = 1

Oznacavanje Zica za bimetalni senzor

Limitiranje temperature

20,21 Prikljucak za bimetalni senzor

Regulacija i ogranicenje temperature

21 Priklju€ak za visoku temperaturu

20 Sredniji prikljucak

22 Priklju¢ak za nisku temperaturu

Sa PTC senzorom

Prikljucite PTC senzor preko releja za uporedenje vrednosti. U tu svrhu se preporucuje
relej ,,CM-MSS”. Vrednost praga je unapred podesena.

Oznacavanje Zica za PTC senzor

Limitiranje temperature

10,11 Priklju¢ak za PTC senzor

Regulacija i ogranicenje temperature

11 Prikljucak za visoku temperaturu

10 Srednji prikljucak

12 Priklju¢ak za nisku temperaturu

Rezim iskljucivanja u toku regulacija i ogranicenja temperature

U zavisnosti od verzije termickog nadzora motora, pri postizanju vrednosti praga mora
da usledi slededi reZim iskljucivanja:
- Limitiranje temperature (1 temperaturni krug):

Kada se postigne vrednost praga, mora da usledi iskljucivanje.

- Regulacija i ograni¢enje temperature (2 temperaturna kruga):
Kada se postigne vrednost praga za ogranicenje niske temperature, moZze da se izvrsi
isklju¢ivanje sa automatskim ponovnim uklju¢ivanjem. Kada se postigne vrednost
praga za ogranicenje visoke temperature, moze da se izvrsi iskljuivanje sa ru¢nim
ponovnim ukljucivanjem.
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6.5.5.3

6.5.6

6.5.6.1

6.5.6.2

6.5.6.3

6.5.7

7.1

7.2

7.3

Nadzor zaptivne komore
(eksterna elektroda)

Pode$avanje zastite motora

Direktno startovanje

Pokretanje zvezda-trougao

Meko startovanje

Pogon sa frekventnim
regulatorom

Pustanje urad

r

Kvalifikacija osoblja

Obaveze operatora

Kontrola smera obrtaja (samo kod
trofaznih motora)

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Pustanje u rad

Obratite paZnju na ostale informacije u poglavlju o Ex zastiti u dodatku!

Prikljucite eksternu elektrodu preko releja za uporedenje vrednosti. U tu svrhu se
preporucuje relej ,NIV 101/A”. Vrednost praga iznosi 30 kQ.

Kada se postigne vrednosti praga, mora da usledi upozorenje ili iskljucivanje.

OPREZ

Priklju¢ak za kontrolu zaptivne komore
Kada se pri dostizanju vrednosti praga pojavi samo upozorenje, prodor vode u pumpu
moze da prouzrokuje potpuno oStecenje. Uvek se preporucuje iskljucivanje pumpe!

Zastita motora mora da se podesi u zavisnosti od izabrane vrste startovanja.

U slu¢aju punog opterecenja, zastitu motora podesiti na nominalnu struju (vidi natpisnu
plo€icu). U reZimu delimi¢nog optereéenja preporuluje se pode3avanje zastitnog
prekidaca motora na 5 % iznad izmerene struje u radnoj tacki.

Podesavanje zastite motora zavisi od instalacije:

- Motorna zastita instalirana u grani motora: Zastitu motora podesite na
0,58 x odredene struje.

- Zastita motora instalirana u mreZznom vodu: Zastitu motora podesiti na odredenu
struju.

Vreme startovanja pri uklju€ivanju u zvezdu sme da iznosi maks. 3 s.

U slu¢aju punog opterelenja, zaStitu motora podesiti na nominalnu struju (vidi natpisnu

ploticu). U reZimu delimi¢nog opterecenja preporucuje se podesavanje zastitnog

prekidaca motora na 5 % iznad izmerene struje u radnoj tacki. Osim toga, postovati

sledece tacke:

- Potrosnja struje mora uvek da bude u okviru nominalne struje.

- Dovod i odvod iskljuciti u roku od 30 s.

~ Da bi se izbegla disipacija snage za vreme rada, elektronski pokretac (soft starter)
premostiti kada se postigne normalan rezim rada.

Rad na frekventnom regulatoru je dozvoljen. Prihvatite odgovarajuée zahteve i obratite
paznju na njih!

UPOZORENJE

Povrede stopala zbog nedostatka zastitne opreme!
Za vreme rada postoji opasnost od (tekih) povreda. Nositi zastitnu obuéu!

- Elektri¢ni radovi: Elektri¢ne radove mora da izvodi kvalifikovani elektricar.
- Rukovanje/upravljanje: Rukovaoci moraju da budu informisani o natinu
funkcionisanja kompletnog sistema.

— Staviti na raspolaganje uputstva za ugradnju i upotrebu uz pumpuili na za to
predvidenom mestu.

— Staviti na raspolaganje uputstva za ugradnju i upotrebu na jeziku kojim govori
osoblje.

- Obezbediti da je sve osoblje proc€italo i razumelo uputstva za ugradnju i upotrebu.

- Svi sigurnosni uredaji i prekidaci za isklju¢ivanje u sluc¢aju nuzde su aktivni i ispitani
na besprekornu funkciju.

-~ Pumpa je pogodna za primenu u zadatim uslovima rada.

Pumpa je fabricki ispitana i podeSena na pravilan smer obrtanja za desno obrtno polje.
Priklju¢ivanje je izvrSeno prema podacima navedenim u poglavlju ,,Elektricno
povezivanje”.
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7.4

7.5

26

Rad u eksplozivnoj atmosferi

Pre ukljuivanja

Pustanje u rad

Provera smera obrtanja

Elektricar proverava smer obrtanja na mreznom priklju¢ku pomocu uredaja za ispitivanje
obrtnog polja. Za pravilan smer obrtanja mora da postoji desno obrtno polje na
mreznom priklju¢ku. Pumpa nije odobrena za rad na levom obrtnom polju! OPREZ! Kada
se smer obrtanja proverava u probnom radu, pridrZavati se uslova okoline i radnih
uslova!

Pogresan smer obrtanja

Pri pogresSnom smeru obrtanja priklju¢ak promeniti na sledeéi nacin:
- Kod motora sa direktnim startovanjem zameniti dve faze.
- Kod motora sa zvezda-trougao startovanjem zameniti priklju¢ke dva namotaja (npr.

ULNVIiU2/V2).

OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled radio udara u hidraulici!

Za vreme rada hidraulika se mora provetravati (kompletno napunjena fluidom). Ako
protok padne ili hidraulika izroni, moZe doci do stvaranja vazdusnih jastuka. U tom
slucaju nastaje opasnost od eksplozije npr. radio udarom zbog statickog punjenja!
Zastita od rada na suvom mora osigurati iskljuivanje pumpe na odgovarajuéem
nivou.

Odobrenje u skladu sa standardom ATEX .
Odobrenje u skladu sa standardom FM .
Odobrenje u skladu sa standardom CSA-Ex -

Legenda: - = ne postoji/nije moguce, o = opciono, * = serijsko

Pumpe koje su dozvoljene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama moraju na
natpisnoj plocici da budu oznacene kako sledi:

- ,Ex” simbol odgovarajuceg odobrenja

- EX klasifikacija

Proditajte odgovarajuce zahteve u Ex-poglavlju o zastiti u ovom uputstvu za
upotrebu i obratite paznju na njih!

ATEX certifikat

Pumpe su pogodne za rad u podrucjima ugrozenim eksplozijom:
-~ Grupa uredaja: Il
—~ Kategorija: 2, zona 1izona 2

Pumpe se ne smeju primenjivati u zoni 0!

FM-odobrenje

Pumpe su pogodne za rad u podrucjima ugroZenim eksplozijom:

- Klasa zastite: Explosionproof

- Kategorija: Class I, Division 1
Napomena: Kada se oZicenje izvodi prema Division 1, instalacija u Class I, Division 2
je takode dozvoljena.

Pre ukljucivanja proveriti sledece:
- Provera instalacije u pogledu pravilne verzije koja je uskladena sa lokalnim propisima:
— Dalije pumpa uzemljena?
— Dallije provereno polaganje kabla za strujno napajanje?
— Dalije elektricni prikljucak propisno izveden?
— Dali sumehanicke komponente pravilno pri¢vrs¢ene?
- Provera upravljanja nivoom:
— Daliplivajuéi prekida¢ moZe slobodno da se krece?
— Dalije proveren nivo ukljucivanja (uklju¢ivanje pumpe, isklju¢ivanje pumpe,
minimalna otpornost)?
— Dalijeinstalirana dodatna zastita od rada na suvo?
-~ Provera radnih uslova:
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Pustanje u rad

Da li je proverena min./maks. temperatura fluida?
Da li je proverena maks. dubina uranjanja?
Da li je definisan reZim rada u zavisnosti od minimalnog nivoa vode?

— Dalije ispoStovan maks. broj ukljucivanja?
- Provera mesta postavljanja /radnog prostora:

— Dali sa usisne strane cevovodnog sistema nema taloga?

— Dalije dotok ili pumpni Saht ociscen i bez taloga?

— Dali su svi zasuni otvoreni?

— Dalije definisan minimalni nivo vode i da li se nadzire?
Kuciste hidraulike mora da bude u potpunosti napunjeno fluidom i ne sme da
postoji nikakav vazdusni jastuk u hidraulici. NAPOMENA! Ako postoji opasnost
od stvaranja vazdusnih jastuka u sistemu, planirati odgovarajuce uredaje za
odusivanje!

7.6 Ukljucivanje i iskljuivanje . ) ) _ . .
) ) ) ) Za vreme startovanja dolazi do kratkotrajnog prekoracenja nominalne struje. U toku

rada se nominalna struja viSe ne sme prekoraciti. OPREZ! Ako se pumpa ne pokrece,
odmah iskljuciti pumpu. Pre ponovnog uklju¢ivanja pumpe prvo otkloniti smetnju!

Pumpe u prenosnoj montaZzi postaviti direktno na ¢vrstu podlogu. Prevrnute pumpe
ponovo postaviti pre ukljucivanja. Kod tezih podloga, pumpu €vrsto pricvrstiti
zavrtnjima.

Pumpe sa slobodnim krajem kabla
Pumpa se mora rucno ukljuciti i iskljuciti preko zasebnog mesta rukovanja, koje treba da
bude postavljeno na objektu (prekida€ za uklju¢ivanje/isklju¢ivanje, upravljacki uredaj).

7.7 Zavreme rada

UPOZORENJE

Odsecanje ekstremiteta rotacionim komponentama!

Radno podrucje pumpe nije podrucje za zadrZavanije ljudi! Postoji opasnost od
(te3kih) povreda rotacionim komponentama! Prilikom ukljucivanja i tokom rada niko
ne sme da se zadrZava u radnom podrucju pumpe.

UPOZORENJE

Opasnost od opekotina na vruéim povrsinama!
Kuciste motora u toku rada moZe da se zagreje. MoZe doci do opekotina. Pustiti da
se pumpa posle iskljucivanja ohladi do temperature okoline!

NAPOMENA

@ Problemi pumpanja zbog suvise niskog nivoa vode
Kada je nivo fluida suviSe nizak, moZe dodi do razdvajanja protoka. Ostatak moze
dovesti do stvaranja vazdusnih jastuka, sto dovodi do nedozvoljenih radnih
postupaka u hidraulici. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da doseZe do gornje
ivice kucista hidraulike!

Za vreme rada pumpe voditi racuna o sledecim lokalnim propisima:
- zaStita na radnom mestu;

- zaStita od nesreca;

- rad sa elektri¢nim masSinama.

Osoblje mora strogo da se pridrzava uputstva za rad koje je sastavio operator.
Celokupno osoblje je odgovorno za poStovanje uputstva za rad i propisa!

Zbog svoje konstrukcije, centrifugalne pumpe imaju rotacione delove kojima se moze
slobodno pristupiti. Na ovim delovima mogu nastati oStre ivice u toku rada.
UPOZORENJE! MozZe doéi do posekotina i odsecanja ekstremiteta! Sledece tacke
proveravati u redovnim razmacima:

- Radni napon (+/-10 % odredeni napon)

- Frekvencija (+/2 % nominalne frekvencije)

- Potro3nja struje izmedu pojedinacnih faza (maks. 5 %)

- Razlika u naponu izmedu pojedinacnih faza (maks. 1 %)
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n Stavljanje van pogona / demontaZa

- Maks. broj ukljucivanja

- Minimalni nivo vode u zavisnosti od reZima rada

- Dotok: bez unosa vazduha.

- Upravljanje nivoom/zastita od rada na suvo: Tacke ukljuivanja/isklju¢ivanja

- Mirniji rad/rad bez vibracija

—> Svi zasuni otvoreni

8 Stavljanje van pogona /
demontaza
8.1 Kvalifikacija osoblja - Rukovanje/upravljanje: Rukovaoci moraju da budu informisani o nacinu
funkcionisanja kompletnog sistema.

- Elektri¢ni radovi: Elektri¢ne radove mora da izvodi kvalifikovani elektricar.

- Radovi na instalaciji/demontaZi: Struéno lice mora da bude obugeno za rukovanje
svim neophodnim alatima i potrebnim materijalima za pri¢vrséivanje na postojecu
podlogu za instalaciju.

8.2 Obaveze operatora - Lokalni propisi o sprecavanju nesreca i propisi o bezbednosti stru¢nih udruzenja.

- UvaZiti propise za rad sa teskim i visec¢im teretima.

- Potrebnu zaStitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi
zastitnu opremu.

-~ U zatvorenim prostorijama treba obezbediti dovoljnu ventilaciju.

- Kada dolazi do sakupljanja otrovnih gasova ili gasova koji izazivaju gusenje, odmah
preduzeti mere zastite!

. viti van n - o Sy - L
8.3 Staviti van pogona Prilikom stavljanja van pogona pumpa se iskljucuje, ali ostaje i dalje ugradena. Time je
pumpa uvek spremna za rad.
v’ Dabi pumpa ostala zasti¢ena od mraza i leda, pumpu uvek potpuno uroniti u fluid.
v Temperatura fluida mora uvek da bude iznad +3 °C (+37 °F).
1. Pri€vrstiti pumpu na mesto rukovanja.
2. Mesto rukovanja osigurati od neovlad¢enog ponovnog ukljuivanja (npr. blokadom
glavnog prekidaca).
» Pumpa je van pogona i sada moZe da se demontira.

Kada pumpa ostane ugradena nakon stavljanja van pogona, pridrZavati se sledecih

tacaka:

—~ Obezbediti preduslove za stavljanje van pogona tokom celog perioda stavljanja van
pogona. Kada ovi preduslovi nisu garantovani, pumpu demontirati nakon stavljanja
van pogonal!

- Kod duZeg stavljanja van pogona vrsiti 5-minutni funkcionalan rad u redovnim
razmacima (mesec¢no do kvartalno). OPREZ! Funkcionalan rad sme da se vr$i samo
pod vaZecim radnim uslovima. Rad na suvo nije dozvoljen! Zanemarivanje gore
navedenog moze da dovede do havarije!

8.4 Demontaza

OPASNOST
& Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon
demontaze i pre svih daljih radova! Opasnost po Zivot! Uvaziti podatke iz pravilnika o
radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i procita pravilnik o radu!

OPASNOST

Opasnost po zivot usled elektri¢ne struje!

Nepravilno postupanije pri elektricnim radovima dovodi do smrti usled elektricnog
udara! Elektri¢ne radove moraju da izvode elektricari u skladu sa lokalnim propisima.
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Stavljanje van pogona / demontaZa n

OPASNOST

Opasnost od smrtonosnih povreda usled opasnog samostalnog rada!
Radovi u Sahtovima i uzanim prostorima, kao i radovi sa opasnoscu od pada su opasni
radovi. Ovi radovi ne smeju da se izvode kao samostalni rad! Radi sigurnosti mora biti
prisutna jos jedna osoba.

UPOZORENJE

Opasnost od opekotina na vrué¢im povr$inama!
Kuciste motora u toku rada moZe da se zagreje. MoZe doci do opekotina. Pustiti da
se pumpa posle iskljucivanja ohladi do temperature okoline!

NAPOMENA

@ Koristiti samo tehnicki ispravnu opremu za podizanje!
Za podizanje i spustanje pumpe koristiti tehnicki ispravnu opremu za podizanje.
Osigurati da pumpa ne moZe da se zaglavi prilikom podizanja i spustanja. Maks.
dozvoljena nosivost opreme za podizanje se nikada ne sme prekoraciti! Opremu za
podizanje pre koriS¢enja proveriti u pogledu besprekornog funkcionisanja!

8.4.1 Stacionarna montaza u vlaznom

prostoru v Pumpa je stavljena van pogona.

v Zasuni na strani dotoka i na potisnoj strani su zatvoreni.
1. Pumpu odvojiti od strujne mreZe.

2. Opremu za podizanje pri¢vrstiti u potpornoj tacki. OPREZ! Nikad ne povlaciti
strujni napojni vod! Time se oStecuje strujni napojni vod!

3. Pumpu postepeno podizati i preko cevi za vodenje podici iz radnog prostora.
OPREZ! Strujni napojni vod moZe da se osteti pri podizanju! Prilikom podizanja
pumpe strujni napojni vod drZati lagano zategnuto!

4. Temeljno odistiti pumpu (vidi tacku ,.Cid¢enje i dezinfekcija”). OPASNOST! Pri
kori$¢enju pumpe u fluidima opasnim po zdravlje pumpu dezinfikovati!

8.4.2 Prenosna montaza u vlaznom v

prostoru Pumpu staviti van pogona.

1. Pumpu odvojiti od strujne mreZe.

2. Strujni napojni vod namotati i odloZiti na kuciste motora. OPREZ! Nikad ne
povlaéiti strujni napojni vod! Time se ostecuje strujni napojni vod!

3. Potisni vod odvojiti od potisnog nastavka.
4. Opremu za podizanje pricvrstiti u potpornoj tacki.

5. Pumpu podignuti iz radnog prostora. OPREZ! Strujni napojni vod pri demontiranju
moze da se prignjeci i osteti! Prilikom demontiranja paziti na strujni napojni vod!

6. Temeljno o&istiti pumpu (vidi ta¢ku ,Cid¢enje i dezinfekcija”). OPASNOST! Pri
kori$¢enju pumpe u fluidima opasnim po zdravlje pumpu dezinfikovati!

8.4.3 CiS¢enje i dezinfekcija

OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, postoji opasnost po Zivot!
Pumpa dekontaminirati pre svih daljih radova! Za vreme radova na CiS¢enju nositi
sledecu zastitnu opremu:

« Zatvorene zaStitne naocare

+ Maska za zastitu disajnih organa

» Zastitne rukavice

= Navedena oprema predstavlja minimalni zahtev, uvaziti podatke iz
pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i procita
pravilnik o radu!
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9.1

9.2

9.3
9.3.1

30

Odrzavanje

Kvalifikacija osoblja

Obaveze operatora

Pogonska sredstva
Vrste ulja

72\

®

Odrzavanje

v Pumpa je demontirana.

4 Zaprljana voda od ciscenja se odvodi u kanal za otpadnu vodu u skladu sa lokalnim

propisima.

v’ Za kontaminirane pumpe je na raspolaganju sredstvo za dezinfekciju.

1.
2.
3.

Opremu za podizanje ucvrstiti na potpornu tacku pumpe.
Pumpu podici oko 30 cm (10 in) iznad poda.

Pumpu naprskati ¢istom vodom odozgo nadole. NAPOMENA! Kod kontaminiranih
pumpi mora da se primeni odgovarajuée sredstvo za dezinfekciju! Za upotrebu
se strogo pridrZavati podataka proizvodaca!

. Za Cis¢enje radnog kola i unutrasnjeg prostora pumpe, mlaz vode ka unutrasnjosti
mora da se uvede preko potisnog nastavka.

. Sve ostatke prljavstine na podu isprati u kanalu.

. SaCekati da se pumpa osusi.

OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon
demontaze i pre svih daljih radova! Opasnost po Zivot! Uvaziti podatke iz pravilnika o
radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i procita pravilnik o radu!

NAPOMENA

Koristiti samo tehnicki ispravnu opremu za podizanje!
Za podizanje i spustanje pumpe koristiti tehnicki ispravnu opremu za podizanje.

(0]

sigurati da pumpa ne moZze da se zaglavi prilikom podizanja i spustanja. Maks.

dozvoljena nosivost opreme za podizanje se nikada ne sme prekoraciti! Opremu za
podizanje pre koris¢enja proveriti u pogledu besprekornog funkcionisanja!

9

9

9

Radove na odrZavanju uvek obavljati na ¢istom mestu sa dobrim osvetljenjem.
Pumpa se mora sigurno iskljuciti i osigurati.

Obavljati samo radove na odrZavanju koji su opisani u ovom uputstvu za ugradnju i
upotrebu.

Za vreme radova na odrZavanju nositi sledecu zastitnu opremu:

— Zastitne naocare

— Zastitna obuca

— Zastitne rukavice

Elektri¢ni radovi: Elektri¢ne radove mora da izvodi kvalifikovani elektricar.

Radovi na odrZavanju: Strucno lice mora da bude upoznato sa rukovanjem radnim
sredstvima koje koristi i njihovim odlaganjem. Pored toga strucno lice mora da
poseduje osnovna znanja iz oblasti masinstva.

Potrebnu zastitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi
zastitnu opremu.

Pogonska sredstva sakupiti u odgovarajuéim rezervoarima i propisno odloZiti na
otpad.

Koris¢enu zastitnu odecu propisno odloZiti na otpad.

Koristiti samo originalne rezervne delove proizvodaca. Upotreba drugih delova, koji
nisu originalni delovi, oslobada proizvodaca bilo kakve odgovornosti.

Propustanje fluida i pogonskog sredstva mora odmah da se pokupi i odloZi u skladu
sa vazecim lokalnim direktivama.

Potreban alat staviti na raspolaganje.

Koris¢enje otvorenog plamena, direktnog svetla i pusenje su zabranjeni prilikom
primene lako zapaljivih rastvaraca i sredstava za ciscenje.

Zaptivna komora je fabricki napunjena medicinskim belim uljem. Za zamenu ulja se
preporucuju sledece vrste ulja:
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9.3.2

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Koli¢ine punjenja

Intervali odrzavanja

Intervali odrZavanja za normalne
uslove

Intervali odrzavanja za ugradnju u
uredaje za odvodenje otpadnih
voda

Intervali odrZavanja kod oteZanih
uslova rada

Mere odrzavanja

X

Odrzavanje n

- Aral Autin PL*

- Shell ONDINA 919

- Esso MARCOL 52* ili 82*

- BP WHITEMORE WOM 14*

- Texaco Pharmaceutical 30* ili 40*

Sve vrste ulja sa zvezdicom (*) imaju odobrenje za prehrambene namirnice u skladu sa
L,USDA-H1".

Koli¢ina punjenja iznosi 900 ml (30 US.fl.oz.).

Kako bi bio obezbeden pouzdan rad, radovi na odrZavanju moraju redovno da se vrse. U
zavisnosti od konkretnih uslova okoline, ugovorom mogu biti definisani i drugi intervali
odrZzavanja! Kada se za vreme rada javljaju jake vibracije, nezavisno od utvrdenih
intervala odrZzavanja mora da se izvrsi kontrola pumpe ili instalacije.

2 godine

- Vizuelna provera strujnog napojnog voda

— Vizuelna provera dodatne opreme

- Vizuelna provera obloge i kuéiSta na prisustvo habanja

- Provera funkcionalnosti nadzornih uredaja

- Zamena ulja
NAPOMENA! Ako je ugradena kontrola zaptivne komore, zamenu ulja vrsiti prema
prikazu!

10 godina ili 15.000 radnih sati
- Generalni remont

Prilikom primene pumpe u uredajima za odvodenje otpadnih voda u zgradama ili na
imanjima moraju se postovati intervali i radovi na odrZavanju prema DIN EN 12056-4!

Kod oteZanih uslova rada navedeni intervali moraju se po potrebi skratiti. Otezani uslovi
rada su prisutni:

- Kod fluida sa vlaknastim sadrZajima

- Kod turbulentnog dotoka (npr. uslovljeno ulaskom vazduha, kavitacijom)

- Kod jako korozivnih ili abrazivnih fluida

- Kod veoma gasovitih fluida

- Kod rada na nepovoljnoj radnoj tacki

- Kod skokova pritiska

U slucaju primene pumpe pod otezanim uslovima preporucuje se sklapanje ugovora o
odrzavanju. Obratite se sluzbi za korisnike.

UPOZORENJE

Sa ugradenim mehanizmom za usitnjavanje: ostre ivice na reznoj ploci i
rotirajué¢em secivu!

Mehanizam za usitnjavanje moZze da odsece ekstremitete! Nosite zastitne rukavice
koje Stite od posekotina i ne stavljajte ruke u mehanizam za usitnjavanje!

UPOZORENJE

Povrede ruku, stopala ili ociju zbog nedostatka zastitne opreme!
Za vreme rada postoji opasnost od (te3kih) povreda. Nositi slede¢u zastitnu opremu:

+ Zastitne rukavice za zastitu od posekotina

« Zastitna obuca

« Zatvorene zastitne naocare

Pre pocetka mera odrZavanja moraju da se ispune sledeci preduslovi:
-~ Pumpa je ohladena do temperature okoline.
- Pumpa je temeljno olis¢ena i (po potrebi) dezinfikovana.
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Preporucene mere odrzavanja

Vizuelna provera prikljuénog
kabla

Vizuelna provera dodatne opreme

Vizuelna provera premaza i
kuéiSta na prisustvo habanja

Provera funkcionalnosti nadzornih
uredaja

Proveriti otpornost internih
elektroda za nadzor prostora
motora

Provera otpornosti
temperaturnog senzora

Provera otpornosti Stapne
elektrode za kontrolu zaptivne
komore

Odrzavanje

Zarad bez prekida preporucuje se redovna kontrola potrosnje struje i radnog napona na
sve tri faze. Te vrednosti ostaju konstantne pri normalnom radu. Manje oscilacije zavise
od svojstva fluida. Na osnovu potrosnje struje mogu pravovremeno da se prepoznaju i
otklone oStecenja ili neispravno funkcionisanje radnog kola, leZajeva i motora. Vece
oscilacije napona opterecuju namotaj motora i mogu da prouzrokuju otkaz pumpe.
Redovnom kontrolom mogu da se sprece vece posledi¢ne Stete i smanji rizik od
potpunog otkaza. U pogledu redovne kontrole preporucuje se primena daljinskog
nadzora.

Proveriti da li kod priklju¢nog kabla ima:
mehurice

naprsline

ogrebotine

mesta trenja

mesta prignjecenja

NV 2N N2

U slucaju da se na priklju¢nom kablu ustanove ostecenja, pumpu odmah staviti van
pogona! Priklju¢ni kabl neka zameni sluZzba za korisnike. Pumpu ponovo pustiti u pogon
tek kada je ostecenje strucno otklonjeno!

OPREZ! Kroz osteceni priklju¢ni kabl voda moZe da prodre u pumpu! Prodor vode
moze da dovede do havarije pumpe.

Dodatna oprema mora da se proveri u pogledu sledeéeg:
- pravilno pricvrséenje

— besprekorno funkcionisanje

- znakovi habanja, npr. pukotine usled oscilacija

Ustanovljeni nedostaci moraju odmah da se poprave ili se dodatna oprema mora
zameniti.

Obloge i delovi kudista ne smeju da pokazuju oStecenja. Kada se ustanove nedostaci,
moraju da se postuju sledece tacke:

- Ako je oStecen premaz, on se mora popraviti.

- Ako su delovi kucista pohabani, konsultovati se sa sluzbom za korisnike!

Za proveru otpornosti pumpa mora biti ohladena do temperature okoline!

Otpornost elektrode proveriti pomo¢u ommetra. Izmerena vrednost mora da se krece
prema ,.beskonacnosti”. Za vrednosti < 30 kOhm postoji voda u prostoru motora.
Konsultovati se sa sluzbom za korisnike!

Otpornost temperaturnog senzora proveriti pomo¢u ommetra. Moraju se postovati
sledece merne vrednosti:
- Bimetalni senzor: Merna vrednost = 0 Ohm (prolaz).
- PTC senzor (termootpornik): Merne vrednosti zavise od broja ugradenih senzora.
PTC senzor ima termootpornik od 20 do 100 Ohm.
— U slucaju tri senzora u seriji merne vrednosti se kre¢u izmedu 60 i 300 Ohm.
— U slucaju €etiri senzora u seriji merne vrednosti se kre¢u izmedu 80 i 400 Ohm.

Otpornost elektrode proveriti pomoc¢u ommetra. Izmerena vrednost mora da se krece

prema ,.beskonacnosti”. Kod vrednosti < 30 kOhm postoji voda u ulju, izvrsiti zamenu
ulja!
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9.5.6 Zamena ulja u zaptivnoj komori

/-

Fig. 10: Zaptivna komora: Zamena ulja

9.5.7 Generalni remont

9.6 Popravke

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Odrzavanje n

UPOZORENJE

Pogonska sredstva pod visokim pritiskom!

U motoru se moze stvoriti pritisak od vi$e bara! Ovaj pritisak se rasterecuje
otvaranjem navojnih zavrtnjeva. NepaZzljivo otvoreni navojni zavrtnji mogu da se
odbace vecom brzinom! Da bi se izbegle povrede, pratiti sledeca uputstva:

+ PridrZavati se propisanog redosleda radnih koraka.

« Navojne zavrtnje odvrtati postepeno i nikada do kraja. Cim se pritisak rastereti
(¢uje se zvizdanije ili Sustanje vazduha), prekinuti sa odvrtanjem!

+ Kada se pritisak potpuno rastereti, navojne zavrtnje odvrnuti do kraja.

» Nositi zatvorene zastitne naocare.

UPOZORENJE

Opekotine usled vruéeg pogonskog sredstva!

Kada se pritisak rasterecuje, moze doci do prskanja vruc¢eg pogonskog sredstva. To
moZze dovesti do opekotina! Da bi se izbegle povrede, moraju da se prate sledeca
uputstva:

« Pustiti da se motor ohladi na temperaturu okoline, a zatim otvoriti navojni
zavrtan;.

 nositi zatvorene zastitne naocare ili zastitnu masku za lice, kao i rukavice.

+/- Navojni zavrtanj zaptivne komore
v Zastitna oprema je postavljena!

v Pumpa je demontirana i oCi$¢ena (po potrebi, dekontaminirana).

1. Pumpu postaviti horizontalno na ¢vrstu podlogu. Navojni zavrtanj je okrenut prema

gore. UPOZORENJE! Opasnost od prignjecenja ruku. Obezbediti da pumpa ne
moze da padne ili isklizne!

2. Navojni zavrtanj odvrnuti postepeno i nikada do kraja. UPOZORENJE! Previsok
pritisak u motoru! Kada se zacuje zvizdanje ili SuStanje vazduha, prekinuti sa
odvrtanjem! Sacekati da se pritisak potpuno rastereti.

3. Kada se pritisak rastereti, navojni zavrtanj odvrnuti do kraja.
4. Postaviti odgovarajuci rezervoar za prihvatanje pogonskog sredstva.

5. Ispustanje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut
nadole.

6. Provera pogonskog sredstva: Kada u pogonskom sredstvu ima metalnih opiljaka,

obavestiti sluzbu za korisnike!

7. Punjenje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut
nagore. Pogonsko sredstvo napuniti kroz otvor.
= PridrZavati se podataka o vrsti i koli¢ini pogonskog sredstva!

8. Odistiti navojni zavrtanj, postaviti novi zaptivni prsten i ponovo navrteti. Maks.
startni moment pritezanja: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

U toku generalnog remonta kontroliSu se na habanje i oStecenja leZaja motora,
zaptivanje osovine, O-prstenovi i strujni napojni vodovi. OStec¢ene komponente se
menjaju originalima. Na taj nacin se obezbeduje besprekoran rad.

Generalni remont smeju da izvode samo proizvodac ili ovlaS¢ena servisna radionica.

UPOZORENJE

Sa ugradenim mehanizmom za usitnjavanje: ostre ivice na reznoj ploci i
rotirajucem secivu!

Mehanizam za usitnjavanje moZe da odsece ekstremitete! Nosite zastitne rukavice
koje Stite od posekotina i ne stavljajte ruke u mehanizam za usitnjavanje!
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9.6.1 Napomene za upotrebu osiguraca
zavrtnja

9.6.2 Koje popravke smeju da se vrse

9.6.3 Naknadno podesavanje
mehanizma za usitnjavanje
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Fig. 11: PodeSavanje razmaka za usitnjavanje

34

Odrzavanje

UPOZORENJE

Povrede ruku, stopala ili o¢iju zbog nedostatka zastitne opreme!
Za vreme rada postoji opasnost od (teskih) povreda. Nositi slede¢u zastitnu opremu:

« Zastitne rukavice za zastitu od posekotina
+ ZaStitna obuca

» Zatvorene zastitne naocare

Pre pocetka popravki moraju da se ispune sledeci preduslovi:

- Pumpa je ohladena do temperature okoline.

- Pumpu iskljuciti sa napona i zastititi je od nenamernog ukljucivanja.
- Pumpa je temeljno o¢id¢enai (po potrebi) dezinfikovana.

U toku popravki generalno vazi:

- Kapi fluida i pogonskog sredstva treba odmah pokupiti!

- O-prstenovi, zaptivaci i osiguraci zavrtanja uvek moraju da se zamene!

- Pritom voditi racuna o obrtnim momentima pritezanja navedenim u prilogu!
-~ Primena sile je kod ovih radova strogo zabranjena!

Zavrtnji mogu biti predvideni sa sredstvom za osiguranje zavrtnja. Fabricki se postavljaju
dve vrste osiguraca zavrtnja:

- Tecna sredstva za osiguranje zavrtnja

- Mehanicka sredstva za osiguranje zavrtnja

Uvek obnovite osigurace zavrtnja!

Tecna sredstva za osiguranje zavrtnja

U slucaju te¢nih osiguraca zavrtnja upotrebljavaju se polugvrsti osiguraco zavrtnja (npr.
Loctite 243). Ovi osiguraci zavrtnja se mogu otpustiti tek uz visoku upotrebu sile. Ako
osigurac zavrtnja ne moZe da se otpusti, spoj se mora zagrejati na 300 °C (572 °F).
Nakon demontiranja temeljno ocistite komponente.

Mehanicka sredstva za osiguranje zavrtnja

Mehanicka osiguranja zavrtnja se sastoje iz dve nord-lock konusne podloske.
Osiguranje spojeva zavrtnja se u ovom slucaju vrsi preko snage stezanja. Nord-Lock
osiguranje zavrtnja se moZe upotrebljavati samo uz Geomet pokrivenim Srafom zatezne
jatine 10.9. Upotreba $rafova otpornih na rdu je zabranjena!

- Naknadno podesite razmak za usitnjavanje.

Razmak izmedu rezne plo€e i seciva iznosi oko 0,1 mm...0,2 mm (0,004...0,008 in). Pri
tome se razmak za usitnjavanje definiSe preko limova za podmetanje izmedu seciva i
radnog kola. Ako je razmak prevelik, pogorsace se ucinak rezanja i povecace se broj
zacepljenja. U tom slucaju razmak mora da se naknadno podesi.

Potreban alat

- Moment klju¢ sa Sestogaonim imbus umetkom, veli¢ina 5

- Alen kljug, veli¢ina 5

- Odgovaraju¢e pomocno sredstvo za blokiranje rotirajuceg seciva

Radni koraci
1 Secivo
2 Rezna ploca
3 Limovi za podmetanje
4 Pricvrsni vijak
5 Radno kolo

v Zastitna oprema je postavljena
v Pumpa je oCiS¢ena i po potrebi dezinfikovana
v’ Potreban alat je priruci

1. Blokirajte secivo pomocu odgovaraju¢eg pomocnog sredstva.
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Greske, uzroci i otklanjanje n

2. Odvijte pri¢vrsni vijak seCiva. UPOZORENJE! Opasnost od posekotina! Secivo ima
ostre ivice. Nosite odgovarajuce zastitne rukavice.

3. Izvucite secivo.

4. 1zvlaCenjem odn. zamenom limova za podmetanje podesite razmak od 0,1...0,2 mm
(0,004...0,008 in). Paznja: NAPOMENA! Sedivo ne sme da struze po reznoj plo€i.

5. Ponovo postavite secivo.
6. Zavrnite pri€vrsni vijak. Maks. startni momenat: 37 Nm (27 ft-Ib)

7. Naknadno izmerite razmak i, po potrebi, ponovite radne korake.

10 Greske, uzroci i otklanjanje

OPASNOST
& Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kod pumpi u fluidima opasnim po zdravlje postoji opasnost po Zivot! Za vreme
radova nositi sledecu zastitnu opremu:

» Zatvorene zaStitne naocare
+ Maska za zastitu disajnih organa
« Zastitne rukavice

= Navedena oprema predstavlja minimalni zahtev, uvaziti podatke iz
pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i procita
pravilnik o radu!

OPASNOST

Opasnost po zivot usled elektri¢ne struje!

Nepravilno postupanje pri elektricnim radovima dovodi do smrti usled elektricnog
udara! Elektri¢ne radove moraju da izvode elektricari u skladu sa lokalnim propisima.

OPASNOST

Opasnost od smrtonosnih povreda usled opasnog samostalnog rada!
Radovi u Sahtovima i uzanim prostorima, kao i radovi sa opasnos¢u od pada su opasni
radovi. Ovi radovi ne smeju da se izvode kao samostalni rad! Radi sigurnosti mora biti
prisutna jos jedna osoba.

UPOZORENJE

Zadrzavanje ljudi u radnom podrucju pumpe je zabranjeno!

Za vreme rada pumpe mogu biti prouzrokovane (teske) telesne povrede! Zbog toga
niko ne sme da se zadrzava u radnom podrucju. Kada osoblje mora da pristupi
radnom podrucju pumpe, pumpa mora da se stavi van pogona i osigura od
neovlas¢enog ponovnog ukljucenja!

UPOZORENJE

Sa ugradenim mehanizmom za usitnjavanje: ostre ivice na reznoj ploci i
rotirajué¢em secivu!

Mehanizam za usitnjavanje moZe da odsece ekstremitete! Nosite zastitne rukavice
koje Stite od posekotina i ne stavljajte ruke u mehanizam za usitnjavanje!

> b @ >

Greska: Pumpa se ne pokrece
1. Prekid u dovodu struje ili kratak spoj / zemni spoj na vodu ili namotaju motora.
= Neka elektricar proveri priklju¢ak i motor i po potrebi zameni.
2. Aktiviranje osiguraca, zastitnog prekidaca motora ili nadzornih uredaja.

= Neka elektricar proveri prikljucak i nadzorne uredaje i po potrebi zameni.

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE 35
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Greske, uzroci i otklanjanje

= Neka elektric¢ar ugradi i podesi zastitni prekida¢ motora i osigurace prema
tehnicki propisanim merama i resetuje nadzorne uredaje.

= Proveriti laku pokretljivost radnog kola, po potrebi ocistiti hidrauliku.

3. Kontrola zaptivne komore (opciono) je prekinuo elektri¢no kolo (zavisno od
prikljucka).

= Pogledajte pod ,Greska: Propustanje mehanic¢kog zaptivaca, kontrola zaptivne
komore javlja gresku i iskljucuje pumpu”.
Greska: Pumpa radi, ali nakon kraéeg vremena je iskljucuje zastita motora
1. Zastitni prekida¢ motora je pogresno podesen.
= Neka elektricar proveri i popravi podesavanje aktiviranja.
2. Povecana potrosnja struje usled veceg pada napona.

= Neka elektricar proveri vrednosti napona pojedinacnih faza. Konsultovati se sa
distribucijom elektri¢ne energije.

w

. Na priklju¢ku postoje samo dve faze.
= Neka elektricar proveri i popravi prikljucak.
4. Prevelika razlika napona izmedu faza.

= Neka elektricar proveri vrednosti napona pojedinacnih faza. Konsultovati se sa
distribucijom elektri¢ne energije.

5. Pogresan smer obrtanja.
= Neka elektricar popravi prikljucak.

6. Povecana potrosnja struje usled zapuSene hidraulike.
= Odcistiti hidrauliku i proveriti dotok.

7. Gustina fluida je prevelika.

= Konsultovati se sa sluzbom za korisnike.

Greska: Pumpa radi, ne postoji protok
1. Nema fluida.
= Proveriti dotok, otvoriti sve zasune.
2. Dotok je zacepljen.
= Proveriti dotok i otkloniti zacepljenje.
3. Hidraulika je zacepljena.
= QCcistiti hidrauliku.
4. Potisna strana cevovodnog sistema ili potisno crevo je zacepljeno.
= Otkloniti zacepljenje i po potrebi zameniti oStecene komponente.
5. Rad sa prekidima.

= Proveriti upravljacki ureda;j.

Greska: Pumpa se pokreée, ali se ne dostizZe radna tacka
1. Dotok je zacepljen.
= Proveriti dotok i otkloniti zacepljenje.
2. Zatvoriti klizne ventile na potisnoj strani.

= Sve zasune potpuno otvoriti.

w

. Hidraulika je zacepljena.
= Ocistiti hidrauliku.
4. PogreSan smer obrtanja.
= Neka elektricar popravi prikljucak.
5. Vazdusni jastuk u cevovodnom sistemu.
= Odusiti cevovodni sistem.

= U slucaju Ceste pojave vazdusnih jastuka: otkriti mesto prodora vazduha i
preduzeti mere spre€avanja, po potrebi ugraditi uredaje za odusivanje na
navedenom mestu.

6. Pumpa vrsi pumpanje uz preveliki pritisak.
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Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Greske, uzroci i otklanjanje

= Sve zasune na potisnoj strani potpuno otvoriti.

= Proveriti oblik radnog kola i po potrebi upotrebiti drugi oblik radnog kola.
Konsultovati se sa sluzbom za korisnike.

7. Pojave habanja na hidraulici.

= Proveriti komponente (radno kolo, usisni nastavak, kuéidte pumpe); neka ih
zameni sluzba za korisnike.

8. Potisna strana cevovodnog sistema ili potisno crevo je zacepljeno.
= Otkloniti zacepljenje i po potrebi zameniti oStecene komponente.
9. Veoma gasoviti fluid.
= Konsultovati se sa sluzbom za korisnike.
10.Na priklju¢ku postoje samo dve faze.
= Neka elektricar proveri i popravi prikljucak.
11.Preveliki pad nivoa punjenja tokom rada.
= Proveriti snabdevanje/kapacitet sistema.
= Tatke ukljugivanja/iskljugivanja upravljanja nivoom proveriti i po potrebi
prilagoditi.
Greska: Pumpa radi nemirno i buéno.
1. Nedozvoljena radna tacka.

= Proveriti konstrukciju pumpe i radnu tacku, konsultovati se sa sluzbom za
korisnike.

2. Hidraulika je zacepljena.

= QCcistiti hidrauliku.
3. Veoma gasoviti fluid.

= Konsultovati se sa sluzbom za korisnike.
4. Na prikljuc¢ku postoje samo dve faze.

= Neka elektricar proveri i popravi prikljucak.
5. Pogresan smer obrtanja.

= Neka elektricar popravi prikljucak.
6. Pojave habanja na hidraulici.

= Proveriti komponente (radno kolo, usisni nastavak, kuéiste pumpe); neka ih
zameni sluzba za korisnike.

7. Pohaban lezaj motora.
= Obavestiti sluzbu za korisnike; pumpu nam vratite u fabriku radi remontovanja.
8. Pumpa je ugradena u zategnutom stanju.
= Proveriti instalaciju i po potrebi ugraditi gumene kompenzatore.
Greska: Kontrola zaptivne komore javlja gresku ili iskljucuje pumpu

1. Stvaranje kondenzovane vode usled duzeg skladistenja ili velikih odstupanja
temperature.

= Pumpu kratko pokrenuti (maks. 5 min) bez $tapne elektrode.
2. Povecano propustanje na ulazu novih mehanickih zaptivaca.

= Zameniti ulje.
3. Kabl Stapne elektrode je neispravan.

= Zameniti Stapnu elektrodu.
4. Mehanicki zaptivac je neispravan.

= Obavestiti sluzbu za korisnike.

Dalji koraci za otklanjanje gresaka

Ako ovde navedene tacke ne pomognu pri otklanjanju greske, kontaktirati sa sluzbom
za korisnike. SluZba za korisnike moZe da pomogne na sledeci nacin:

- telefonskim ili pisanim putem.

- pruzanjem pomodi na licu mesta.

- proverom i popravkom u fabrici.
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Rezervni delovi

Odvod
Ulja i maziva

Zastitna odeca

Informacije o sakupljanju
iskori$éenih elektricnih i
elektronskih proizvoda

A

Prilog
Startni momenti

Rezervni delovi

U slucaju koris¢enja usluga sluzbe za korisnike mogu da nastanu dodatni troskovi!
Tacne podatke o tome zatraZite od sluzbe za korisnike.

Porucivanje rezervnih delova se vr3i preko sluzbe za korisnike. Kako biste izbegli
povratna pitanja i pogresne porudZbine, uvek navedite serijski broj ili broj artikla.
Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene!

Pogonska sredstva moraju da se sakupljaju u odgovarajuéim rezervoarima i da se odlazu
na otpad u skladu sa vazec¢im direktivama. Sve kapi treba odmah da se pokupe!

Nosena zastitna ode¢a mora odmah da se odlozZi u skladu sa vaZzecim lokalnim
direktivama.

Pravilno odlaganje i stru¢no recikliranje ovih proizvoda sprecava ekoloske Stete i
opasnosti po zdravlje ljudi.

NAPOMENA

Zabranjeno je odlaganje otpada u kuéno smece!

U Evropskoj uniji ovaj simbol se moZe pojaviti na proizvodu, pakovanju ili pratecoj
dokumentaciji. On znaci da se dati elektricni i elektronski proizvodi ne smeju odlagati
sa ku¢nim smeéem.

Za pravilno rukovanije, recikliranje i odlaganje na otpad datih dotrajalih proizvoda voditi

racuna o slede¢im tackama:

- Ove proizvode predavati samo na predvidena i sertifikovana mesta za sakupljanje
otpada.

- PridrZavati se vazecih lokalnih propisa!

Informacije o pravilnom odlaganju na otpad potraZiti od lokalnih vlasti, najblizeg mesta
za odlaganje otpada ili u prodavnici u kojoj je proizvod kupljen. Dodatne informacije u
vezi sa recikliranjem nalaze se na www.wilo-recycling.com.

Nerdajuci zavrtnji (A2/A4)

Startni momenat

Nm

M5 5,5 0,56 4
M6 7,5 0,76 5,5
M8 18,5 1,89 13,5
M10 37 3,77 27,5
M12 57 5,81 42
M16 135 13,77 100
M20 230 23,45 170
M24 285 29,06 210
M27 415 42,31 306
M30 565 57,61 417

Zavrtnji sa Geomet prevlakom (¢vrstoéa 10,9) sa Nord-Lock plocicom

Startni momenat

Nm

M5 9,2 0,94 6,8
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13.2 Pogon sa frekventnim
regulatorom

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Prilog

Zavrtnji sa Geomet prevlakom (évrstoéa 10,9) sa Nord-Lock plocicom

Startni momenat

Nm
M6 15 1,53 11
M8 36,8 3,75 27,1
M10 73,6 7,51 54,3
M12 126,5 12,90 93,3
M16 155 15,81 1143
M20 265 27,02 195,5

Motor se moZe pokrenuti na frekventnom regulatoru u serijskoj verziji (pod nadzorom
IEC 60034-17). Pri odredenom naponu preko 415 V/50 Hz ili 480 V/60 Hz morate se ko-
nsultovati sa sluzbom za korisnike. Nominalna snaga motora bi trebalo da bude oko

10 % iznad potrebne snage pumpe zbog dodatnog zagrevanje usled visih harmonika.
Kod frekventnih regulatora sa niskoharmoni¢nim izlazom moZe eventualno da se smanji
rezerva snage od 10 %. Smanjenje harmonike se postiZe izlaznim filterima. Frekventni
regulator i filter moraju biti podeSeni jedan prema drugom.

Proracun frekventnog regulatora se vrsi prema nominalnoj struji motora. Treba da se
obrati paznja da pumpa, posebno u donjem podrucju broja obrtaja, radi bez potresanja i
vibracija. Mehanicki zaptivaci se u suprotnom mogu oStetiti ili nece dobro le¢i. Sem toga
se mora obratiti paznja na brzinu protoka u cevovodu. Ako je protok prenizak, povecava
se opasnost od naslaga ¢vrstih materija u pumpi i priklju¢enom cevovodu. Preporucuje
se minimalna brzina protoka od 0,7 m/s (2,3 ft/s) pri manometarskom transportnom
pritisku od 0,4 bara (6 psi).

Vazno je da pumpa u celom regulacionom podrucju radi bez vibracija, rezonancija,
klatnih momenata i prekomernih Sumova (eventualno se raspitajte u fabrici). Poveéana
buka motora je normalna usled snabdevanja strujom koja je zahvacena sekundarnim
frekvencijama.

Prilikom podeSavanja parametara frekventnog regulatora treba obavezno da se obrati
paznja na pode3avanje kvadratne radne krive (radne krive U/f) za pumpe i ventilatore!
Ona se brine za to da se izlazni napon kod frekvencija manjih od nominalne frekvencije
(50 Hz, odn. 60 Hz) prilagodi potrebnoj snazi pumpe. Noviji frekventni regulatori takode
nude automatsku optimizaciju energije — time se postiZe isti efekat. Za podesavanje
frekventnog regulatora pridrZavajte se uputstva za upotrebu frekventnog regulatora.

Kod motora koji se napajaju frekventnim regulatorima mogu da se pojave greske kod

nadzora motora, zavisno od tipa i uslova instalacije. Slede¢e mere opreza vam mogu

pomoci da smanjite smetnje ili da ih izbegnete:

- Granicne vrednosti vrha napona i brzine ukljucivanja po IEC 60034-25. Eventualno se
mora ugraditi izlazni filter.

- Varijacija impulsne frekvencije frekventnog regulatora.

- U slucaju smetnji u kontroli zaptivne komore upotrebite spoljasnju dvostruku Stapnu
elektrodu.

Sledece konstrukcione mere mogu takode da doprinesu smanjenju odn. sprecavanju

gresaka:

- Odvojeni vod za dovod struje za glavni i upravljacki vod (u zavisnosti od ugradne
veli¢ine motora).

- Dovoljan razmak izmedu glavnog i upravljackog voda.

-~ Upotreba oklopljenih vodova za dovod struje.

SaZetak

- Trajan rad do nominalne frekvencije (50 Hz, odn. 60 Hz), uzimajuci u obzir min.
protok.

- Obratite paZnju na dodatne mere opreza na osnovu EMK-propisa (izbor frekventnog
regulatora, filtera, itd.).

- Nikada ne prekoracujte nominalnu struju i nominalni broj obrtaja motora.

- Mora da postoji mogucnost za prikljucivanje sopstvenog nadzora temperature
motora (bimetalni ili PTC senzor).

39



133

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

40

EX odobrenje

Oznake pumpi sa EX odobrenjem

Klasa zastite

Namenska upotreba

Elektrino povezivanje

Prilog

Ovo poglavlje sadrzi dodatne informacije za rad pumpe u eksplozivnoj atmosferi.
Celokupno osoblje mora da procita ovo poglavlje. Ovo poglavlje vaZi samo za pumpe
sa EX odobrenjem!

Pumpe koje su dozvoljene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama moraju na
natpisnoj plocici da budu oznacene kako sledi:
- ,EX” simbol odgovarajuceg odobrenja
- EX klasifikacija
- Broj sertifikacije (zavisno od odobrenja)
Broj sertifikacije je, ako ima odobrenje, odStampan na natpisnoj plocici.

Konstruktivna verzija motora odgovara slede¢im klasama zastite:
- Oklop otporan na pritisak (ATEX)
- Explosionproof (FM)

Za ogranicavanje povrsinske temperature, motor mora najmanje biti opremljen
limitiranjem temperature (1 kruZna kontrola temperature). Regulacija temperature
(2 kruzna kontrola temperature) je moguca.

OPASNOST

Eksplozija usled pumpanja eksplozivnih fluida!

Pumpanje lakozapaljivih i eksplozivnih fluida (benzina, kerozina itd.) u njihovom
Cistom obliku najstroZe je zabranjeno. Postoji opasnost po Zivot usled eksplozije!
Pumpe nisu koncipirane za ove fluide.

ATEX certifikat

Pumpe su pogodne za rad u podrucjima ugroZenim eksplozijom:
- Grupa uredaja: Il
-~ Kategorija: 2, zona 1izona 2

Pumpe se ne smeju primenjivati u zoni 0!

FM-odobrenje

Pumpe su pogodne za rad u podrucjima ugroZenim eksplozijom:

- Klasa zastite: Explosionproof

- Kategorija: Class I, Division 1
Napomena: Kada se oZicenje izvodi prema Division 1, instalacija u Class I, Division 2
je takode dozvoljena.

OPASNOST

Opasnost po zivot usled elektri¢ne struje!

Nepravilno postupanije pri elektricnim radovima dovodi do smrti usled elektricnog
udara! Elektri€ne radove moraju da izvode elektriari u skladu sa lokalnim propisima.

- Uvek izvodite elektri¢no prikljucivanje pumpe izvan eksplozivnog podrucja. Ako se
mora izvesti prikljuivanje u okviru eksplozivnog podrucja, sprovedite to u kucistu
koje ima ex-odobrenje (ProtivpoZarna zastita po standardu DIN EN 60079-0)! U
slu€aju nepostovanja, postoji opasnost po Zivot usled eksplozije! Elektricar treba da
izvede proces prikljucivanja.

- Svinadzorni uredaji izvan ,podrucja zasticenih od proboja paljenja” moraju da budu
priklju€eni preko EX releja za razdvajanje (z. B. Ex-i Relais XR-4...).

- Tolerancija napona moze iznositi maks. £10 %.

Odobrenje u skladu sa standardom ATEX .
Odobrenje u skladu sa standardom FM .
Odobrenje u skladu sa standardom CSA-Ex -

Legenda: - = ne postoji/nije moguce, o = opciono, * = serijsko
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13.3.4.1 Nadzor prostora motora

13.3.4.2 Nadzor namotaja motora

13.3.4.3 Nadzor zaptivne komore
(spoljasnje elektrode)

13.3.4.4 Rad na frekventnom regulatoru

13.3.5 Pustanjeurad

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa CUT GE

Prilog n

Prikljucivanje se vrsi kao Sto je opisano u poglavlju ,,Elektri¢ni prikljucak”.

OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pregrevanja motora!

Ako je limitiranje temperature pogresno prikljuceno, postoji opasnost od eksplozije
usled pregrevanja motora! Limitiranje temperature uvek zatvorite sa ru¢nom
blokadom ponovnog uklju€ivanja. To znaci da se ,,dugme za blokadu” mora ru¢no
pritisnuti!

Motor je standardno opremljen ograni¢enjem temperature (1 kruzna kontrola
temperature). Motor opciono moZe da bude opremljen regulacijom i ograni¢enjem
temperature (2 kruZna kontrola temperature).

U zavisnosti od verzije termickog nadzora motora, pri postizanju vrednosti praga mora

da usledi sledeci rezim iskljucivanja:

— Limitiranje temperature (1 temperaturni krug):
Kada se postigne vrednost praga, mora da usledi iskljucivanje sa blokadom
ponovnog ukljuéivanja!

- Regulacija i ogranienje temperature (2 temperaturna kruga):
Kada se postigne vrednost praga za ogranicenje temperature, moZze da se izvrsi
isklju€ivanje sa automatskim ponovnim ukljucivanjem. Kada se postigne vrednost
praga za ogranilenje visoke temperature, moZe da se izvrsi isklju¢ivanje sa ruénom
blokadom ponovnog ukljucivanja!

OPREZ! O$tecenje motora usled pregrevanja! Zato se moraju odrZavati podaci za
maks. frekvenciju ukljucivanja i minimalnu pauzu za ukljucivanje!

Priklju¢ak termickog nadzora motora

- Prikljucite bimetalni senzor preko releja za uporedenje vrednosti. U tu svrhu se
preporucuje relej ,,CM-MSS”. Vrednost praga je ovde ve¢ unapred podesena.
Prikljuéne vrednosti: maks. 250 V(AC), 2,5A, cos @ = 1

- Prikljucite PTC-senzor preko releja za uporedenje vrednosti. U tu svrhu se
preporucuje relej ,,CM-MSS”. Vrednost praga je ovde ve¢ unapred podesena.

- Prikljucite Stapne elektrode preko releja za uporedenje vrednosti! U tu svrhu se
preporucuje relej ,XR-4",
Vrednost praga iznosi 30 kQ.

- Povezivanje mora da bude izvrSeno preko elektricnog kola sa sopstvenim
osiguranjem!

Tip frekventnog regulatora: Modulacija Sirine impulsa

Trajni reZim rada: 30 Hz do nominalne frekvencije (50 Hz ili 60 Hz). Uzeti u obzir
najmanju brzinu protoka!

Min. uklopna frekvencija: 4 kHz

Maks. prenapon na steznoj letvi: 1350 V

Izlazna struja na frekventnom regulatoru : maks. 1,5-struka nominalna struja
Maks. vreme preopterecenja: 60 s

Upotreba obrtnog momenta: kvadratna radna kriva pumpe

Potrebne karakteristike broja obrtaja/obrtnog momenta su dostupne na upit!

N2

N R N 2N

- Obratiti paznju na dodatne mere opreza u vezi sa propisima o elektromagnetnoj
kompatibilnosti (izbor frekventnog regulatora, filtera, itd.).

- Nominalna struja i nominalni broj obrtaja motora nikada se ne sme prekoraciti.

- Mora da postoji mogucnost za prikljucivanje sopstvene kontrole temperature motora
(bimetalni ili PTC senzor).

- Kada je klasa temperature oznacena sa T4/T3, vaZi klasa temperature T3.

OPASNOST

Opasnost od eksplozije u slucaju pumpi koje nemaju ex-odobrenje!

Pumpe bez oznake Ex ne smeju da se koriste u podrucju ugroZzenom ekspolozijom!
Postoji opasnost po zZivot usled eksplozije! U okviru podrucja ugroZzenog eksplozijom
upotrebljavajte samo pumpe sa ex-oznakom na natpisnoj plocici.
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13.3.6  Odrzavanje

13.3.6.1 Popravka obloge kuéista

13.3.6.2 Zamena priklju¢nog kabla

13.3.6.3 Zamena mehani¢kog zaptivaca

42

Prilog

OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled radio udara u hidraulici!

Za vreme rada hidraulika se mora provetravati (kompletno napunjena fluidom). Ako
protok padne ili hidraulika izroni, moZe doci do stvaranja vazdusnih jastuka. U tom
slu€aju nastaje opasnost od eksplozije npr. radio udarom zbog statickog punjenja!
Zastita od rada na suvom mora osigurati iskljucivanje pumpe na odgovarajuéem
nivou.

OPASNOST

Opasnost od eksplozije u slu¢aju pogresnog prikljucivanja zastite od rada
na suvo!

Kod rada pumpe u eksplozivnoj atmosferi zastita od rada na suvo mora biti izvedena
posebnim davagem signala (redundantno osiguranje upravljanja nivoom).
Isklju¢ivanje pumpe mora biti izvedeno sa odgovaraju¢om ru¢nom blokadom od
ponovnog ukljucivanja!

- Definiciju podru¢ja ugrozenog eksplozijom mora da odredi operater.

- U podrucju ugroZzenom eksplozijom smeju da se koriste samo pumpe sa EX
odobrenjem.

Pumpe sa ex-odobrenjem moraju imati tu oznaku na natpisnoj plocici.

Maks. temperatura fluida se ne sme predi!

Rad pumpe na suvo se mora spreciti! Sprecite na objektu rad pumpi na suvo kako bi
se sprecilo izranjanje hidraulike.

Po DIN EN 50495 za kategoriju 2 sigurnosno uredenje sa SIL- Level 1 i tolerancijom 0
na greske hardvera.

N 2R\Z

- Sprovesti po propisima radove na odrzavanju.

- Obavljati samo radove na odrzavanju koji su opisani u ovom uputstvu za ugradnju i
upotrebu.

- Popravka na urezima zasti¢enim od proboja paljenja sme da bude izvrSena samo
prema konstrukcionim smernicama proizvodaca. Nije dozvoljena popravka u skladu
sa vrednostima iz tabela 1i 2 standarda DIN EN 60079-1.

- Koristiti samo navojne zavrtnje koje je odobrio proizvodac, koji odgovaraju
minimalnoj klasi ¢vrstoé¢e od 600 N/mm?2 (38,85 long tons-force/inch?)

Kod vedih debljina slojeva moZe doc “i do elektrostatickog punjenja lakiranog

sloja.OPASNOST! Opasnost od eksplozije! Praznjenje moZe da izazove eksploziju
unutar eksplozivne atmosfere!

Ako se obnavlja premaz kuéista, on treba da iznosi maksimalno 2 mm (0,08 in)!
Zamena priklju¢nog kabla je strogo zabranjena!

Zamena zaptivaca za fluid i motor je striktno zabranjena!
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+54 1143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 1000
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T+4570253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+77273124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T +351 222080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow
T+74965146110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. ZloZzka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vixj6
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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wilo

Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




