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21 Oznaczenie wskazéwek dotycza-

cych bezpieczenstwa

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Informacje ogdlne “

Instrukcja montazu i obstugi stanowi integralng cze$¢ produktu. Przed rozpoczeciem ja-
kichkolwiek czynnosci nalezy sie z nig zapoznac i zawsze mie¢ jg pod reka. Sciste prze-
strzeganie tej instrukcji stanowi warunek uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
oraz nalezytej obstugi produktu. Uwzgledni¢ wszystkie informacje i oznaczenia znajdu-
jace sie na produkcie.

Oryginat instrukcji obstugi jest napisany w jezyku niemieckim. Wszystkie inne jezyki, w
ktérych napisana jest niniejsza instrukcja, to ttumaczenia z oryginatu.

Wtascicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji montazu i obstugi jest producent.
Zabronione jest powielenie, rozpowszechnianie jakichkolwiek tresci lub wykorzystywa-
nie ich do celéw konkurencji, a takze przekazywana ich osobom trzecim.

Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian
produktu lub poszczegdlnych jego elementdw. Zastosowane ilustracje moga réznic sie
od oryginatu i stuzg jedynie prezentacji przyktadowego wygladu produktu.

W przypadku gwarancji oraz okresu gwarancji obowigzujg informacje podane w aktual-
nych ,,0gélnych warunkach handlowych”. Sg one dostepne na stronie: www.wilo.com/
legal

Odmienne postanowienia nalezy uja¢ w odpowiedniej umowie. Maja wowczas prioryte-
towe znaczenie.

Roszczenia gwarancyjne

Producent zobowigzuje sie do usuniecia kazdej jakosciowej lub konstrukcyjnej wady

produktu pod warunkiem zachowania ponizszych zasad:

- Wady zostang zgtoszone u Producenta na pismie w czasie obowiazywania gwarancji.

- Produkt byt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

— Wszystkie urzadzenia kontrolne sg podtaczone i zostaty sprawdzone przed urucho-
mieniem.

WyRluczenie odpowiedzialnosci

Wykluczenie odpowiedzialno$ci obejmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tytutu uszko-
dzenia ciata, strat materialnych lub zniszczenia mienia. Wykluczenie tego rodzaju ma
zastosowanie w przypadku jednej z ponizszych sytuacji:

- Niewystarczajgce zwymiarowanie wynikajgce z przekazania btednych lub niewtasci-
wych informacji przez uzytkownika lub zleceniodawce.

Nieprzestrzeganie instrukcji montazu i obstugi

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Niewta$ciwe magazynowanie lub transport

Nieprawidtowy montaz lub demontaz

Nieodpowiednia konserwacja

Niedozwolona naprawa

Wadliwe podtoze

Wptyw czynnikéw chemicznych, elektrycznych lub elektrochemicznych

Zuzycie

N R R N N N N R 2

Niniejszy rozdziat zawiera podstawowe wskazowki, istotne na poszczegdlnych etapach

eksploatacji. Nieprzestrzeganie tych zasad pocigga ze soba nastepujgce zagrozenia:

- Zagrozenie dla ludzi na skutek dziatania czynnikdw elektrycznych, mechanicznych i
bakteriologicznych, jak i w wyniku oddziatywania p6l elektromagnetycznych

- Zagrozenie dla Srodowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecznych

- Szkody materialne

- Awaria waznych funkcji produktu

Niestosowanie sie do zasad skutkuje utratg praw do odszkodowania.

Dodatkowo nalezy przestrzegaé wskazéwek i informacji dotyczacych bezpieczen-
stwa przedstawionych w kolejnych rozdziatach!

W niniejszej instrukcji montazu i obstugi stosowane sg wskazoéwki i informacje dotyczg-
ce bezpieczenstwa, majace na celu ochrone przed uszkodzeniami ciata i stratami mate-
rialnymi. S one przedstawiane w rézny sposdb:



Bezpieczenstwo

- Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa majace na celu ochrone przed uszkodzeniami
ciata rozpoczynaja sie stowem ostrzegawczym, maja przyporzgdkowany odpowiedni

symbol i s3 podkreélone na szaro.

NIEBEZPIECZENSTWO
Rodzaj i zrédto niebezpieczenstwa!

Nastepstwa wynikajgce z zagrozenia oraz wskazéwki w celu ich unikniecia.

- Zalecenia dot. bezpieczerstwa majace na celu ochrone przed szkodami materialnymi
rozpoczynaja sie stowem ostrzegawczym i przedstawiane sa bez uzycia symbolu.

PRZESTROGA

Rodzaj i zrodto niebezpieczenstwa!
Nastepstwa lub informacje.

Teksty ostrzegawcze
- NIEBEZPIECZENSTWO!
Nieprzestrzeganie prowadzi do $mierci lub powaznych obrazen!
- OSTRZEZENIE!
Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do (ciezkich) obrazen!
~ PRZESTROGA!

Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych, mozliwe jest

wystapienie szkody catkowitej.
- NOTYFIKACJA!
Uzyteczne notyfikacje dotyczace postugiwania sie produktem

Wyréznienia tekstu
v' Warunek
1. Etap pracy/zestawienie
= Zalecenie/wskazéwka
» Wynik
Symbole
W niniejszej instrukcji stosowane sg nastepujgce symbole:

Niebezpieczenstwo zwigzane z napieciem elektrycznym

Niebezpieczenstwo zwigzane z infekcjg bakteryjng

Niebezpieczenstwo wybuchu

Niebezpieczenstwo zwigzane z atmosferg wybuchowga

0gdlny symbol ostrzegawczy

Ostrzezenie przed ryzykiem odniesienia ran cietych

Ostrzezenie przed gorgcymi powierzchniami

Ostrzezenie przed wysokim ci$nieniem

A4 4
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2.2 Kwalifikacje personelu

2.3 Prace elektryczne

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Bezpieczenstwo n

Ostrzezenie przed wiszgcym tadunkiem

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ kask ochronny

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ rekawice ochronne

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ maske

‘ Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ obuwie ochronne

J

@

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ okulary ochronne

Praca w pojedynke zabroniona! Obecna musi by¢ druga osoba.

Przydatne zalecenie

BoO©

Personel musi:
- By¢ zaznajomiony z obowigzujacymi lokalnie przepisami BHP.
- Przeczytac instrukcje montazu i obstugi i zrozumiec jej tresc.

Personel musi posiada¢ nastepujgce kwalifikacje:

- Prace elektryczne: Prace elektryczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez wy-
kwalifikowanych elektrykow.

- Montaz/demontaz: Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakresie postugiwania sie
niezbednymi narzedziami oraz wymaganymi materiatami do mocowania w odniesie-
niu do aktualnego rodzaju podtoza.

- Prace konserwacyjne: Personel musi by¢ zapoznany z obstugg stosowanych Srodkéw
eksploatacyjnych oraz ich utylizacjg. Ponadto personel musi posiada¢ podstawowga
wiedze w zakresie budowy maszyn.

Definicja ,,wykwalifikowanego elektryka”

Wykwalifikowany Elektryk to osoba dysponujaca odpowiednim wyksztatceniem specja-
listycznym, wiedzg i doSwiadczeniem, potrafigca rozpoznawac zagrozenia zwigzane
z energig elektryczng iich unikac.

- Prace elektryczne powinny by¢ zawsze wykonane przez wykwalifikowanego elektry-
ka.

- Przed podjeciem jakichkolwiek prac odtgczy¢ produkt od sieci i zabezpieczy¢ przed

ponownym wtgczeniem.

Przytacze elektryczne nalezy wykonaé wedtug lokalnych przepiséw.

Nalezy stosowac sie do wytycznych lokalnego zaktadu energetycznego.

Nalezy przeszkoli¢ personel w zakresie wykonania przytacza elektrycznego.

Nalezy przeszkoli¢ personel w zakresie mozliwosci odtaczania produktu.

Nalezy przestrzega¢ danych technicznych znajdujacych sie w niniejszej instrukcji

montazu i obstugi oraz na tabliczce znamionowe;j.

Produkt musi by¢ uziemiony.

Nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych podtgczania rozdzielnic elektrycznych.
- W razie korzystania z elektrycznego sterowania rozruchem (np. do uktadu tagodnego
rozruchu lub falownika) nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych kompatybilnosci

elektromagnetycznej. Jesli jest to konieczne, nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie przy
przytaczeniu specjalnych srodkéw (np. ostonietych kabli, filtrow itd.).

- Uszkodzone kable zasilajgce nalezy natychmiast wymieni¢. W tym celu nalezy skon-
taktowac sie z serwisem technicznym.

N R N 2N

v



2.4 Urzadzenia kontrolne

2.5 Uzywanie w srodowisku niebez-
piecznym dla zdrowia

2.6 Transport

2.7 Montaz/demontaz

Bezpieczenstwo

Nastepujgce urzadzenia kontrolne winno by¢ zapewnione przez uzytkownika:

Bezpiecznik

Rozmiar bezpiecznika i charakterystyka przetagczania musza by¢ okredlone na podstawie
wartosci pradu znamionowego podtgczonego produktu. Nalezy przestrzega¢ miejsco-
wych przepiséw.

Wytqcznik zabezpieczenia silnika

W przypadku produktéw bez wtyczki wytgcznik zabezpieczenia silnika musi zostac za-
pewniony przez uzytkownika! Wymogiem minimalnym jest uzycie przekaznika termicz-
nego/wyfacznika zabezpieczenia silnika z kompensacjg temperatury, wyzwalaniem réz-
nicowym i blokadg zabezpieczajacg przed ponownym wtgczeniem, zgodnie z miejsco-
wymi przepisami. W przypadku wrazliwej sieci elektrycznej zalecany jest montaz dodat-
kowych zabezpieczer (np. przekaznikéw przepigciowych, przekaznikéw podnapiecio-
wych lub przekaznikéw zabezpieczajacych przed zanikaniem fazy itd.).

Wytqcznik réznicowoprqdowy (RCD)

Nalezy przestrzegac przepiséw miejscowego zaktadu energetycznego! Zaleca sie sto-
sowanie wytgcznika réznicowopragdowego.

Zaleca sie uzycie wytgcznika réznicowopragdowego, jesli istnieje ryzyko kontaktu oséb z
produktem i przewodzacymi cieczami.

W przypadku uzywania produktu w Srodowisku niebezpiecznym dla zdrowia istnieje ry-
zyko infekcji bakteryjnej! Po demontazu i przed dalszym uzytkowaniem nalezy doktad-
nie wyczysci¢ i zdezynfekowa¢ produkt. Uzytkownik musi zadba¢ o zachowanie naste-
pujacych punktéw:
- Osoby, ktore sg odpowiedzialne za czyszczenie produktu, muszg posiada¢ do dyspo-
zycji i nosi¢ nastepujacy sprzet ochronny:
— Zabudowane okulary ochronne
— Maska oddechowa
— Rekawice ochronne
- Nalezy przekaza¢ wszystkim osobom informacje na temat przettaczanego medium,
zwigzanych z nim niebezpieczenstw i prawidtowego sposobu postepowanial!

- Nalezy uzywac nastepujacych Srodkéw ochrony:
— Obuwie ochronne
— Kask ochronny (podczas zastosowania dzwignic)

- Podczas transportu produktu trzyma¢ zawsze uchwyt transportowy. Nigdy nie cig-
gnac za przewod zasilajacy!

- Stosowac wytacznie zurawiki okreslone przepisami prawnymi i dopuszczone do
uzytku.

- Wybra¢ odpowiedni zurawik uwzgledniajac aktualne warunki eksploatacji (pogoda,
punkt mocowania, tadunek, itd.).

- Mocowac¢ zurawik zawsze w punktach mocowania (uchwyt transportowy, ucho do
podnoszenia).

- Nalezy zapewnic stabilno$¢ dZzwignicy podczas jej zastosowania.

- Podczas zastosowania dZwignic nalezy w razie potrzeby (np. brak widocznosci) za-
angazowac drugg osobe do wspotpracy.

- Przebywanie os6b pod zawieszonymi tadunkami jest zabronione. Nie nalezy prowa-
dzi¢ tadunkéw nad stanowiskami pracy, na ktérych przebywajg ludzie.

- Stosowac nastepujace wyposazenie ochronne:
— Obuwie ochronne
— Rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami
— Kask ochronny (podczas zastosowania dzwignic)

- Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w miejscu zastosowania urzagdzenia praw oraz
przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy i zapobieganiem wypadkom.

- Odtaczyé produkt od sieci i zabezpieczy¢ go przed ponownym wtaczeniem przez
niepowotane osoby.

- Wszystkie obracajace sie czeSci muszg zostac zatrzymane.

- W zamknietych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Podczas prac w studzienkach oraz zamknietych pomieszczeniach musi by¢ obecna
druga osoba do asekuracji.

-~ W przypadku ryzyka gromadzenia sie duszgcych gazéw nalezy podja¢ odpowiednie
Srodki zaradcze!
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2.8

2.9

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Podczas pracy

Prace konserwacyjne

Bezpieczenstwo “

Doktadnie wyczysci¢ produkt. Produkty wykorzystywane w Srodowisku zagrazajg-
cym zdrowiu nalezy zdezynfekowac!

Nalezy upewnic sie, iz podczas wszelkiego rodzaju prac spawalniczych lub prac z
urzgdzeniami elektrycznymi nie istnieje ryzyko wybuchu.

Stosowac nastepujace wyposazenie ochronne:

— Obuwie ochronne

— Srodki ochrony stuchu (zgodnie z informacjg w regulaminie zaktadowym)
Zabronione jest przebywanie w obszarze roboczym produktu. W czasie pracy w ob-
szarze roboczym nie moga przebywac zadne osoby.

Operator ma obowigzek niezwtocznie zgtaszac kazdg usterke swojemu przetozone-
mu.

W przypadku wystapienia usterek majacych wptyw na bezpieczenstwo, uzytkownik
jest zobowigzany do niezwtocznego wytaczenia produktu:

— Awaria urzadzen zabezpieczajgcych i kontrolnych

— Uszkodzenie elementéw korpusu

— Uszkodzenie urzadzen elektrycznych

Nigdy nie dotyka¢ kré¢ca ssawnego. Obracajace sie cze$ci moga zmiazdzyc¢ i odcigé
czesci ciata.

W przypadku wynurzenia sie silnika w trakcie pracy korpus silnika moze rozgrzac sie
do temperatury znacznie przekraczajacej 40 °C (104 °F).

Wszystkie zawory odcinajace w przewodzie rurowym po stronie ssgcej i ttocznej mu-
szg by¢ otwarte.

Nalezy upewnic¢ sie co do minimalnego pokrycia woda wykorzystujac w tym celu za-
bezpieczenie przed suchobiegiem.

W normalnych warunkach eksploatacji produkt wykazuje cisnienie akustyczne poni-
zej 85 dB(A). Faktyczne ciénienie akustyczne jest jednak zalezne od wielu czynni-
kow:

— Gteboko$é montazowa

— Montaz

— Mocowanie wyposazenia dodatkowego i rurociggu

— Punkt pracy

— Gtebokos¢ zanurzenia

W przypadku eksploatacji produktu ponizej obowigzujgcych warunkéw eksploatacji
uzytkownik jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru ci$nienia akustycznego.
Od wartosci ci$nienia akustycznego wynoszacego powyzej 85 dB(A) nalezy stosowac¢
$rodki ochrony stuchu, a zwigzane z tym zalecenie musi sie znalez¢ w regulaminie
zaktadowym!

Stosowac nastepujace wyposazenie ochronne:

— Zabudowane okulary ochronne

— Obuwie ochronne

— Rekawice ochronne zabezpieczajgce przed skaleczeniami

Prace konserwacyjne nalezy przeprowadzac zawsze poza przestrzenig roboczg/miej-
scem ustawienia.

Przeprowadza¢ wytacznie prace konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji mon-
tazuiobstugi.

Do konserwacji i naprawy nalezy stosowac wytacznie oryginalne czesci producenta.
Korzystanie z czesci innych niz oryginalne zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpo-
wiedzialnosci.

Wycieki z przettaczanego medium oraz materiatéw eksploatacyjnych nalezy nie-
zwtocznie zebraé i usungc zgodnie z obowigzujacymi, miejscowymi zarzadzeniami.
Narzedzie nalezy przechowywac w przewidzianych do tego miejscach.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie podtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpiecza-
jace i kontrolne oraz sprawdzi¢ ich dziatanie.

Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

W przypadku awarii w silniku moze powstac ci$nienie o wartosci kilku baréw! Cisnienie
to zostanie zredukowane przez otwarcie $rub zamykajacych. Pozostawione przez nie-
uwage otwarte Sruby zamykajace moga gwattownie odskoczy¢! W celu unikniecia obra-
zen nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Nalezy zachowa¢ podang kolejnos¢ etapéw prac.

- Powoli wykreca¢ sruby zamykajace, unikajgc ich catkowitego wykrecenia. Gdy ci-

$nienie zostanie zredukowane (styszalny $wist lub syk powietrza), nie kontynuowaé
odkrecania.
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Materialy eksploatacyjne

Obowiazki uzytkownika

Zastosowanie/uzycie
Zakres zastosowania zgodnie z
przeznaczeniem

®

Uzytkowanie niezgodne z prze-
znaczeniem

Zastosowanie/uzycie

9

OSTRZEZENIE! Po zredukowaniu ciénienia mozliwe jest wytrysniecie goracego
materiatu eksploatacyjnego. Mozliwe s poparzenia! W celu uniknigcia obrazen,
przed rozpoczeciem wszelkich prac poczekaé na ostygniecie silnika do tempera-
tury otoczenia!

Po zredukowaniu cisnienia wykreci¢ catkowicie Sruby zamykajace.

Silnik w uszczelnieniu komory wypetniony jest olejem wazelinowym. Materiat eksplo-
atacyjny nalezy wymienia¢ podczas regularnych prac konserwacyjnych i utylizowaé
zgodnie z miejscowymi zarzgdzeniami.

9
9

Zapewnienie personelowi dostepu do instrukcji montazu i obstugi w jego jezyku.
Upewnienie sie co do kwestii wyksztatcenia personelu w kontekscie wykonywanych
prac.

Udostepnienie personelowi odpowiedniego sprzetu ochronnego i zapewnienie jego
noszenia.

Utrzymywanie znakéw bezpieczeAstwa oraz tabliczek informacyjnych znajdujacych
sie na produkcie zawsze w czytelnym stanie.

Zapoznanie personelu z funkcjg urzadzenia.

Wyeliminowanie zagrozenia zwigzanego z pragdem elektrycznym.

Wyposazenie przez uzytkownika niebezpiecznych elementéw wewnatrz urzadzenia
w zabezpieczenie przed dotknieciem.

Oznaczenie i zabezpieczenie obszaru roboczego.

Ustalenie organizacji pracy personelu w celu jej bezpiecznego przebiegu.

Praca z produktem jest zabroniona dla dzieci i 0s6b ponizej 16 roku zycia lub dla 0séb o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych! Osoby poni-
zej 18 roku zycia muszg by¢ nadzorowane przez specjaliste!

Pompy zatapialne nadaja sie do tfoczenia:

9
9
9

Sciekéw z fekaliami
Wody zanieczyszczonej (z niewielka iloscig piasku i zwiru)
Mediéw ttoczonych o zawartosci substancji suchych do maksymalnie 8 %

NOTYFIKACJA

Szmatki i Sciereczki moga powodowac zatory w urzadzeniu tngcym!

W celu unikniecia przedostawania sie szmatek i Sciereczek do przettaczanego me-
dium nalezy przewidzie¢ wstepne oczyszczanie mechaniczne doptywajacego me-
dium.

NIEBEZPIECZENSTWO

Wybuch w wyniku pompowania wybuchowych mediow!

Ttoczenie fatwopalnych i wybuchowych mediéw (benzyna, nafta $wietlna, itd.) w
czystej postaci jest surowo zabronione. Ryzyko Smiertelnego porazenia na skutek
wybuchu! Pompy nie s3 przeznaczone do ttoczenia tego rodzaju substancji.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenistwo w wyniku ttoczenia mediéw niebezpiecznych dla
zdrowia!

W przypadku uzycia pompy w srodowisku zagrazajacym zdrowiu, po demontazu,

przed rozpoczeciem wszystkich dalszych prac nalezy poddac ja dekontaminacji! Ist-
nieje ryzyko Smiertelnego porazenia! Nalezy przestrzegac informacji znajdujacych sie
w regulaminie zaktadowym! Uzytkownik musi upewnic sie, iz personel otrzymat i za-
poznat sie z regulaminem zaktadowym!

Pomp zatapialnych nie wolno stosowac¢ do ttoczenia:

9

wody uzytkowe;.
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4 Opis produktu
4.1 Konstrukcja

1
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6
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Fig. 1: Przeglad
4.1.1 Uktad hydrauliczny

4.1.2 Silnik

4.1.3 Uszczelnienie

4.1.4 Materiat

4.2 Urzadzenia kontrolne

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Opis produktu “

- Medidéw zawierajgcych twarde sktadniki (np. kamienie, drewno, metal, piasek itd.)
- Medidw o duzej zawarto$ci materiatéw Sciernych (np. piasku lub zwiru).

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to takze przestrzeganie zalecen niniejszej in-
strukcji. Kazdy inny rodzaj uzytkowania uznawany jest za niezgodny z przeznaczeniem.

Pompa zatapialna do sciekéw z zewnetrznym urzadzeniem tngcym jako zatapialne
urzadzenie blokowe przeznaczona jest do pracy ciggtej w ustawieniu mokrym.

1 Uchwyt/punkt mocowania
Korpus silnika

Korpus uszczelniajacy

2
3
4 Przytacze ttoczne
5 Korpus hydrauliczny
6

Przewdd zasilajacy

Obwéd hydrauliczny z wstepnie zamontowanym urzagdzeniem tngcym. Urzadzenie tna-
ce rozdrabnia dajgce sie rozdrobni¢ dodatki zanim dostang sie do rurociggu ttocznego o
Srednicy 1%" lub wiekszej. Przytacze po stronie ttocznej jest wykonane w formie pozio-
mego potaczenia kotnierzowego.

Hydraulika nie jest samozasysajaca, co oznacza, ze doptyw przettaczanego medium
musi odbywac sie samoczynnie lub pod ci$nieniem wstepnym.

Naped stanowig silniki chtodzone powierzchniowo w wersji na prad tréjfazowy. Chto-
dzenie odbywa sie za posrednictwem otaczajgcego medium. Ciepto odpadowe odda-
wane jest poprzez korpus silnika bezposrednio do przettaczanego medium. Silnik moze
wynurzy¢ sie w czasie pracy. Kabel zasilajgcy jest wodoszczelny na catej dtugoscii ma
wolne koncowki.

Uszczelnienie po stronie przettaczanego medium i po stronie komory silnika zapewniaja
dwa uszczelnienia mechaniczne. Uszczelnienie komory miedzy uszczelnieniami mecha-
nicznymi jest wypetnione medycznym olejem wazelinowym.

- Korpus pompy: EN-GJL-250 (ASTM A48 klasa 35/40B)

- Wirnik: EN-GJL-250 (ASTM A48 klasa 35/40B) lub EN-GJS-500-7
(ASTM A536 70-50-05)

- Urzadzenie tngce: Abrasit/1.4034 (AISI 420C)

- Korpus silnika: EN-GJL-250 (ASTM A48 klasa 35/40B)

- Wat: 1.4401 (AISI 316)

- Uszczelnienie po stronie silnika: C/MgSiO,

- Uszczelnienie po stronie medium: Sic/sic

- Uszczelnienie statyczne: NBR (Nitryl)

Przeglad urzadzen kontrolnych:

Wewnetrzne urzgdzenia kontrolne
Komora silnika .

Uzwojenie silnika: Ogranicznik temperatury .
(1-obwodowe monitorowanie temperatury)

11
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Rodzaje pracy

Praca z przetwornicg czestotliwo-
Sci

Praca w atmosferze wybuchowe;j

Opis produktu

Uzwojenie silnika: Regulacja temperatury o
(2-obwodowe monitorowanie temperatury)

Zewnetrzne urzadzenia kontrolne

Komora uszczelnienia o

Legenda: — = niedostepne/mozliwe, o = opcjonalne, « = seryjnie wyposazone

Wszystkie dostepne urzadzenia kontrolne muszg by¢ zawsze podtaczone!

Kontrola komory silnika

Monitorowanie komory silnika chroni uzwojenie silnika przed zwarciem. Rejestracja wil-
gotnosci nastepuje za pomocg elektrody.

Kontrola uzwojenia silnika

Termiczna kontrola silnika chroni uzwojenie silnika przed przegrzaniem. Standardowo

zamontowany jest ogranicznik temperatury z czujnikiem bimetalowym. Opcjonalnie re-

jestracja temperatury moze takze odbywac sie w sposob nastepujacy:

- Za pomoca przetwornikéw PTC

- Jako regulacja temperatury
W ten sposdb mozliwa jest rejestracja dwdch temperatur. Po osiggnieciu niskiej tem-
peratury i ostygnieciu silnika moze nastepowac automatyczne ponowne wtaczenie.
Dopiero po osiggnieciu wysokiej temperatury musi nastgpi¢ wytaczenie z blokadg
ponownego wtaczenia.

Kontrola zewnetrzna komory uszczelnienia

Komora uszczelnienia moze by¢ wyposazona w zewnetrzng elektrode pretowa. Elektro-
da rejestruje wlot mediéw za pomocg znajdujacego sie po stronie medium uszczelnienia
mechanicznego. Dzieki temu alarm lub wytaczenie pompy moze odbywac sie za pomo-
€3 sterowania pompami.

Rodzaj pracy S1: Praca ciggta

Pompa moze pracowac stale z mocg znamionowg, bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury.

Rodzaj pracy S2: Praca krétkotrwata

Max. czas pracy jest podany w minutach, np. S2-15. Przerwa musi trwa¢ do momentu,
gdy temperatura maszyny nie rozni sie od temperatury Srodka chtodzacego wiecej niz o
2 K.

Rodzaj pracy S3: Praca przerywana

Ten rodzaj pracy okresla cykl przetgczania w stosunku do czasu eksploatacji oraz czasu
przestoju pompy. Podana warto$¢ (np. S3 25 %) dotyczy w tym przypadku czasu eks-
ploatacji. Cykl przetaczania trwa 10 minut.

W przypadku podania dwéch wartosci (np. S3 25 %/120 s), pierwsza warto$¢ dotyczy
czasu eksploatacji. Druga warto$¢ okresla maksymalny czas trwania cyklu przetgczania.

Praca przy przetwornicy czestotliwosci jest dozwolona. Zapoznac sie z odpowiednimi
wymogami zawartymi w zataczniku i ich przestrzegac!

Certyfikat zgodnie z ATEX .

Certyfikat zgodnie z FM .
Certyfikat zgodnie z CSA-Ex -

Legenda: - = niedostepne/mozliwe, o = opcjonalne, « = seryjnie wyposazone

Aby byto mozliwe zastosowanie pompy w atmosferach wybuchowych, jej tabliczka
znamionowa musi by¢ odpowiednio oznaczona:

- symbol ,.Ex” oznaczajacy odpowiedni certyfikat

- Klasyfikacja Ex
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4.6 Dane techniczne

4.7 Oznaczenie typu

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Opis produktu “

Zapoznac sie z odpowiednimi wymogami zawartymi w rozdziale dotyczacym ochro-
ny Ex w zataczniku do niniejszej instrukcji obstugi i ich przestrzegac!

Certyfikat ATEX

Pompy sg przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem:
- Grupa urzadzen: Il
- Kategoria: 2, strefa 1 i strefa 2

Nie wolno uzytkowaé pomp w strefie 0!

Certyfikat FM

Pompy sg przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem:

- Stopien ochrony: Explosionproof

—~ Kategoria: Class |, Division 1
Notyfikacja: Jesli okablowanie jest przeprowadzone zgodnie z Division 1, zezwala sie
nainstalacje w Class I, Division 2.

Informacje ogélne

Data produkcji [MFY] Patrz tabliczka znamionowa
Przytacze sieciowe [U/f] Patrz tabliczka znamionowa
Pobér mocy [P,] Patrz tabliczka znamionowa
Moc znamionowa [P,] Patrz tabliczka znamionowa

Maks. wysoko$¢ podnoszenia [H] Patrz tabliczka znamionowa

Maks. przeptyw [Q] Patrz tabliczka znamionowa
Spos6b zatgczania [AT] Patrz tabliczka znamionowa
Temperatura przettaczanej cie-  3..40°C

czy [t]

Przytacze ttoczne DN 32/DN 40/Rp 1%
Stopien ochrony IP68

Klasa izolacji [CI.] F (opcjonalnie: H)

Predko$¢ obrotowa [n] Patrz tabliczka znamionowa

Maks. czestotliwos¢ zataczania  50/h
Maks. gtebokos¢ zanurzenia [&] 20 m

Dtugos¢ przewodu (wersja stan- 10 m

dardowa)

Ochrona przeciwwybuchowa ATEX, FM

Tryby pracy

Zanurzony [OTs] s1

Wynurzony [OTe] $2-30,53 25%*

*Rodzaj pracy S3 50 % jest dopuszczalny, jesli przed ponownym wtaczeniem zapew-
nione jest wymagane chtodzenie silnika! W celu zapewnienia wymaganego chtodzenia,
silnik musi by¢ catkowicie zanurzony przez co najmniej 1 minute!

Dane dotyczqgce daty produkcji

Podano date produkcji wedtug I1SO 8601: JJJJWww
-~ JJJJ =rok

- W = skrot oznaczajacy tydzien

— ww = wskazanie tygodnia kalendarzowego

Przyktad: Wilo-Rexa CUT GE03.25/P-T15-2-540X/P

CcuT Typoszereg

GE Pompa do Sciekdw z zewnetrznym urzadzeniem tngcym

03 Srednica nominalna przytacza ttocznego: DN 32

25 Maks. wysoko$¢ podnoszenia w [m]

P Silnik chtodzony powierzchniowo z korpusem z zeliwa szarego
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“ Transport i magazynowanie

Przyktad: Wilo-Rexa CUT GE03.25/P-T15-2-540X/P

T Wersja przytacza sieciowego: M = 1~, T = 3~
15 /10 = Moc znamionowa silnika P, w [kW]
2 Liczba biegunéw
5 Czestotliwo$¢ przytacza sieciowego: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40 Klucz do napiecia znamionowego
Certyfikat Ex:
X Brak = brak certyfikatu Ex

X =z certyfikatem Ex

Elektryczne wyposazenie dodatkowe:
Brak = z przewodem z wolng korncéwka
P =z wtyczka

e

4.8 Zakres dostawy Pompa
Kabel z wtyczka lub z wolng koncéwka
Wersja na prad jednofazowy z urzadzeniem sterujgcym i kondensatorem

Instrukcja montazu i obstugi

N 2N AR N2

4.9 Wyposazenie dodatkowe Kable dostepne w statych odstepach co 10 (33 ft) metréw do maksymalnie 30 (99 ft)
metréw w przypadku wersji na prad jednofazowy lub maksymalnie 50 (164 ft) me-
trow w przypadku wersji na prad tréjfazowy

Stopa sprzegajaca

Stopa pompy

Zewnetrzna elektroda pretowa do kontroli komory uszczelnienia

Sterowanie poziomem

Wyposazenie dodatkowe do mocowania i tancuchy

Urzadzenia sterujgce, przekazniki i wtyczki

N R 2N 2 N2

5 Transport i magazynowanie

51 Dostawa Po otrzymaniu przesytki nalezy niezwtocznie sprawdzic jej stan (uszkodzenia, komplet-

nos¢). Ewentualne wady nalezy zaznaczy¢é w dokumentach przewozowych! Ponadto,
jeszcze w dniu otrzymania przesytki, nalezy poinformowac o jej wadach przedsigebior-
stwo transportowe lub producenta. Roszczenia zgtoszone po tym terminie nie beda
uznawane.

5.2 Transport

OSTRZEZENIE

Przebywanie os6b pod zawieszonymi tadunkami!

Zadne osoby nie moga przebywaé pod wiszacymi tadunkami! Istnieje niebezpieczeri-
stwo (ciezkich) obrazen na skutek spadajgcych elementéw. Nie mozna przenosié fa-
dunku nad stanowiskami pracy, na ktérych przebywaja ludzie!

OSTRZEZENIE

Obrazenia gtowy i n6g wynikajace z braku sprzetu ochronnego!
Podczas pracy istnieje niebezpieczenstwo doznania (ciezkich) obrazen. Stosowa¢
nastepujgce wyposazenie ochronne:

» Obuwie ochronne

+ W przypadku stosowania dZzwignic nalezy dodatkowo nosi¢ kask ochronny!

NOTYFIKACJA

@ Uzywac wyfacznie dzwignic, ktorych stan techniczny nie budzi zastrze-
zen!
Do podnoszenia i opuszczania pompy nalezy stosowac dZzwignice, ktérych stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nalezy upewnic sig, ze podczas podnoszenia i
opuszczania pompa nie zakleszczy sie. Nie wolno przekracza¢ maks. dopuszczalne-
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Transport i magazynowanie “

go udzwigu dZwignicy! Nalezy sprawdzac dZzwignice przed uzyciem w celu potwier-
dzenia ich prawidtowej funkcji!

PRZESTROGA

Wilgotne opakowanie moze si¢ rozerwac!
Produkt pozbawiony ochrony moze spas¢ na ziemie i ulec zniszczeniu. Zawilgocone
opakowania nalezy ostroznie podnosic i natychmiast wymienic!

Aby unikna¢ uszkodzenia pompy podczas transportu nalezy wybra¢ opakowanie ze-

wnetrzne odpowiedniego rodzaju, ktére zostanie otwarte dopiero na miejscu uzytko-
wania. W przypadku wysytki pompa musi by¢ zapakowana w odporne na rozerwanie i
odpowiednio duze opakowania z tworzywa sztucznego, tak aby nic nie mogto wyciec.

Nalezy przestrzegac przy tym nastepujacych zalecen:

- Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w okreslonym kraju przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa.

- Stosowac wytgcznie zurawiki okreslone przepisami prawnymi i dopuszczone do
uzytku.

- Wybra¢ odpowiedni zurawik uwzgledniajac aktualne warunki eksploatacji (pogoda,
punkt mocowania, tadunek, itd.).

- Zaczepiac zurawik wytacznie do punktu mocowania. Mocowanie nalezy wykonac za

pomoca szekli.

Nalezy zastosowac dZzwignice o wystarczajgcym udzwigu.

Nalezy zapewnic stabilno$¢ dzwignicy podczas jej zastosowania.

Podczas zastosowania dzwignic nalezy w razie potrzeby (np. brak widocznosci) za-

angazowac druga osobe do wspotpracy.

N2

Fig. 2: Punkt mocowania

5.3 Magazynowanie

NIEBEZPIECZENSTWO

& Niebezpieczenstwo w wyniku ttoczenia mediéw niebezpiecznych dla
zdrowia!
W przypadku uzycia pompy w srodowisku zagrazajagcym zdrowiu, po demontazu,
przed rozpoczeciem wszystkich dalszych prac nalezy poddac ja dekontaminacji! Ist-
nieje ryzyko Smiertelnego porazenia! Nalezy przestrzegac informacji znajdujacych sie
w regulaminie zaktadowym! Uzytkownik musi upewnic sie, iz personel otrzymat i za-
poznat sie z regulaminem zaktadowym!

OSTRZEZENIE

Zamontowane urzadzenie tnace: ostre krawedzie na ostrzu tnacym i ob-
rotowym ostrzu!

Urzadzenie tngce moze spowodowac odciecie koriczyn! Nalezy nosic¢ rekawice
ochronne, zabezpieczajace przed przecieciem i nie wktadac rak do urzadzenia tngce-
go!

PRZESTROGA

Przedmioty, lezgce w nietadzie w otoczeniu moga spowodowa¢ uszko-
dzenie urzadzenia tnacego!

Mozliwe jest uszkodzenie urzadzenia tnacego przez twarde przedmioty! W przypad-
ku ustawiania nalezy uwazac, aby nic nie uderzato w urzagdzenie tngce.
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Obowigzki uzytkownika

Instalacja i podtaczenie elektryczne

PRZESTROGA

Szkody catkowite wynikajace z wnikania wilgoci

Whikniecie wilgoci do przewodu zasilajagcego powoduje uszkodzenie przewodu oraz
pompy! Nigdy nie nalezy zanurza¢ koncowki przewodu zasilajgcego w cieczy, za$
podczas magazynowania nalezy go szczelnie zabezpieczy¢.

Nowe dostarczone pompy mozna magazynowac przez okres jednego roku. W przypad-
ku magazynowania przez okres powyzej jednego roku nalezy skontaktowac sie z serwi-
sem technicznym.

W przypadku magazynowania nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Pompe stojacg (pionowo) ustawi¢ bezpiecznie na twardym podtozu i zabezpieczyé
przed przewréceniem sig i zsunigciem!

- Maksymalna temperatura sktadowania wynosi od -15°C do +60°C (5 do 140°F) przy
maksymalnej wilgotnosci powietrza wynoszacej 90 % bez skraplania. Zalecane jest
magazynowanie w miejscu, ktore jest chronione przed mrozem, w temperaturze wy-
noszacej od 5 °C do 25 °C (41 do 77 °F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza wyno-
szacej od 40 do 50 %.

- Nie wolno magazynowaé pompy w pomieszczeniach, w ktérych przeprowadzane s3
prace spawalnicze. Powstate gazy lub promieniowanie mogg uszkadzac¢ elementy
elastomerowe oraz powtoki.

- Solidnie zamkngc¢ przytacze ssace i ttoczne.

- Przewody zasilajace nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem oraz innymi uszkodzenia-
mi.

- Nalezy chroni¢ pompe przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym oraz wy-
soka temperaturg. Ekstremalnie wysoka temperatura moze prowadzi¢ do uszkodze-
nia wirnika oraz powtoki!

—~ Elementy z elastomeru i powtoki ulegaja naturalnemu procesowi kruszenia. W przy-
padku magazynowania przekraczajgcego okres szesciu miesiecy nalezy skontakto-
wac sie z serwisem technicznym.

Po magazynowaniu nalezy wyczysci¢ pompe z kurzu i oleju oraz skontrolowa¢ powtoki
pod katem uszkodzen. Uszkodzone powtoki nalezy naprawi¢ przed dalszym uzytkowa-
niem.

- Prace elektryczne: Prace elektryczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wy-
kwalifikowanych elektrykéw.

- Montaz/demontaz: Personel musi zostaé przeszkolony w zakresie postugiwania sie
niezbednymi narzedziami oraz wymaganymi materiatami do mocowania w odniesie-
niu do aktualnego rodzaju podtoza.

-~ Pionowe stacjonarne ustawienie mokre ze stopg sprzegajaca
- Pionowe przenos$ne ustawienie mokre ze stopg pompy

Nastepujgce rodzaje montazu nie sg dozwolone:
- Ustawienie na sucho
-~ Montaz poziomy

- Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepiséw BHP i przepiséw bezpieczefstwa sto-
warzyszen zawodowych.

- Nalezy przestrzegac réwniez wszystkich przepiséw dotyczgcych pracy z ciezkimii
pod wiszacymi tadunkami.

- Nalezy udostepni¢ personelowi odpowiedni sprzet ochronny i upewnic sie, ze jest
noszony.

- Podczas eksploatacji urzgdzen techniki Sciekowej nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepiséw miejscowych.

-> Unikac skokdw cisnienia!
Przy dtugich rurociggach ttocznych oraz wyostrzonej rzezbie terenu mozliwe jest
pojawienie sie skokdw cisnienia. Moga one prowadzi¢ do uszkodzenia pompy!

- W zaleznosci od warunkéw pracy oraz wielkosci studzienki nalezy zagwarantowac
odpowiedni czas chtodzenia silnika.
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- W celu zapewnienia bezpiecznego oraz funkcjonalnego mocowania budowla/funda-
ment musi posiada¢ odpowiednig wytrzymatos$¢. Za przygotowanie oraz przydatnosc
budowli/fundamentu odpowiedzialny jest uzytkownik!

- Nalezy skontrolowaé kompletno$¢ i poprawnosé dokumentacji projektowej (sche-
maty montazu, warunki w pomieszczeniu eksploatacyjnym, dostepne doptywy).

6.4 Montaz

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko Smiertelnego porazenia zwigzane z niebezpieczng praca w poje-
dynke!

Do prac niebezpiecznych naleza prace wykonywane w studzienkach oraz waskich
pomieszczeniach, a takze prace zwigzane z ryzykiem upadku z wysokosci. Tego ro-
dzaju prace nie mogg by¢ wykonywane w pojedynke! Wymagana jest obecnos¢ dru-
giej osoby do asekuracji osoby wykonujacej prace.

OSTRZEZENIE

Obrazenia rak i n6g wynikajace z braku sprzetu ochronnego!
Podczas pracy istnieje niebezpieczenstwo doznania (ciezkich) obrazen. Stosowaé
nastepujgce wyposazenie ochronne:

+ Rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami
+ Obuwie ochronne

+ W przypadku stosowania dZzwignic nalezy dodatkowo nosi¢ kask ochronny!

NOTYFIKACJA

Uzywac wylacznie dzwignic, ktorych stan techniczny nie budzi zastrze-
zen!

Do podnoszenia i opuszczania pompy nalezy stosowa¢ dzwignice, ktérych stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nalezy upewnic sig, ze podczas podnoszenia i
opuszczania pompa nie zakleszczy sie. Nie wolno przekraczaé maks. dopuszczalne-
go udzwigu dzwignicy! Nalezy sprawdzac dZzwignice przed uzyciem w celu potwier-
dzenia ich prawidtowej funkcji!

NOTYFIKACJA
@ Wynurzenie silnika podczas pracy

W przypadku wynurzenia silnika w trakcie pracy nalezy przestrzega¢ informacji do-
tyczacych ,,Rodzaju pracy - wynurzony”! W celu zapewnienia niezbednego w pracy
ciagtej chtodzenia silnika, przed ponownym wtgczeniem nalezy go catkowicie zanu-
rzyc!

- Przestrzen robocza/miejsce montazu musi by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:
— Czyste, oczyszczone z wiekszych substancji statych
— Suche
— W temperaturze powyzej zera
— Poddane dekontaminacji

- W przypadku ryzyka gromadzenia sie duszgcych gazéw nalezy podja¢ odpowiednie
Srodki zaradcze!

- Do podnoszenia, opuszczania oraz transportu pompy nalezy uzywac uchwytu trans-
portowego. Nigdy nie przenosi¢ ani nie ciggng¢ pompy, trzymajac za przewod zasila-
jacy!

= Musi by¢ mozliwo$¢ bezpiecznego montazu dzwignicy. Zaréwno miejsce sktadowa-
nia, jak i przestrzen robocza/miejsce montazu muszg by¢ dostepne dla dzwignicy.

W miejscu odstawienia musi by¢ zapewnione twarde podtoze.

- Zurawik musi by¢ zamocowany do uchwytu transportowego za pomoca szekli. Sto-
sowac mozna tylko zurawiki, ktére zostaty urzedowo dopuszczone.

- Utozone przewody zasilajgce nie moga utrudniac bezpiecznej pracy. Nalezy spraw-
dzi¢, czy przekréj przewodu oraz jego dtugo$¢ sa wystarczajace do wybranego ro-
dzaju utozenia.
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6.4.1 Zalecenia dotyczace trybu pracy
podwdéjnej pompy

Fig. 3: Odstepy minimalne

6.4.2 Prace konserwacyjne

Fig. 4: Sprawdzi¢ poziom oleju
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- Przy zastosowaniu urzadzen sterujacych uwzgledni¢ odpowiednig klase ochrony IP.
Urzadzenie sterujgce nalezy zamontowac w sposob zabezpieczony przed zalaniem
oraz poza strefami Ex!

~ W celu zapobiegania wnikaniu powietrza do przettaczanego medium do doptywu
nalezy uzyc¢ blachy kierunkowej lub ptyty odbojowej. Powietrze moze gromadzic sie
w instalacji rurowej prowadzac do niedopuszczalnych warunkdw eksploatacji. Po-
wietrze, ktére dostanie sie do wewnatrz, nalezy usunac¢ za pomocg urzagdzen odpo-
wietrzajacych!

- Praca pompy na sucho jest zabroniona! Nalezy unika¢ pecherzykdw powietrza w
korpusie hydraulicznym lub instalacji rurowej. Poziom wody nigdy nie moze spas¢
ponizej minimum. Zaleca sie instalacje zabezpieczenia przed suchobiegiem!

W przypadku pracy w jednym pomieszczeniu wiecej niz jednej pompy, konieczne jest
zachowanie minimalnego odstepu pomiedzy nimi oraz od $ciany. Odstepy réznig sie w
zaleznosci od rodzaju urzadzenia: Praca naprzemienna lub réwnolegta.

d Srednica korpusu hydraulicznego

Minimalny odstep od $ciany:
A, Praca naprzemienna: min. 0,3 x d
- praca réwnolegta: min. 1 x d

Odstep rurociggu ttocznego
A, - praca naprzemienna: min. 1,5 x d
- praca réwnolegta: min. 2 x d

W przypadku magazynowania dtuzszego niz 6 miesiecy przed montazem nalezy spraw-
dzi¢ poziom oleju w komorze uszczelniajgce;j:

+/-  Sruba zamykajaca komory uszczelnienia
v Pompa nie jest zamontowana.
v Pompa nie jest podtgczona do sieci.

v Sprzet ochronny jest zatozony!

1. Odtozy¢ pompe w pozycji poziomej na stabilnym podtozu. Sruba zamykajaca po-
winna by¢ skierowana do géry. OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo zmiazdzenia
rak. Upewnic sie, ze pompa nie przewrdci si¢ ani nie zsunie!

2. Wykreci¢ Srube zamykajaca.
3. Ustawi¢ odpowiedni zbiornik na materiat eksploatacyjny.

4. Spuszczanie materiatu eksploatacyjnego: Obrdci¢ pompe w taki sposdb, aby otwor
byt skierowany w dot.

5. Kontrola materiatu eksploatacyjnego:
= Jesli materiat eksploatacyjny jest przejrzysty, moze by¢ on ponownie uzyty.

= Jesli materiat eksploatacyjny jest zanieczyszczony (czarny), nalezy go wymie-
ni¢ na nowy. Materiat eksploatacyjny nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujacymi
miejscowymi przepisami!

= W przypadku zauwazenia w materiale eksploatacyjnym opitkdw metalu nalezy
skontaktowac sie z serwisem technicznym!

6. Uzupetnianie materiatu eksploatacyjnego: Obréci¢ pompe w taki sposéb, aby otwér
byt skierowany do gory. Wla¢ materiat eksploatacyjny w otwor.

= Przestrzegac instrukcji dotyczacych rodzaju oraz ilosci materiatu eksploatacyj-
nego! Przy ponownym wykorzystaniu materiatu eksploatacyjnego nalezy réw-
niez sprawdzic jego ilos¢ i ewentualnie jg dostosowac!
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7. Wyczyscic srube zamykajgca, zatozy¢ nowy pierscien uszczelniajacy i ponownie
wkreci¢. Maks. moment dociggajacy: 8 Nm (5,9 ft-1b)!

6.4.3 Stacjonarne ustawienie mokre

NOTYFIKACJA

@ Problemy z przeptywem wynikajace z niskiego poziomu wody
Jesli poziom przettaczanego medium opadnie za mocno, moze doj$¢ do zerwania
przeptywu obrotowego.. Ponadto w hydraulice mogg powstawac poduszki powietrz-
ne, ktére moga prowadzi¢ do niedopuszczalnych zachowan w trakcie pracy. Mini-
malny dopuszczalny poziom wody musi siegac¢ do gérnej krawedzi korpusu hydrau-
licznego!

W przypadku ustawienia mokrego pompa jest instalowana w przettaczanym medium. W
tym celu konieczny jest montaz stopy sprzegajacej w studzience. Do stopy sprzegajacej
podtgczana jest po stronie ttocznej miejscowa instalacja rurowa, po stronie ssawnej
pompa. Przytaczona instalacja rurowa musi by¢ samonosna. Stopa sprzegajaca nie moze
podpierac instalacji rurowej!

PRZESTROGA! W przypadku wynurzenia si¢ silnika w trakcie pracy nalezy stosowac
rodzaj pracy dla silnika wynurzonego (S2-30, S3 25 %*)!

*Rodzaj pracy S3 50 % jest dopuszczalny, jesli przed ponownym wtgczeniem zapew-
nione jest wymagane chtodzenie silnika! W celu zapewnienia wymaganego chtodzenia,
silnik musi by¢ catkowicie zanurzony przez co najmniej 1 minute!
Etapy pracy

1 Stopa sprzegajaca

2 Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym

3 Zawor odcinajacy

4 Prowadnice (powinny by¢ zapewnione przez uzytkownika)

5 DZzwignica

6 Punkt mocowania dZzwignicy

g Rodzaj pracy — wynurzony: Nalezy przestrzegac zalecen na tabliczce znamio-
nowej!

v’ Przestrzen robocza/miejsce montazu zostaty przygotowane do montazu.

v/ Zamontowana zostata stopa sprzegajaca oraz instalacja rurowa.

v Pompa zostata przygotowana do pracy na stopie sprzegajace;.

1. Zamocowac¢ dzwignice za pomoca szekli w punkcie mocowania pompy.

2. Unies¢ pompe, skierowaé nad otwor studzienki, a nastepnie powoli opusci¢ wktad-
ke prowadz3aca na prowadnice.

3. Opusci¢ pompe az do momentu osadzenia jej na stopie sprzegajacej i automatycz-
Fig. 5: Ustawienie mokre, stacjonarne nego sprzegniecia. PRZESTROGA! Podczas opuszczania pompy nalezy lekko na-
prezy¢ przewody zasilajgce!

4. Odczepic zurawi od dzwignicy i zabezpieczy¢ u wylotu studzienki przed spadnie-
ciem.

5. Wykwalifikowany elektryk musi utozyé w studzience przewody zasilajgce i odpo-
wiednio wyprowadzic je na zewnatrz.

» Pompa jest zamontowana, wykwalifikowany elektryk moze wykonac przytaczenie
elektryczne.

6.4.4 Ustawienie mokre przenosne

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo poparzenia na goracych powierzchniach!
Korpus silnika moze nagrzewac sie w czasie pracy. Mozliwe sg poparzenia. Po wyta-
czeniu pompy odczekac az do jej schtodzenia do temperatury otoczenia!
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Fig. 6: Ustawienie mokre, przeno$ne
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OSTRZEZENIE
Zerwanie weza cisnieniowego!
Zerwanie lub odbicie weza cisnieniowego moze spowodowac (powazne) obrazenia.

W3z ci$nieniowy musi by¢ solidnie zamontowany do odptywu! Nalezy zapobiec zata-
maniu weza cisnieniowego.

NOTYFIKACJA

Problemy z przeptywem wynikajace z niskiego poziomu wody

Jesli poziom przettaczanego medium opadnie za mocno, moze doj$¢ do zerwania
przeptywu obrotowego.. Ponadto w hydraulice mogg powstawac poduszki powietrz-
ne, ktére mogg prowadzi¢ do niedopuszczalnych zachowan w trakcie pracy. Mini-
malny dopuszczalny poziom wody musi siega¢ do gérnej krawedzi korpusu hydrau-
licznego!

W przypadku ustawienia przenosnego pompa musi by¢ wyposazona w stope. Stopa za-
pewnia minimalny przeswit i stabilno$¢ ustawienia na twardym podtozu. Dzieki temu, w
tym rodzaju ustawienia mozliwe jest dowolne pozycjonowanie w przestrzeni roboczej/
miejscu montazu. Aby zapobiec zapadaniu sie pompy na miekkim podtozu, nalezy za-
stosowac twardg podktadke. Po stronie ttocznej nalezy przytaczy¢ waz cisnieniowy.
Przy dtuzszej pracy nalezy przymocowac pompe do podtoza. Zapobiega to wibracjom i
zapewnia spokojng prace i niewielkie zuzycie.

PRZESTROGA! W przypadku wynurzenia si¢ silnika w trakcie pracy nalezy stosowac
rodzaj pracy dla silnika wynurzonego (S2-30, S3 25 %*)!

*Rodzaj pracy S3 50 % jest dopuszczalny, jesli przed ponownym wtgczeniem zapew-
nione jest wymagane chtodzenie silnika! W celu zapewnienia wymaganego chtodzenia,
silnik musi by¢ catkowicie zanurzony przez co najmniej 1 minute!

Etapy pracy
1 Stopa pompy
2 Kolano z przytgczem weza lub sztywnym szybkoztaczem Storz
3 Zf3cze do weza Storz
4 W3z ci$nieniowy
5 Dzwignica
6 Punkt mocowania

Rodzaj pracy — wynurzony: Nalezy przestrzegac zalecen na tabliczce znamio-

S*
nowe;j!

v/ Zamontowana zostata stopa pompy.

v Przygotowane zostato przytgcze ttoczne: Zamontowane zostato kolano z przyta-
czem weza lub kolano ze ztgczem typu Storz.

1. Zamocowac dzwignice za pomocg szekli w punkcie mocowania pompy.

2. Podnie$¢ pompe i opusci¢ na miejsce pracy (studzienka, zbiornik).

3. Odstawi¢ pompe na twarde podtoze. PRZESTROGA! Nalezy zapobiegaé zapadaniu
sie pompy!

4, Roztozy¢ waz cisnieniowy i zamocowaé w odpowiednim miejscu (np. przy odpty-
wie). NIEBEZPIECZENSTWO! Zerwanie lub odbicie weza ci$nieniowego moze
spowodowa¢ (powazne) obrazenia! W3z ci$nieniowy musi by¢ solidnie zamon-
towany do odptywu.

5. Prawidtowo rozprowadzi¢ przewdd zasilajagcy. PRZESTROGA! Nie uszkodzié prze-
wodu zasilajgcego!

» Pompa jest zamontowana, wykwalifikowany elektryk moze wykona¢ przytaczenie
elektryczne.
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6.4.5 Sterowanie poziomem

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek nieprawidtowej instalac;ji!

Jesli sterowanie poziomem znajduje sie wewnatrz strefy zagrozonej wybuchem,
podtaczenie nadajnikéw sygnatu musi by¢ wykonane za posrednictwem przekaznika
separujgcego lub bariery Zenera. Przy nieprawidtowym podtaczeniu istnieje niebez-
pieczenstwo wybuchu! Wykonanie podtaczenia zleci¢ wykwalifikowanemu elektry-
kowi.

Za pomocg sterowania poziomem mozna ustali¢ aktualne poziomy napetnienia. W za-

leznosci od poziomu napetnienia pompa bedzie automatycznie wtgczana lub wytaczana.

Poziomy napetnienia mogg by¢ rejestrowane za pomocg czujnikdéw réznego rodzaju

(wytgcznikéw ptywakowych, poprzez pomiary cisnieniowe i ultradzwiekowe lub za po-

mocg elektrod). Podczas stosowania sterowania poziomem nalezy przestrzegac naste-

pujacych zalecen:

- Czy wytaczniki ptywakowe mogg sie swobodnie poruszac?

- Nie mozna przekraczaé minimalnego dopuszczalnego poziomu wody!

~ Czestotliwo$¢ zatgczania nie moze by¢ wyzsza od wartosci maksymalnej!

-~ W przypadku duzych wahan poziomu napetnienia sterowanie poziomem zaleca sie
przeprowadzac przy uzyciu dwoch punktéw pomiaru. Umozliwia to uzyskanie wiek-
szych roznic pomiedzy warto$ciami przetaczania.

6.4.6 Zabezpieczenie przed suchobie-

giem Zabezpieczenie przed suchobiegiem ma za zadanie zapobiegac pracy pompy bez tto-

czonego medium, a co za tym zapobiega¢ dostaniu sie powietrza do uktadu hydraulicz-
nego. W tym celu konieczne jest uzyskanie za pomoca czujnika informacji na temat mi-
nimalnego dopuszczalnego poziomu napetnienia. Po osiggnieciu zapisanej wartosci
granicznej pompa musi zosta¢ wytaczona za pomocg odpowiedniego komunikatu. Za-
bezpieczenie przed suchobiegiem moze rozszerzy¢ sterowanie poziomem o dodatkowy
punkt pomiaru lub pracowac jako niezalezne urzadzenie odtgczajace. W zaleznosci od
kwestii bezpieczenstwa instalacji ponowne wtaczenie pompy moze odbywac sie auto-
matycznie lub recznie. Dla zapewnienia optymalnego bezpieczenstwa eksploatacji za-
leca sie dodatkowo montaz zabezpieczenia przed suchobiegiem.

6.5 Podtaczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych prowadzi do
$mierci z powodu porazenia pradem elektrycznym! Prace elektryczne przeprowadzac
moze wytgcznie wykwalifikowany elektryk z uwzglednieniem miejscowych przepi-
SOW.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu spowodowane przez nieprawidtowe podta-
czenie!

« Podtaczenie elektryczne pompy wykonywac zawsze poza strefg zagrozong wy-
buchem. Jezeli podtaczenie musi zosta¢ wykonane wewnatrz strefy wybucho-
wej, podtaczenie nalezy wykonaé w korpusie dopuszczonym do stref Ex (rodzaj
ochrony przeciwwybuchowej wg DIN EN 60079-0)! Nieprzestrzeganie tego wy-
mogu powoduje zagrozenie zycia na skutek wybuchu!

Podtaczy¢ przewdd wyrdwnania potencjatéw do oznaczonego zacisku uziemia-
jacego. Zacisk uziemienia znajduje sie w obszarze przewoddw zasilajacych. Do
przewodu wyréwnania potencjatéw nalezy uzy¢ przekroju zgodnego z miejsco-
wymi przepisami.

« Podtaczenie musi by¢ zawsze przeprowadzone przez wykwalifikowanego elek-
tryka.

Podczas wykonywania podtaczenia elektrycznego nalezy przestrzegac rowniez
pozostatych informacji zawartych w rozdziale dotyczgcym ochrony przeciwwy-
buchowej w zataczniku do niniejszej instrukcji obstugi!
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6.5.2

6.5.2.1

6.5.2.2

6.5.2.3

6.5.3

22

Bezpiecznik sieciowy

Prace konserwacyjne

Kontrola rezystancji izolacji
uzwojenia silnika

Sprawdzi¢ opér czujnika tempera-
tury

Sprawdzenie oporu elektrody ze-
wnetrznej do kontroli komory
uszczelnienia

Podtaczenie silnika pragdu zmien-
nego

Instalacja i podtaczenie elektryczne

- Przyfacze sieciowe musi by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowe;j.

- Po stronie sieci zasilanie silnikow tréjfazowych w polu wirujgcym prawokierunko-
wym.

- Kable zasilajagce muszg by¢ utozone zgodnie z miejscowymi przepisami oraz podta-
czane zgodnie z uktadem zyt.

- Wytaczy¢ urzadzenia kontrolne i sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dziatania.

- Wykonac uziemienie zgodnie z miejscowymi przepisami.

Bezpiecznik

Rozmiar bezpiecznika i charakterystyka przetaczania muszg by¢ okreslone na podstawie
wartosci pradu znamionowego podtgczonego produktu. Nalezy przestrzega¢ miejsco-
wych przepisow.

Wytgcznik zabezpieczenia silnika

W przypadku produktéw bez wtyczki wytgcznik zabezpieczenia silnika musi zosta¢ za-
pewniony przez uzytkownika! Wymogiem minimalnym jest uzycie przekaznika termicz-
nego/wytacznika zabezpieczenia silnika z kompensacjg temperatury, wyzwalaniem roz-
nicowym i blokadg zabezpieczajacg przed ponownym wtgczeniem, zgodnie z miejsco-
wymi przepisami. W przypadku wrazliwej sieci elektrycznej zalecany jest montaz dodat-
kowych zabezpieczen (np. przekaznikéw przepieciowych, przekaznikéw podnapigcio-
wych lub przekaznikdw zabezpieczajacych przed zanikaniem fazy itd.).

Wytgcznik réznicowoprgdowy (RCD)

Nalezy przestrzegac przepiséw miejscowego zakfadu energetycznego! Zaleca sie sto-
sowanie wytgcznika réznicowopragdowego.

Zaleca sie uzycie wytgcznika réznicowopragdowego, jesli istnieje ryzyko kontaktu oséb z
produktem i przewodzgcymi cieczami.

Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace konserwacyjne:
- Sprawdzic rezystancje izolacji uzwojenia silnika.

- Sprawdzi¢ opdr czujnika temperatury.

- Sprawdzi¢ opor elektrody pretowej (dostepnej opcjonalnie).

Jesli zmierzone wartosci roznig sie od wartosci zadanych:
- Mogto dojs¢ do przedostania sie wilgoci do silnika lub kabla zasilajacego.
-~ Urzadzenie kontrolne jest uszkodzone.

W przypadku wystapienia btedu nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym.

Zmierzy¢ rezystancje izolacji za pomoca prébnika izolacji (state napigcie pomiarowe =
1000 V). Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wartosci:

- Przy pierwszym uruchomieniu: rezystancja izolacji nie moze by¢ nizsza niz 20 MQ
= Przy kolejnych pomiarach: warto$¢ musi by¢ wyzsza niz 2 MQ

Opor czujnika temperatury nalezy zmierzy¢ za pomoca omomierza. Nalezy przestrzegac

nastepujacych wartosci mierzonych:

- Czujnik bimetalowy: Warto$¢ mierzona = 0 Q (przelot).

- Przetwornik PTC (termistor): Warto$¢ mierzona zalezna od liczby zamontowanych
przetwornik: Jeden przetwornik PTC wykazuje opdr na zimno w zakresie miedzy 20 a
100 Q.

— W przypadku trzech przetwornikéw w szeregu warto$¢ mierzona nalezy do za-
kresu od 60 do 300 Q.

— W przypadku czterech przetwornikéw w szeregu warto$¢ mierzona nalezy do za-
kresu od 80 do 400 Q.

Zmierzy¢ opdr elektrody za pomocg omomierza. Zmierzona wartos¢ musi dgzy¢ do
»hieskonczonosci”. Wartosci < 30 kQ oznaczajg obecno$¢ wody w oleju, przeprowadzi¢
wymiane oleju!

Wersja na prad jednofazowy jest wyposazona w wolne konce kabli. Podtgczenie do sieci
elektrycznej nastepuje przez podtgczenie przewodéw zasilajgcych w urzadzeniu steru-

jacym. Podtaczenie elektryczne musi by¢ zawsze przeprowadzone przez wykwalifi-

kowanego elektryka!
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Fig. 7: Schemat potaczen silnika pradu zmien-
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6.5.4 Podtaczenie silnika tréjfazowego
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Fig. 8: Schemat potaczen: Rozruch bezposred-

ni, czujnik bimetalowy
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Instalacja i podtgczenie elektryczne n

NOTYFIKACJA! Poszczegdlne zyly s3 oznaczone zgodnie ze schematem potaczen.
Nie wolno odcina¢ zyt! Nie istnieje dodatkowe przyporzadkowanie miedzy oznacze-
niem zyly a schematem potaczen.

o (n)izenacze— Zacisk

1,2 20,21 Kontrola uzwojenia silnika

3 u1/z1 L

4 U2 N

5 z2 Przytacze kondensatora rozruchowego i roboczego
6 DK Kontrola komory silnika

Zielona/z6tta (gn-  PE Uziemienie

ye)

Wersja na prad tréjfazowy jest dostarczana z przewodami z wolnymi kofnicéwkami. Pod-
taczenie do sieci elektrycznej nastepuje przez podtgczenie przewoddw zasilajgcych

w urzgdzeniu sterujgcym. Poditgczenie elektryczne musi by¢ zawsze przeprowadzone
przez wykwalifikowanego elektryka!

Aby zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw musi by¢ dostepne pole wirujgce w prawo.

NOTYFIKACJA! Poszczegdlne zyly s3 oznaczone zgodnie ze schematem potaczen.
Nie wolno odcinac zyt! Nie istnieje dodatkowe przyporzadkowanie migedzy oznacze-
niem zyly a schematem potaczen.

Zyta anacze— Zacisk
nie
1,2 20, 21 Kontrola uzwojenia silnika
3 U L1
4 \% L2
5 W L3
6 DK Kontrola komory silnika
Zi(;lona/zéfta (gn-  PE Uziemienie
ye
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Fig. 9: Schemat potgczen: Rozruch bezposred-
ni, przetwornik PTC

6.5.5 Przytacze urzadzen kontrolnych
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Instalacja i podtaczenie elektryczne

Zyh (n)iinacze— Zacisk

1,2 10,11 Kontrola uzwojenia silnika
3 u L1

4 v L2

5 W L3

6 DK Kontrola komory silnika
Ziejlona/i()ha (gn-  PE Uziemienie

ye

Doktadne dane dotyczace podtaczenia i wersji urzadzen kontrolnych znajduja sie w do-
taczonym schemacie potaczen. Podigczenie elektryczne musi by¢ zawsze przeprowa-
dzone przez wykwalifikowanego elektryka!

NOTYFIKACJA! Poszczegélne zyly s3 oznaczone zgodnie ze schematem potaczen.
Nie wolno odcina¢ zyt! Nie istnieje dodatkowe przyporzadkowanie miedzy oznacze-
niem zyly a schematem potaczen.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu spowodowane przez nieprawidtowe podta-
czenie!

Nieprawidtowe podtgczenie urzadzen kontrolnych w przypadku zastosowania w
strefach Ex moze spowodowac zagrozenie zycia na skutek wybuchu! Podtaczenie
musi by¢ zawsze przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka. W przypadku
zastosowania w strefie Ex obowigzujg nastepujace zalecenia:

+ Podtaczyc termiczng kontrole silnika za posrednictwem przekaznika.

+ Wytgczenie za pomoca ogranicznika temperatury musi nastapic z zastosowa-
niem blokady zabezpieczajacej przed ponownym wtaczeniem! Ponowne wta-
czenie jest mozliwe dopiero wtedy, gdy przycisk odblokowania zostanie uru-
chomiony recznie!

« Podtgczyc elektrode zewnetrzng (np. kontrole komory uszczelnienia) przez
przekaznik z samobezpiecznym obwodem pragdowym!

+ Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale dotyczacym ochrony przeciwwybu-
chowej w zafgczniku do niniejszej instrukcji obstugi!

Przeglad urzadzen kontrolnych:

Wewnetrzne urzgdzenia kontrolne
Komora silnika .

Uzwojenie silnika: Ogranicznik temperatury .
(1-obwodowe monitorowanie temperatury)

Uzwojenie silnika: Regulacja temperatury o
(2-obwodowe monitorowanie temperatury)

Zewnetrzne urzadzenia kontrolne
Komora uszczelnienia o

Legenda: — = niedostepne/mozliwe, o = opcjonalne, « = seryjnie wyposazone

Wszystkie dostepne urzadzenia kontrolne muszg by¢ zawsze podtaczone!
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6.5.5.1 Kontrola komory silnika (tylko w
wersji silnika P 13)

6.5.5.2 Kontrola uzwojenia silnika

6.5.5.3 Kontrola komory uszczelnienia
(elektroda zewngtrzna)

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Instalacja i podtaczenie elektryczne

Podtaczy¢ elektrody za posrednictwem przekaznika. Zaleca sie stosowanie przekaznika
NIV 101/A”. Warto$¢ progowa wynosi 30 kOhm.

Oznaczenie zyt

DK Przytacze elektrody

Po osiaggnieciu warto$ci progowej musi nastapic wytaczenie!

Z czujnikiem bimetalowym

Czujniki bimetalowe podtaczy¢ bezposrednio w urzadzeniu sterujgcym lub za pomocg
przekaznika.
Wartosci przytgczeniowe: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos @ = 1

Oznaczenie 2yt czujnika bimetalowego

Ogranicznik temperatury

20,21 Przytacze czujnika bimetalowego

Regulator i ogranicznik temperatury

21 Przytacze wysokiej temperatury

20 Przytacze posrednie

22 Przytacze niskiej temperatury

Z przetwornikiem PTC

Podtaczy¢ przetwornik PTC za posrednictwem przekaznika. Zaleca sie zastosowanie
przekaznika ,CM-MSS”. Wartos¢ progowa jest wstepnie ustawiona.

Oznaczenie zyt przetwornika PTC

Ogranicznik temperatury

10,11 Przytacze przetwornika PTC

Regulator i ogranicznik temperatury

11 Przytacze wysokiej temperatury

10 Przytacze posrednie

12 Przytacze niskiej temperatury

Stan wyzwolenia przy regulacji i ograniczeniu temperatury

W zaleznosci od wersji termicznej kontroli silnika po osiggnieciu wartosci progowej musi
nastapic¢ aktywacja nastepujgcych stanéw:
- Ogranicznik temperatury (1 obwéd temperaturowy):
Po osiagnieciu wartosci progowej musi nastapi¢ wytgczenie.
- Regulator i ogranicznik temperatury (2 obwody temperaturowe):
Po osiagnieciu warto$ci progowej niskiej temperatury moze nastapi¢ wytaczenie z
automatycznym ponownym wtgczeniem. Po osiaggnieciu wartosci progowej wysokiej
temperatury musi nastgpi¢ wytgczenie z recznym ponownym witgczeniem.

Przestrzegac informacji znajdujacych sie w rozdziale dotyczacym ochrony przeciw-
wybuchowej w zataczniku!
Podtaczy¢ elektrode zewnetrzng za posrednictwem przekaznika. Zaleca sie stosowanie

przekaznika ,NIV 101/A”. Warto$¢ progowa wynosi 30 kOhm.

Po osiggnieciu warto$ci progowej musi nastapic ostrzezenie lub wyfgczenie.

PRZESTROGA

Podfgczanie uktadu ,,Kontroli komory uszczelnienia”

Jesli po osiggnieciu wartosci progowej generowane jest tylko jedno ostrzezenie,
przedostanie sie wody do pompy moze spowodowac jej catkowite uszkodzenie. Za-
lecane jest wytgczanie pompy za kazdym razem!




6.5.6 Ustawienie zabezpieczenia silnika

6.5.6.1 Wigczanie bezposrednie

6.5.6.2 Rozruch gwiazda/tréjkat

6.5.6.3 tagodny rozruch

6.5.7 Praca z przetwornicg czestotliwo-

Sci
7 Uruchomienie
7.1 Kwalifikacje personelu
7.2 Obowigzki uzytkownika
7.3 Kontrola kierunku obrotéw (tylko

w silnikach tréjfazowych)
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Uruchomienie

Zabezpieczenie silnika musi by¢ ustawione z uwzglednieniem wybranego rodzaju zata-
czania.

Przy petnym obciazeniu wytacznik zabezpieczenia silnika ustawiany jest na wartos¢
pradu znamionowego podanego na tabliczce znamionowej. Przy eksploatacji w trybie
obcigzenia czesciowego zaleca sie ustawienie wytgcznika zabezpieczenia silnika na
warto$¢ o 5 % wyzszg od pradu zmierzonego w punkcie pracy.

Nastawienie zabezpieczenia silnika jest zalezne od instalacji:

—~ Zabezpieczenie silnika zainstalowane w pionie instalacyjnym silnika: Zabezpieczenie
silnika ustawi¢ na poziomie 0,58 x pragd znamionowy.

—~ Zabezpieczenie silnika zainstalowane w przewodzie zasilajagcym: Zabezpieczenie sil-
nika ustawi¢ na pragd znamionowy.

Czas rozruchu przy potgczeniu gwiazdowym moze wynosi¢ maks. 3 s.

Przy petnym obciazeniu wytacznik zabezpieczenia silnika ustawiany jest na wartos¢

pradu znamionowego podanego na tabliczce znamionowej. Przy eksploatacji w trybie

obcigzenia czeSciowego zaleca sie ustawienie wytgcznika zabezpieczenia silnika na

warto$¢ o 5 % wyzsza od pragdu zmierzonego w punkcie pracy. Ponadto nalezy prze-

strzegad nastepujacych zalecen:

- Pobér pragdu musi by¢ zawsze mniejszy od wartosci pradu znamionowego.

- Naptyw oraz odptyw musi sie zakonczy¢ w przeciggu 30 sekund.

~ W celu uniknigcia strat mocy nalezy zmostkowacé rozrusznik elektroniczny (tagodny
rozruch) po osiggnieciu normalnego trybu pracy.

Praca przy przetwornicy czestotliwosci jest dozwolona. Zapoznac¢ sie z odpowiednimi
wymogami zawartymi w zatgczniku i ich przestrzegac!

OSTRZEZENIE

Obrazenia n6g wynikajace z braku sprzetu ochronnego!
Podczas pracy istnieje niebezpieczenstwo doznania (ciezkich) obrazen. Nosi¢ obuwie
ochronne!

- Prace elektryczne: Prace elektryczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez wy-
kwalifikowanych elektrykow.

- Obstuga/sterowanie: Obstuga musi by¢ przeszkolona w zakresie sposobu dziatania
catej instalacji.

-~ Udostepnienie instrukcji montazu i obstugi przy pompie lub w innym przewidzianym
do tego celu miejscu.

- Przygotowanie instrukcji montazu i obstugi w jezyku personelu obstugujacego.

- Upewnienie sie, ze caty personel obstugujgcy urzadzenie zapoznat sie z instrukcja
montazu i obstugi oraz, ze jest ona dla niego zrozumiata.

— Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki awaryjne urzadzenia sg ak-
tywne i zostaty sprawdzone pod katem prawidtowego dziatania.

- Pompa jest przeznaczona do stosowania w podanych warunkach eksploatacyjnych

Prawidtowy kierunek obrotu pompy jest ustawiony i sprawdzony fabrycznie przy polu
wirujagcym w prawa strone. Przytacze zostato wykonane zgodnie z zaleceniami przed-
stawionymi w rozdziale ,Podtaczenie elektryczne”.

Kontrola kierunku obrotow

Kierunek obrotdw przy napieciu zasilania musi zosta¢ sprawdzony przez wykwalifiko-
wanego elektryka za pomocg urzgdzenia do kontroli pola wirujgcego. Aby zapewnic
prawidtowy kierunek obrotéw przy napieciu zasilania musi by¢ dostepne pole wirujgce
w prawo. Pompa nie jest przystosowana do pracy z polem wirujgcym w lewo! PRZE-
STROGA! Podczas kontroli kierunku obrotéw za pomoca uruchomienia prébnego na-
lezy zachowac faktyczne warunki otoczenia i eksploatacji!
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7.4 Praca w atmosferze wybuchowej

7.5 Przed wigczeniem

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Uruchomienie “

Nieprawidtowy Rierunek obrotow

Jezeli kierunek obrotéw jest nieprawidtowy, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- W przypadku silnikéw z rozruchem bezposrednim nalezy zamieni¢ dwie fazy.

-~ W przypadku silnikéw z rozruchem gwiazda-tréjkat nalezy zamieni¢ przytacza
dwéch uzwojen (np. U1/V1 oraz U2/V2).

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek przeskoku iskry w hydraulice!
Podczas pracy hydraulika musi by¢ zalana (catkowicie wypetniona przettaczanym
medium). W przypadku przerwania przeptywu lub wynurzenia hydrauliki w instalacji
hydraulicznej mogg powstac poduszki powietrzne. Wystepuje wowczas niebezpie-
czenstwo wybuchu, np. przeskok iskry wskutek natadowania statycznego! Zabez-
pieczenie przed suchobiegiem musi zapewnia¢ wytaczenie pompy przy odpowied-
nim poziomie.

Certyfikat zgodnie z ATEX .
Certyfikat zgodnie z FM .
Certyfikat zgodnie z CSA-Ex -

Legenda: - = niedostepne/mozliwe, o = opcjonalne, « = seryjnie wyposazone

Aby byto mozliwe zastosowanie pompy w atmosferach wybuchowych, jej tabliczka
znamionowa musi by¢ odpowiednio oznaczona:

- symbol ,Ex” oznaczajacy odpowiedni certyfikat

- Klasyfikacja Ex

Zapoznac si¢ z odpowiednimi wymogami zawartymi w rozdziale dotyczacym ochro-
ny Ex w zafgczniku do niniejszej instrukcji obstugi i ich przestrzegac!

Certyfikat ATEX

Pompy sg przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem:
~ Grupa urzadzen: Il
- Kategoria: 2, strefa 1i strefa 2

Nie wolno uzytkowaé pomp w strefie 0!

Certyfikat FM

Pompy sg przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem:

- Stopien ochrony: Explosionproof

- Kategoria: Class I, Division 1
Notyfikacja: Jesli okablowanie jest przeprowadzone zgodnie z Division 1, zezwala sie
na instalacje w Class I, Division 2.

Przed wtaczeniem nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy:
— Kontrola instalacji pod katem prawidtowego wykonania, zgodnego z miejscowymi
przepisami:
— Czy pompa jest uziemiona?
— Czy sprawdzone zostato utozenie kabla zasilajagcego?
— Czy przytacze elektryczne zostato wykonane prawidtowo?
— Czy mechaniczne elementy zostaty prawidtowo zamocowane?
- Kontrola sterowania poziomem:
— Czy wyfaczniki ptywakowe moga sie swobodnie poruszac?
— Czy sprawdzone zostaty poziomy przetaczania (pompa wtaczona, pompa wyta-
czona, minimalny poziom wody)?
— Czy zamontowano dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem?
- Kontrola warunkéw eksploatacji:
— Min./maks. Czy sprawdzono temperature min./maks. przettaczanego medium?
— Czy sprawdzono maksymalng gtebokos¢ zanurzenia?
Czy okreslono rodzaj pracy w zaleznoSci od minimalnego poziomu wody?
— Czy zachowana jest maks. czestotliwos¢ zatgczania?
- Kontrola przestrzeni roboczej/miejsca montazu:
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“ Uruchomienie

— Czy instalacja rurowa po stronie ttocznej jest oczyszczona z osadow?
— Czy wlot lub studzienka odwadniajaca sg wyczyszczone i nie posiadajg osadow?
— Czy wszystkie zawory odcinajace sg otwarte?
— Czy okreslony i skontrolowany zostat minimalny poziom wody?
Obudowa hydrauliczna musi by¢ catkowicie napetniona przettaczanym medium,
w uktadzie hydraulicznym nie moga znajdowac sie zadne poduszki powietrzne.
NOTYFIKACJA! Jesli istnieje ryzyko powstawania poduszek powietrznych w
instalacji, nalezy przewidzie¢ montaz odpowiednich urzadzer odpowietrzaja-
cych!
7.6 Wigczanie/wytaczanie W czasie uruchamiania dochodzi do chwilowego przekroczenia warto$ci prgdu znamio-
nowego. Podczas pracy nie mozna przekracza¢ wartosci prgdu znamionowego. PRZE-
STROGA! Jezeli pompa nie wigcza sig, nalezy ja natychmiast wytaczy¢. Przed po-
nownym wiaczeniem pompy nalezy usunac usterke!

W przypadku ustawienia przeno$nego pompa powinna by¢ ustawiona na stabilnym
podtozu. Jezeli pompa zostanie przewrdcona, nalezy jg podnies¢ i ustawic na miejscu
przed ponownym wtaczeniem. W przypadku trudnych warunkéw pompe nalezy mocno
skrecic.

Pompy z wolnym Roricem przewodu

Pompe mozna wigczac i wytaczaé za pomoca oddzielnego, dostarczonego przez uzyt-
kownika stanowiska obstugi (wtgcznik/wytgcznik, urzgdzenie sterujace).

7.7 Podczas pracy

OSTRZEZENIE

Ryzyko obcigcia czesci ciata przez obracajace si¢ elementy!

Obszar roboczy pompy jest miejscem, w ktorym nie wolno przebywac! Istnieje nie-
bezpieczefstwo doznania (cigzkich) obrazen spowodowanych obracajgcymi sie ele-
mentami! W czasie wtgczania oraz w czasie pracy w obszarze roboczym nie moga
przebywac zadne osoby.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo poparzenia na goracych powierzchniach!
Korpus silnika moze nagrzewac sie w czasie pracy. Mozliwe sg poparzenia. Po wyta-
czeniu pompy odczekac az do jej schtodzenia do temperatury otoczenia!

NOTYFIKACJA

@ Problemy z przeptywem wynikajace z niskiego poziomu wody
Jesli poziom przettaczanego medium opadnie za mocno, moze doj$¢ do zerwania
przeptywu obrotowego.. Ponadto w hydraulice mogg powstawa¢ poduszki powietrz-
ne, ktére moga prowadzi¢ do niedopuszczalnych zachowan w trakcie pracy. Mini-
malny dopuszczalny poziom wody musi siegac do gérnej krawedzi korpusu hydrau-
licznego!

Podczas pracy pompy nalezy przestrzegac obowigzujgcych, miejscowych przepiséw do-
tyczacych:

— zabezpieczenia miejsca pracy,

-~ zapobiegania wypadkom,

— postugiwania sie maszynami elektrycznymi.

Nalezy Scisle przestrzegac organizacji pracy ustalonej przez uzytkownika. Caty personel
jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow!

Ze wzgledu na konstrukcje pompy wirowe posiadajg obracajgce sie czesci, ktore s ta-
two dostepne. W trakcie eksploatacji moga na tych czesciach tworzy¢ sie ostre krawe-
dzie. OSTRZEZENIE! Istnieje ryzyko powstania ran cietych oraz obciecia czesci ciata!
Nalezy regularnie kontrolowa¢ nastepujace punkty:

- Napiecie robocze (+/-10 % napiecia znamionowego)

~ Czestotliwosé (+/-2 % czestotliwosci znamionowe;))

- Pobor energii elektrycznej miedzy poszczegdlnymi fazami (maks. 5 %)
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8 Unieruchomienie/demontaz
8.1 Kwalifikacje personelu

8.2 Obowiazki uzytkownika

8.3 Unieruchomienie

8.4 Demontaz

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Unieruchomienie/demontaz n

Réznica napigcia miedzy poszczeg6lnymi fazami (maks. 1 %)

Maks. czestotliwoé¢ zatgczania

Minimalne pokrycie woda w zaleznosci od rodzaju pracy

Doptyw: zadnego wlotu powietrza.

Sterowanie poziomem/zabezpieczenie przed suchobiegiem: Punkty przetgczania
Spokojna praca bez drgan

Czy wszystkie zawory odcinajace sg otwarte

N 2R N N 2

- Obstuga/sterowanie: Obstuga musi by¢ przeszkolona w zakresie sposobu dziatania
catej instalacji.

- Prace elektryczne: Prace elektryczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wy-
kwalifikowanych elektrykow.

- Montaz/demontaz: Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakresie postugiwania sie
niezbednymi narzedziami oraz wymaganymi materiatami do mocowania w odniesie-
niu do aktualnego rodzaju podtoza.

- Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepiséw BHP i przepiséw bezpieczefAstwa sto-
warzyszen zawodowych.

- Nalezy przestrzegac réwniez wszystkich przepiséw dotyczgcych pracy z ciezkimii
pod wiszgcymi tadunkami.

- Udostepnienie personelowi odpowiedniego sprzetu ochronnego i zapewnienie jego
noszenia.

- W zamknietych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

-~ W przypadku ryzyka gromadzenia sie duszgcych gazéw nalezy podja¢ odpowiednie
$rodki zaradcze!

Podczas unieruchomienia pompa zostanie wytgczona, moze jednak nadal pozostac za-
montowana. Dzieki temu pompa jest caty czas gotowa do pracy.

v' W celu ochrony pompy przed dziataniem mrozu i lodu nalezy ja catkowicie zanurzy¢
w przettaczanym medium.

v’ Temperatura przettaczanego medium musi zawsze zachowywaé warto$é powyzej
+3°C(+37°F).

1. Wytgczy¢ pompe za pomocg stanowiska obstugi.

2. Zabezpieczy¢ (np. zamkna¢ na klucz wytgcznik gtéwny) stanowisko obstugi przed
ponownym wtgczeniem pompy przez osoby niepowotane.

» Pompa jest wytgczona i moze by¢é wymontowana.

Jesli pompa po wytgczeniu pozostaje dalej zamontowana, konieczne jest przestrzega-

nie nastepujacych zalecen:

- Warunki dotyczace unieruchomienia muszg by¢ zapewnione przez caty okres jego
trwania. Jesli nie jest to mozliwe, nalezy po unieruchomieniu wymontowac pompe!

- Przy dtuzszym unieruchomieniu nalezy regularnie (co miesiac lub co kwartat) prze-
prowadza¢ 5-minutowy test dziatania. PRZESTROGA! Test dziatania moze si¢ od-
bywac¢ tylko przy zachowaniu obowigzujacych warunkéw roboczych. Praca na su-
cho jest niedozwolona! Nieprzestrzeganie tych zalecerh moze spowodowa¢ catko-
wite zniszczenie urzadzenia!

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo w wyniku tfoczenia mediéw niebezpiecznych dla
zdrowia!

W przypadku uzycia pompy w srodowisku zagrazajacym zdrowiu, po demontazu,
przed rozpoczeciem wszystkich dalszych prac nalezy poddac jg dekontaminacji! Ist-
nieje ryzyko Smiertelnego porazenia! Nalezy przestrzegac informacji znajdujacych sie
w regulaminie zaktadowym! Uzytkownik musi upewnic sie, iz personel otrzymat i za-
poznat sie z regulaminem zaktadowym!
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“ Unieruchomienie/demontaz

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych prowadzi do
Smierci z powodu porazenia pradem elektrycznym! Prace elektryczne przeprowadzac
moze wytgcznie wykwalifikowany elektryk z uwzglednieniem miejscowych przepi-
sOW.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko Smiertelnego porazenia zwigzane z niebezpieczng praca w poje-
dynke!

Do prac niebezpiecznych naleza prace wykonywane w studzienkach oraz waskich
pomieszczeniach, a takze prace zwigzane z ryzykiem upadku z wysokosci. Tego ro-
dzaju prace nie mogg by¢ wykonywane w pojedynke! Wymagana jest obecnos¢ dru-
giej osoby do asekuracji osoby wykonujacej prace.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo poparzenia na goracych powierzchniach!
Korpus silnika moze nagrzewac sie w czasie pracy. Mozliwe sg poparzenia. Po wyta-
czeniu pompy odczekac az do jej schtodzenia do temperatury otoczenia!

P e »

NOTYFIKACJA

Uzywac wyfacznie dzwignic, ktorych stan techniczny nie budzi zastrze-
zen!

Do podnoszenia i opuszczania pompy nalezy stosowac dZzwignice, ktérych stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nalezy upewnic sie, ze podczas podnoszenia i
opuszczania pompa nie zakleszczy sie. Nie wolno przekracza¢ maks. dopuszczalne-
go udzwigu dZwignicy! Nalezy sprawdzac dZzwignice przed uzyciem w celu potwier-
dzenia ich prawidtowej funkcji!

©

8.4.1 Stacjonarne ustawienie mokre v Pompa zostata wytaczona

v Zawory odcinajace na stronie wlotu i stronie ciSnieniowej sg zamkniete.
1. Odtaczy¢ pompe od sieci elektrycznej.

2. Zamocowac dzwignice w puncie mocowania. PRZESTROGA! Nigdy nie ciggna¢ za
przewdd zasilajacy!PRZESTROGA! Grozi to uszkodzeniem przewodu!

3. Powoli unie$¢ pompe, a nastepnie za pomoca prowadnicy wyciagnac ja z prze-
strzeni roboczej. PRZESTROGA! Podczas podnoszenia mozliwe jest uszkodzenie

przewodu zasilajgcego! Podczas podnoszenia pompy nalezy lekko naprezyé
przewdd zasilajacy!

4, Dokfadnie oczysci¢ pompe (patrz punkt ,Czyszczenie i dezynfekcja”). NIEBEZPIE-
CZENSTWO! Po uzyciu pompy w $rodowisku zagrazajacym zdrowiu nalezy pod-
da¢ jg dezynfekgiji!

8.4.2 Ustawienie mokre przenosne v Pompa zostata wyfgczona

1. Odtaczy¢ pompe od sieci elektryczne;.

2. Zwingc kabel zasilajacy i umiesci¢ go na obudowie silnika. PRZESTROGA! Nigdy nie
ciggna¢ za kabel zasilajacy! Grozi to uszkodzeniem przewodu!

3. Odfaczy¢ przewdd cisnieniowy od przytacza cidnieniowego.
4. Zamocowa¢ dzwignice w punkcie mocowania.

5. Wyciggnac pompe z przestrzeni roboczej. PRZESTROGA! Podczas podnoszenia
moze doj$¢ do zmiazdzenia oraz uszkodzenia przewodu zasilajgcego! Podczas
odstawiania uwazac na przewody zasilajace!

6. Dokfadnie oczysci¢ pompe (patrz punkt ,Czyszczenie i dezynfekcja”). NIEBEZPIE-
CZENSTWO! Po uzyciu pompy w Srodowisku zagrazajacym zdrowiu nalezy pod-
da¢ jg dezynfekgiji!
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8.4.3

Czyszczenie i dezynfekcja

Konserwacja i naprawa

72\

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Konserwacja i naprawa

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo w wyniku ttoczenia mediéw niebezpiecznych dla
zdrowia!

Jesli pompa zostata uzyta w Srodowisku zagrazajgcym zdrowiu, istnieje ryzyko utraty
zycia! Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dalszych prac nalezy poddaé pompe proce-
sowi dekontaminacji! Podczas czyszczenia nalezy stosowac nastepujgce Srodki
ochrony:

+ Zabudowane okulary ochronne
+ Maska oddechowa
+ Rekawice ochronne

= Wymienione wyposazenie stanowi absolutne minimum. Nalezy przestrze-
gac informacji znajdujacych sie w regulaminie zaktadowym! Uzytkownik
musi upewnic sie, iz personel otrzymat i zapoznat sie z requlaminem zakta-
dowym!

v' Pompa zostata wymontowana.

v Zanieczyszczona woda po czyszczeniu odprowadzana jest do kanalizacji Sciekowe;j
z uwzglednieniem obowiazujacych miejscowych przepisow.
v w przypadku pomp zanieczyszczonych do dyspozycji jest $rodek dezynfekujacy.

1. Zamocowac¢ dzwignice do punktu mocowania pompy.

2. Podnie$¢ pompe na wysoko$¢ ok. 30 cm (10 in) nad podtoze.

3. Optukac pompe czystg wodg z géry na dét. NOTYFIKACJA! W przypadku zanie-
czyszczonych pomp nalezy uzy¢ odpowiedniego Srodka dezynfekujacego! Nale-
zy Sci$le przestrzegac zalecen producenta dotyczacych sposobu uzytkowania!

4. W celu wyczyszczenia wirnika oraz wnetrza pompy poprowadzi¢ strumien wodny
przez przytacze cisnieniowe do wewnatrz.

5. Sptukac do kanalizacji wszystkie pozostatosci brudu.

6. Poczekac, az pompa wyschnie.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo w wyniku ttoczenia mediéw niebezpiecznych dla
zdrowia!

W przypadku uzycia pompy w srodowisku zagrazajagcym zdrowiu, po demontazu,
przed rozpoczeciem wszystkich dalszych prac nalezy poddac ja dekontaminacji! Ist-
nieje ryzyko Smiertelnego porazenia! Nalezy przestrzegac informacji znajdujacych sie
w regulaminie zaktadowym! Uzytkownik musi upewnic sie, iz personel otrzymat i za-
poznat sie z regulaminem zaktadowym!

NOTYFIKACJA

Uzywac wyfacznie dzwignic, ktorych stan techniczny nie budzi zastrze-
zen!

Do podnoszenia i opuszczania pompy nalezy stosowac dzwignice, ktérych stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nalezy upewnic sig, ze podczas podnoszenia i
opuszczania pompa nie zakleszczy sie. Nie wolno przekraczaé maks. dopuszczalne-
go udzwigu dZzwignicy! Nalezy sprawdzac dZzwignice przed uzyciem w celu potwier-
dzenia ich prawidtowej funkgji!

- Prace konserwacyjne przeprowadzac zawsze w czystym pomieszczeniu przy dobrym
oswietleniu. Pompe nalezy bezpiecznie ustawic i zabezpieczyc.

- Przeprowadza¢ wytgcznie prace konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji mon-
tazu i obstugi.
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9.1

9.2

9.3
9.3.1

9.3.2

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3
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Kwalifikacje personelu

Obowigzki uzytkownika

Materialy eksploatacyjne
Rodzaje olejow

Pojemnosé

Czestotliwos¢ konserwacji

Czestotliwo$¢ konserwacji w nor-
malnych warunkach pracy

Czestotliwos¢ konserwacji przy
pracy w urzadzeniach do przeta-
czania Sciekow

Czestotliwo$¢ konserwacji w
trudniejszych warunkach pracy

Konserwacja i naprawa

- Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych nalezy stosowac nastepujgce srodki
ochrony:
— okulary ochronne,
— Obuwie ochronne
— Rekawice ochronne

- Prace elektryczne: Prace elektryczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wy-
kwalifikowanych elektrykéow.

- Prace konserwacyjne: Personel musi by¢ zapoznany z obstuga stosowanych srodkéw
eksploatacyjnych oraz ich utylizacjg. Ponadto personel musi posiada¢ podstawowg
wiedze w zakresie budowy maszyn.

—~ Udostepnienie personelowi odpowiedniego sprzetu ochronnego i zapewnienie jego
noszenia.

-> Materiaty eksploatacyjne nalezy zbiera¢ do odpowiednich zbiornikéw i usuwaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Zuzyta odziez utylizowac zgodnie z przepisami.

- Dozwolone jest uzywanie wytacznie oryginalnych czesci producenta. Korzystanie z
czesci innych niz oryginalne zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

- Wycieki z przettaczanego medium oraz materiatow eksploatacyjnych nalezy nie-
zwtocznie zebraé i usung¢ zgodnie z obowigzujacymi, miejscowymi zarzagdzeniami.

- Przygotowac wymagane narzedzia.

-~ W przypadku zastosowania lekko zapalnych rozpuszczalnikdw i srodkéw czyszcza-
cych, zabrania sie uzywania otwartego ognia, otwartego oswietlenia oraz palenia.

Komora uszczelnienia wypetnione jest w zaktadzie medycznym olejem wazelinowym.
Do wymiany zaleca sie nastepujace gatunki oleju:

—~ Aral Autin PL*

—~ Shell ONDINA 919

—~ Esso MARCOL 52* lub 82*

-~ BP WHITEMORE WOM 14*

- Texaco Pharmaceutical 30* lub 40*

Wszystkie gatunki oleju oznaczone ,,*” sa dopuszczone do kontaktu z produktami spo-
zywczymi wedtug ,,USDA-H1".

Objetos¢ wynosi 900 ml (30 US.fl.oz.).

Aby zapewni¢ niezawodna prace, nalezy regularnie przeprowadzac prace konserwacyj-
ne. W zaleznosci od faktycznych warunkéw eksploatacji mozna umownie ustali¢ inng
czestotliwos$¢ przeprowadzania prac konserwacyjnych! Niezaleznie od ustalonej cze-
stotliwosci konserwacji nalezy skontrolowa¢ pompe lub instalacje, jesli w czasie eksplo-
atacji wystepuja silne wibracje.

2
-~ Kontrola wzrokowa przewodu zasilajacego

- Kontrola wzrokowa wyposazenia dodatkowego

-~ Kontrola wzrokowa zuzycia powtoki i korpusu

- Kontrola funkgcji urzadzen kontrolnych

- Wymiana oleju

NOTYFIKACJAL! Jeéli jest zamontowany uktad kontroli komory uszczelniajacej,
wymiana oleju odbywa si¢ zgodnie ze wskazaniem!

10 lat albo 15000 godzin pracy
- Remont generalny

W przypadku stosowania pompy w urzgdzeniach do przettaczania Sciekéw w budyn-
kach i na dziatkach nalezy przestrzegac terminéw konserwacji i wykonywac¢ odpowied-
nie prace zgodnie z normg DIN EN 12056-4!

W przypadku trudnych warunkéw pracy nalezy w razie koniecznosci skrdci¢ odstepy

miedzy terminami konserwacji. Trudne warunki pracy to:

- Eksploatacja pompy do przetaczania mediéw zawierajgcych elementy o dtugich
wtéknach
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9.5 Czynnosci konserwacyjne

9.5.1 Zalecane czynnosci konserwacyj-
ne

9.5.2 Kontrola wizualna kabli zasilaja-
cych

9.5.3 Kontrola wzrokowa wyposazenia
dodatkowego

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Konserwacja i naprawa n

- W przypadku gwattownego przeptywu (spowodowanego np. przedostawaniem sie
powietrza, kawitacja)

-~ W przypadku mocno korodujacych lub abrazyjnych mediéw ttoczonych

- W przypadku mocno gazujacych mediéw

- W przypadku eksploatacji w niekorzystnym punkcie pracy

- W przypadku nagtych wzrostéw cisnienia

W przypadku stosowania pompy w trudnych warunkach zaleca sie zawarcie umowy o
konserwacje. Prosze skontaktowac sie z serwisem.

OSTRZEZENIE

Zamontowane urzadzenie tnace: ostre krawedzie na ostrzu tnacym i ob-
rotowym ostrzu!

Urzadzenie tnace moze spowodowac odciecie korczyn! Nalezy nosic¢ rekawice
ochronne, zabezpieczajace przed przecieciem i nie wktadac rak do urzadzenia tngce-
go!

OSTRZEZENIE

Obrazenia rak, stop lub oczu wynikajace z braku sprzetu ochronnego!
Podczas pracy istnieje niebezpieczenstwo doznania (ciezkich) obrazen. Stosowa¢
nastepujgce wyposazenie ochronne:

+ Rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami
+ Obuwie ochronne

« Zabudowane okulary ochronne

Przed rozpoczeciem czynnosci konserwacyjnych spetnione musza by¢ nastepujace wa-
runki:

—~ Pompa jest schtodzona do temperatury otoczenia.

- Doktfadnie oczysci¢ pompe i w razie potrzeby zdezynfekowac.

W celu zapewnienia pracy bez zaktdcen zaleca sie przeprowadzanie regularnej kontroli
poboru energii elektrycznej i napiecia roboczego wszystkich trzech faz. Przy normalnej
pracy wartosci te pozostajg niezmienne. Lekkie wahania s3 uzaleznione od charaktery-
styki przettaczanego medium. Na podstawie poboru energii elektrycznej mozna odpo-
wiednio wczesnie rozpoznac i usung¢ uszkodzenia lub usterki w dziataniu wirnika, tozy-
ska lub silnika. Wieksze wahania napiecia obcigzajg uzwojenie silnika i moga spowodo-
wac awarie pompy. Regularna kontrola moze zapobiec wiekszym uszkodzeniomi zre-
dukowac ryzyko catkowitej awarii urzagdzenia. W zwigzku z regularnymi kontrolami za-
leca sie stosowanie zdalnego monitoringu.

Kontrola wizualna kabli zasilajgcych w celu stwierdzenia:
- pecherzykéw

- rozdar¢

- zarysowan

- przetaré

- zagniecen

Uszkodzenia kabli zasilajgcych zmuszajg do natychmiastowego wytgczenia pompy! Na-
lezy zleci¢ wymiane kabli zasilajacych przez serwis techniczny. Ponowne uruchomienie
pompy jest mozliwe dopiero po prawidtowym usunieciu szkody!

PRZESTROGA! Przez uszkodzony kabel zasilajagcy do pompy moze dostawac si¢ wo-
da! Dostanie si¢ wody prowadzi do catkowitego uszkodzenia pompy.

Wyposazenie dodatkowe nalezy sprawdzi¢ pod katem:

-~ Prawidtowego mocowania

~ Prawidtowego dziatania

- Oznaki zuzycia, np. pekniecia spowodowane wibracjami

Stwierdzone usterki nalezy niezwtocznie naprawic¢ lub wymieni¢ wyposazenie dodatko-
we.
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9.5.4

9.5.5

9.5.5.1

9.5.5.2

9.5.5.3

9.5.6
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Kontrola wzrokowa powtoki i kor-
pusu pod katem zuzycia

Kontrola dziatania urzadzen kon-
trolnych

Sprawdzi¢ op6r wewnetrzny elek-
trody monitorowania komory sil-
nika

Sprawdzi¢ opér czujnika tempera-
tury

Sprawdzenie oporu elektrody ze-
wnetrznej do kontroli komory
uszczelnienia

Wymiana oleju w komorze
uszczelnienia

Konserwacja i naprawa

Powtoki i czesci korpusu nie mogg mieé zadnych uszkodzen. W przypadku stwierdzenia

wad nalezy uwzgledni¢ nastepujace punkty:

- Uszkodzona powtoka musi zosta¢ zatatana.

- W przypadku zuzycia elementéw obudowy nalezy skontaktowac sie z serwisem
technicznym!

Aby sprawdzi¢ opdr, nalezy schtodzi¢ pompe do temperatury otoczenial

Zmierzy¢ opor elektrody za pomocg omomierza. Zmierzona warto$¢ musi dgzy¢ do
»hieskonczonosci”. Wartosci < 30 kQ oznaczajg obecnos¢ wody w komorze silnika. W
tym celu nalezy skontaktowac si¢ z serwisem technicznym!

Opor czujnika temperatury nalezy zmierzy¢ za pomoca omomierza. Nalezy przestrzegac

nastepujacych wartosci mierzonych:

~ Czujnik bimetalowy: Warto$¢ mierzona = 0 Q (przelot).

- Przetwornik PTC (termistor): Warto$¢ mierzona zalezna od liczby zamontowanych
przetwornik: Jeden przetwornik PTC wykazuje opdr na zimno w zakresie miedzy 20 a
100 Q.

— W przypadku trzech przetwornikéw w szeregu warto$¢ mierzona nalezy do za-
kresu od 60 do 300 Q.

— W przypadku czterech przetwornikdw w szeregu warto$¢ mierzona nalezy do za-
kresu od 80 do 400 Q.

Zmierzy¢ opdr elektrody za pomocg omomierza. Zmierzona wartos¢ musi dgzy¢ do
»hieskonczonosci”. Wartosci < 30 kQ oznaczajg obecno$¢ wody w oleju, przeprowadzi¢
wymiane oleju!

OSTRZEZENIE

Materiat eksploatacyjny pod wysokim cisnieniem!

W silniku moze powstac cisnienie o wartosci kilku baréw! Cisnienie to zostanie zre-
dukowane przez otwarcie srub zamykajgcych. Pozostawione przez nieuwage otwar-
te Sruby zamykajace moga gwattownie odskoczyé! W celu unikniecia obrazen nalezy
przestrzegac nastepujacych zalecen:

+ Nalezy zachowa¢ podang kolejno$¢ etapow prac.

+ Powoli wykrecac sruby zamykajace, unikajac ich catkowitego wykrecenia. Gdy
ci$nienie zostanie zredukowane (styszalny $wist lub syk powietrza), nie konty-
nuowac odkrecania!

« Poczeka, az cisnienie zostanie catkowicie zredukowane i wykreci¢ catkowicie
Sruby zamykajace.

+ Nosi¢ zabudowane okulary ochronne.

OSTRZEZENIE

Ryzyko oparzenia przez gorace materialy eksploatacyjne!

Po zredukowaniu ci$nienia mozliwe jest wytrysniecie goracego materiatu eksploata-
cyjnego. W wyniku tego moze dojs¢ do poparzenia! W celu unikniecia obrazen nalezy
przestrzegac nastepujacych zalecen:

+ Poczekad, az silnik ostygnie do temperatury otoczenia, a nastepnie odkrecic
sruby zamykajace.

+ Nosi¢ zabudowane okulary ochronne lub ochrone twarzy oraz rekawice.
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Fig. 10: Komora uszczelnienia: Wymiana oleju

9.5.7 Remont generalny

9.6 Prace naprawcze

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Konserwacja i naprawa n

+/- Sruba zamykajgca komory uszczelnienia
v Sprzet ochronny jest zatozony!

v Pompa jest wymontowana i wyczyszczona (i w razie potrzeby poddana dekontami-
nacji).

1. Utozy¢ pompe w pozycji poziomej na stabilnym podtozu. Sruba zamykajgca powin-
na by¢ skierowana do géry. OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo zmiazdzenia rak.
Upewnic sig, ze pompa nie przewrdci si¢ ani nie zsunie!

2. Powoli wykrecac srube zamykajgca, unikajac jej catkowitego wykrecenia. OSTRZE-
ZENIE! Nadciénienie w silniku! Przesta¢ wykrecaé $rube, gdy styszalny bedzie
syk lub $wist! Poczekaé, az ci$nienie zostanie catkowicie zredukowane.

3. Po zredukowaniu ci$nienia wykreci¢ catkowicie Srube zamykajaca.

4. Ustawi¢ odpowiedni zbiornik na materiat eksploatacyjny.

5. Spuszczanie materiatu eksploatacyjnego: Obréci¢ pompe w taki sposéb, aby otwér
byt skierowany w dot.

6. Kontrola materiatu eksploatacyjnego: W przypadku zauwazenia w materiale eks-
ploatacyjnym opitkéw metalu nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym!

7. Uzupetnianie materiatu eksploatacyjnego: Obréci¢ pompe w taki sposéb, aby otwér
byt skierowany do gory. Wlaé materiat eksploatacyjny w otwor.

= Przestrzegac instrukcji dotyczacych rodzaju oraz ilosci materiatu eksploatacyj-
nego!
8. Wyczysci¢ Srube zamykajaca, zatozy¢ nowy pierscien uszczelniajgcy i ponownie
wkreci¢. Maks. moment dociggajacy: 8 Nm (5,9 ft-1b)!

Podczas remontu generalnego nastepuje skontrolowanie fozysk silnika, uszczelnien
watdw, o-ringéw i przewodéw zasilajgcych pod katem zuzycia i uszkodzen. Uszkodzone
elementy sa wymieniane na oryginalne czesci. Gwarantuje to niezawodna prace.

Remont generalny moze wykonywac wytacznie producent lub autoryzowany zaktad
serwisowy.

OSTRZEZENIE

Zamontowane urzadzenie tnace: ostre krawedzie na ostrzu tnacym i ob-
rotowym ostrzu!

Urzadzenie tnace moze spowodowac odciecie korczyn! Nalezy nosic¢ rekawice
ochronne, zabezpieczajace przed przecieciem i nie wktadac rak do urzadzenia tngce-
go!

OSTRZEZENIE

Obrazenia rak, stop lub oczu wynikajace z braku sprzetu ochronnego!
Podczas pracy istnieje niebezpieczefnstwo doznania (cigzkich) obrazen. Stosowac
nastepujgce wyposazenie ochronne:

+ Rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami
+ Obuwie ochronne

+ Zabudowane okulary ochronne

Przed rozpoczeciem prac naprawczych musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

—~ Pompa jest schtodzona do temperatury otoczenia.

- Pompa odfgczona od zasilania i zabezpieczona przed niezamierzonym wtaczeniem.
- Dokfadnie oczysci¢ pompe i w razie potrzeby zdezynfekowac.

Podczas wykonywania prac naprawczych zasadniczo obowiazujg nastepujace zalecenia:

- Krople przettaczanego medium i materiatu eksploatacyjnego nalezy zebra¢ natych-
miast!

- Zawsze wymieniac o-ringi, uszczelki i zabezpieczenia srub!

- Przestrzega¢ momentéw dociggajgcych podanych w zatgczniku!

- Prac tych pod zadnym pozorem nie wolno wykonywac z uzyciem sity!
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9.6.1 Zalecenia dotyczace zastosowania
zabezpieczen Srub

9.6.2 Dozwolone prace naprawcze

9.6.3 Regulacja urzadzenia tnacego

%%

)

Fig. 11: Regulacja szczeliny ciecia

36

Konserwacja i naprawa

Mozliwe jest zabezpieczenie $rub Srodkiem zabezpieczajacym. Zabezpieczenie $rub od-
bywa sie fabrycznie na dwa rézne sposoby:

- Zabezpieczenie Srub w postaci ptynnej

- Mechaniczne zabezpieczenie Srub

Zawsze wymienia¢ zabezpieczenie $rub!

Zabezpieczenie srub w postaci ptynnej

W przypadku zabezpieczenia srub w postaci ptynnej zastosowane sg zabezpieczenia
$rub w postaci pdfstatej (np. Loctite 243). Te zabezpieczenia $rub daja sie odkrecaé

z wykorzystaniem wiekszej sity. Jesli zabezpieczenie rub sie nie zwalnia, nalezy roz-
grzaé potaczenie do ok. 300 °C (572 °F). Po demontazu dokfadnie wyczysci¢ elementy.

Mechaniczne zabezpieczenie srub

Mechaniczne zabezpieczenie srub sktada sie z dwéch klinowych ptytek zabezpieczajg-
cych Nord-Lock. Zabezpieczenie potgczenia Srubowego nastepuje przy tym przez site

zacisku. Podktadke zabezpieczajgcg Nord-Lock mozna stosowac z zasady wytgcznie w
potaczeniu ze Srubami z powtoka Geomet o klasie wytrzymatosci 10.9. Stosowanie ze
$rubami nierdzewnymi jest zabronione!

-~ Regulacja szczeliny tnacej.

Standardowo szczelina miedzy ostrzem tngcym i ostrzem wynosi okoto 0,1...0,2 mm
(0,004...0,008 cala). Szczelina ciecia jest tu definiowana za pomocg podkfadek miedzy
ostrzem rotacyjnym i wirnikiem. Jezeli szczelina jest zbyt duza, wydajnos¢ ciecia ulega
redukcji, a ilo$¢ przypadkéw niedroznosci rosnie. W takim przypadku konieczna jest do-
datkowa regulacja szczeliny.

Potrzebne narzedzia

-~ Klucz dynamometryczny z nasadka imbusowg o rozmiarze 5
-~ Klucz imbusowy rozmiar 5

— Urzadzenie pomocnicze do blokowania ostrza rotacyjnego

Etapy pracy
1 Ostrze
2 Ostrze tngce
3 Podktfadki
4 Sruba mocujaca
5 Wirnik

v Sprzet ochronny jest zatozony

4 Pompa jest doktadnie oczyszczona i w razie potrzeby zdezynfekowana

v Wymagane narzedzia sg wtasciwie przygotowane

1. Ostrze nalezy zablokowa¢ za pomocg odpowiedniego urzadzenia pomocniczego.

2. Wykrecié érube mocujaca z ostrza. OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo wystapie-
nia rany cietej! Ostrze ma ostre krawedzie. Nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice
ochronne.

3. Zdja¢ ostrze.

4. Wyjmujac lub wymieniajac podkfadki ustawi¢ szczeling na 0,1...0,2 mm
(0,004...0,008 cala). Uwaga: NOTYFIKACJA! Ostrze nie moze sig $lizgaé na ostrzu
tnacym.

5. Nalezy ponownie zatozy¢ ostrze.
6. Wkreci¢ $rube mocujaca. Maks. moment dociggajacy: 37 Nm (27 ft-Ib)

7. Zmierzy¢ szczeling i w razie potrzeby powtdrzy¢ czynnosci.
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i ich usuwanie
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Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie “

NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo w wyniku tfoczenia mediéw niebezpiecznych dla
zdrowia!
Jesli pompa zostata uzyta w Srodowisku niebezpiecznym dla zdrowia, istnieje ryzyko
utraty zycia! Podczas pracy stosowac nalezy nastepujgce srodki ochrony:

+ Zabudowane okulary ochronne

+ Maska oddechowa

+ Rekawice ochronne

= Wymienione wyposazenie stanowi absolutne minimum. Nalezy przestrze-
gac informacji znajdujacych sie w regulaminie zaktadowym! Uzytkownik
musi upewnic sie, iz personel otrzymat i zapoznat sie z requlaminem zakta-
dowym!

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych prowadzi do
$mierci z powodu porazenia pradem elektrycznym! Prace elektryczne przeprowadzaé
moze wytgcznie wykwalifikowany elektryk z uwzglednieniem miejscowych przepi-
SOW.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko Smiertelnego porazenia zwigzane z niebezpieczng praca w poje-
dynke!

Do prac niebezpiecznych nalezg prace wykonywane w studzienkach oraz waskich
pomieszczeniach, a takze prace zwigzane z ryzykiem upadku z wysokosci. Tego ro-
dzaju prace nie mogg by¢ wykonywane w pojedynke! Wymagana jest obecnos¢ dru-
giej osoby do asekuracji osoby wykonujacej prace.

OSTRZEZENIE

Przebywanie os6b w zasiegu pracy pompy jest zabronione!

Podczas pracy pompy istnieje ryzyko (cigzkich) obrazen! W zwigzku z tym w obsza-
rze roboczym nie moga przebywac zadne osoby. Jesli istnieje konieczno$¢ wejscia w
obszar roboczy pompy, nalezy ja wytgczy¢ i zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym
ponownym uruchomieniem!

OSTRZEZENIE

Zamontowane urzadzenie tnace: ostre krawedzie na ostrzu tngcym i ob-
rotowym ostrzu!

Urzadzenie tnace moze spowodowac odciecie korczyn! Nalezy nosic¢ rekawice
ochronne, zabezpieczajace przed przecieciem i nie wktadac rak do urzadzenia tngce-
go!

Usterka: Pompa nie uruchamia sie
1. Przerwa w zasilaniu, spiecie/zwarcie doziemne przewodu lub uzwojenia silnika.

= Zleci¢ sprawdzenie i ewentualng wymiane przewodu oraz silnika przez wykwa-
lifikowanego elektryka.

2. Wyzwalanie bezpiecznikdw, wytacznika zabezpieczenia silnika lub urzgdzen kon-
trolnych

= Zleci¢ sprawdzenie i ewentualng wymiane przewodu oraz urzgdzen kontrol-
nych przez wykwalifikowanego elektryka.
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Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

= Zamontowac lub zleci¢ ustawienie przez wykwalifikowanego elektryka wy-
tacznikdw zabezpieczenia silnika i bezpiecznikéw zgodnie z wytycznymi tech-
nicznymi, zresetowac urzadzenia kontrolne.

= Sprawdzi¢, czy wirniki lekko sie obracajg, w razie koniecznosci wyczysci¢ uktad
hydrauliczny

3. Kontrola komory uszczelnienia (opcja) przerwata obwéd pradowy (zaleznie od
przytacza)

= Patrz ,Usterka: Przeciek uszczelnienia mechanicznego, kontrola komory
uszczelnienia zgtasza usterke oraz wytgcza pompe”

Usterka: Pompa uruchamia sig, po krétkim czasie wyzwalane jest zabezpieczenie
silnika

1. Nieprawidtowo ustawiony wytgcznik zabezpieczenia silnika.

= Zlecic¢ sprawdzenie i korekte ustawienia wyzwalacza przez wykwalifikowanego
elektryka.

2. Zwiekszony pobdr energii elektrycznej na skutek znacznego spadku napiecia.

= Zleci¢ sprawdzenie wartosci napiecia poszczegdlnych faz przez wykwalifiko-
wanego elektryka. Skontaktowac sie z operatorem sieci energetycznej.

3. Na przytaczu sg tylko dwie fazy.
= Zleci¢ sprawdzenie i korekte przytacza przez wykwalifikowanego elektryka.
4. Zmierzy¢ rdznice napiecia miedzy fazami.

= Zleci¢ sprawdzenie wartosci napiecia poszczegdlnych faz przez wykwalifiko-
wanego elektryka. Skontaktowac sie z operatorem sieci energetycznej.

5. Nieprawidtowy kierunek obrotéw.
= Zleci¢ skorygowanie przytacza przez wykwalifikowanego elektryka.
6. Zwiekszony pobor energii elektrycznej na skutek zatkanego uktadu hydrauliczne-
go.
= Wyczysci¢ uktad hydrauliczny i sprawdzi¢ wlot.
7. Za wysoka gestos¢ pompowanej cieczy.

= Skontaktowac sie z serwisem.

Usterka: Pompa pracuje, brak przeptywu
1. Brak przettaczanej cieczy.
= Sprawdzi¢ doptyw, otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce.
2. Zatkany doptyw.
= Sprawdzi¢ doptyw i usung¢ blokade.
3. Zatkany ukfad hydrauliczny.
= Wyczysci¢ uktad hydrauliczny.
4. Zatkana instalacja rurowa po stronie ttocznej lub zatkany waz cisnieniowy.
= Usuna¢ blokade i w razie konieczno$ci wymieni¢ uszkodzone elementy.
5. Praca przerywana.

= Sprawdzi¢ rozdzielnice.

Usterka: Pompa pracuje, nie udaje sig osiggnqé punktu pracy
1. Zatkany doptyw.
= Sprawdzi¢ doptyw i usuna¢ blokade.
2. Zamkniete zasuwy po stronie ttocznej.
= Catkowicie otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace.
3. Zatkany ukfad hydrauliczny.
= Wyczysci¢ uktad hydrauliczny.
4. Nieprawidtowy kierunek obrotow.
= Zleci¢ skorygowanie przytacza przez wykwalifikowanego elektryka.
5. Poduszki powietrzne w instalacji rurowe;j.

= Odpowietrzy¢ instalacje rurowa.
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Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie “

= Przy czestym pojawianiu sie poduszek powietrznych: Znalez¢ miejsce dosta-
wania sie powietrza i zapobiegac temu, w razie konieczno$ci zamontowac
w danym miejscu urzgdzenia odpowietrzajace.

6. Pompa ttoczy pod naporem zbyt duzego ci$nienia.

= Catkowicie otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace znajdujace sie po stronie
ttocznej.

= Sprawdzi¢ ksztatt wirnika, w razie koniecznos$ci uzy¢ innego ksztattu wirnika.
Skontaktowac sie z serwisem.

7. Objawy zuzycia w uktadzie hydraulicznym.

= Sprawdzi¢ elementy (wirnik, kréciec ssawny, korpus pompy) i zleci¢ ich wy-
miane przez serwis techniczny.

8. Zatkana instalacja rurowa po stronie ttocznej lub zatkany w3z cidnieniowy.
= Usuna¢ blokade i w razie konieczno$ci wymieni¢ uszkodzone elementy.
9. Pompowana ciecz o silnym dziataniu gazotwdrczym.
= Skontaktowac sie z serwisem.
10.Na przytaczu sg tylko dwie fazy.
= Zleci¢ sprawdzenie i korekte przytacza przez wykwalifikowanego elektryka.
11.Zbyt duzy spadek poziomu napetnienia podczas pracy.
= Sprawdzi¢ zasilanie/pojemnos¢ instalacji.
= Sprawdzi¢ punkty przetaczania sterowania poziomem, w razie koniecznosci
odpowiednio je dostosowac.
Usterka: Pompa pracuje nieréwno i gtosno.
1. Niedopuszczalny punkt pracy.
= Sprawdzi¢ utozenie oraz punkt pracy pompy, skontaktowac sie z serwisem.
2. Zatkany uktad hydrauliczny.
= Wyczyscic uktad hydrauliczny.
3. Pompowana ciecz o silnym dziataniu gazotwdrczym.
= Skontaktowac sie z serwisem.
4. Na przytaczu sg tylko dwie fazy.
= Zleci¢ sprawdzenie i korekte przytacza przez wykwalifikowanego elektryka.
5. Nieprawidtowy kierunek obrotow.
= Zleci¢ skorygowanie przytacza przez wykwalifikowanego elektryka.
6. Objawy zuzycia w uktadzie hydraulicznym.

= Sprawdzi¢ elementy (wirnik, kréciec ssawny, korpus pompy) i zleci¢ ich wy-
miane przez serwis techniczny.

7. Zuzyte tozysko silnika.
= Poinformowac serwis techniczny; odda¢ pompe do naprawy.
8. Pompa zamontowana z naprezeniem.
= Sprawdzi¢ instalacje, w razie koniecznosci zamontowa¢ kompensator gumo-
wy.
Usterka: Kontrola komory uszczelnienia zgtasza usterke lub wytgcza pompe

1. Tworzenie sie kondensatu na skutek zbyt dtugiego sktadowania lub duzych wahan
temperatury.

= Wiaczy¢ pompe na chwile (maks. 5 min) bez elektrody pretowe;.

2. Zbyt duzy przeciek w trakcie docierania nowych uszczelnien mechanicznych.
= Wymienic olej.

3. Uszkodzenie przewodu elektrody pretowe;j.
= Wymieni¢ elektrode pretowa.

4. Uszkodzenie uszczelnienia mechanicznego.

= Poinformowac serwis techniczny.
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Czesci zamienne

Utylizacja
Oleje i smary

Odziez ochronna

Informacje dotyczace gromadze-
nia zuzytego sprzetu elektryczne-

go i elektronicznego

Zatgcznik
Momenty dociagajace

A

Czesci zamienne

Kolejne czynnosci zwigzane z usuwaniem usterek

Jezeli zamieszczone tutaj punkty nie s3 pomocne w usunieciu usterki, nalezy skontak-
towac sie z serwisem technicznym. Serwis techniczny moze nastepnie udzieli¢ pomocy
w nastepujacy sposoéb:

-~ Wsparcie telefoniczne lub pisemne.

—> Serwis na miejscu.

— Sprawdzenie i naprawa w zakfadzie.

Korzystanie z pozostatych Swiadczen serwisu technicznego moze powodowac powsta-
nie kosztéw! Aby uzyskaé szczegétowe informacje, skontaktuj sie z obstugg klienta.

Zamawianie czesci zamiennych odbywa sie za posrednictwem serwisu technicznego.
Aby unikng¢ pytan oraz btednych zamdwien, nalezy zawsze podawa¢ numer seryjny lub
numer artykutu. Zmiany techniczne zastrzezone!

Materiaty eksploatacyjne nalezy zbiera¢ do odpowiednich zbiornikéw i usuwac zgodnie
z obowigzujacymi, miejscowymi przepisami. Nalezy natychmiast usuwac kazda krople
substancji!

Wykorzystang odziez ochronng nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi
przepisami.

Przepisowa utylizacja i prawidtowy recycling tego produktu umozliwiajg unikniecie
szkody dla sSrodowiska i zagrozenia dla zdrowia ludzi.

NOTYFIKACJA

Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!

W obrebie Unii Europejskiej na produktach, opakowaniach lub dotgczonych doku-
mentach moze by¢ umieszczony niniejszy symbol. Oznacza to, ze danego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego nie wolno utylizowaé z odpadami komunalnymi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyclingu i utylizacji danego zuzytego sprzetu
postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- Takie sprzety oddawac wytgcznie w wyznaczonym i certyfikowanym punkcie zbiérki.
- Przestrzegac miejscowych przepisow!

W gminie, w punkcie utylizacji odpadéw lub u sprzedawcy, u ktérego zakupiono sprzet,
uzyskac informacje odnosnie do przepisowej utylizacji. Wiecej informacji na temat recy-
klingu znajduje sie pod adresem www.wilo-recycling.com.

Sruby nierdzewne A2/A4

Moment dociggajacy

M5 5,5 0,56 4
M6 7,5 0,76 5,5
M8 18,5 1,89 13,5
M10 37 3,77 27,5
M12 57 5,81 42
M16 135 13,77 100
M20 230 23,45 170
M24 285 29,06 210
M27 415 42,31 306
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13.2 Praca z przetwornicg czestotliwo-
Sci

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Zatacznik

Sruby nierdzewne A2/A4

Moment dociagajacy

M30 565 | 57,61 417

M5 9,2 0,94 6.8
M6 15 1,53 11
M8 36,8 3,75 27,1
M10 73,6 7,51 54,3
M12 126,5 12,90 93,3
M16 155 15,81 114,3
M20 265 27,02 195,5

Silnik w wykonaniu seryjnym (z uwzglednieniem normy IEC 60034-17) moze by¢ eks-
ploatowany z przetwornicg czestotliwosci. Przy napieciu znamionowym przekraczaja-
cym 415 V/50 Hz lub 480 V/60 Hz nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym. Ze
wzgledu na dodatkowe nagrzewanie sie przez wyzsze harmoniczne moc znamionowa
silnika powinna by¢ o ok. 10 % wyzsza od zapotrzebowania pompy na moc. W przypad-
ku przetwornic czestotliwosci z wyjéciem o zmniejszonej ilosci wyzszych harmonicz-
nych mozna ewent. zredukowa¢ 10-procentowg rezerwe mocy. Redukcje wyzszych
harmonicznych osiaga sie za pomoca filtréw wyjsciowych. Przetwornica czestotliwosci

i filtry musza by¢ do siebie dostosowane.

Konfiguracja przetwornicy czestotliwosci odbywa sie odpowiednio do pradu znamiono-
wego silnika. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pompa, zwtaszcza w dolnym zakresie
predkosci obrotowej, pracowata bez szarpnie¢ i drgan. W innym przypadku uszczelnie-
nia mechaniczne moga stac sie nieszczelne i ulec uszkodzeniu. Ponadto nalezy
uwzgledni¢ predkos¢ przeptywu w rurociggu. Gdy predkosé przeptywu jest za niska,
wzrasta niebezpieczenstwo tworzenia sie osadow ciat statych w pompie i podtgczonym
rurociagu. Zalecana minimalna predko$¢ przeptywu wynosi 0,7 m/s (2,3 ft/s) przy ma-
nometrycznym ci$nieniu ttoczenia 0,4 bar (6 psi).

Waznym wymogiem jest to, aby pompa w catym zakresie regulacji pracowata bez wi-
bracji, rezonansu, ruchu wahadtowego i nadmiernego hatasu. Zwiekszony hatas silnika
spowodowany wyzszymi harmonicznymi zasilania jest zjawiskiem normalnym.

Podczas parametryzacji przetwornicy czestotliwosci nalezy zwréci¢ uwage na nasta-
wienie kwadratowej charakterystyki (charakterystyka U/f) dla pomp i wentylatoréw!
Charakterystyka U/f zapewnia dopasowanie napigcia wyjéciowego przy czestotliwo-
$ciach ponizej czestotliwosci znamionowej (50 Hz lub 60 Hz) do zapotrzebowania na
moc pompy. Nowsze przetwornice czestotliwosci oferuja rowniez funkcje automatycz-
nej optymalizacji zuzycia energii — dzieki niej mozna uzyskac ten sam rezultat. Podczas
nastawiania przetwornicy czestotliwosci nalezy uwzgledni¢ instrukcje obstugi prze-
twornicy czestotliwosci.

W przypadku silnikdw zasilanych za pomoca przetwornicy czestotliwosci — zaleznie od
typu przetwornicy i warunkéw instalacji — moga wystapic usterki uktadu kontroli silni-
ka. Ponizsze czynnosci moga przyczynic sie do zredukowania usterek lub zapobieganiu
im:
- Zachowad wartosci graniczne napiec szczytowych i predko$¢ wzrostu wg
IEC 60034-25. W razie potrzeby nalezy zamontowac filtry wyjSciowe.
- Zmienic czestotliwo$¢ impulséw przetwornicy czestotliwosci.
- W przypadku usterki wewnetrznej kontroli komory uszczelnienia zastosowac ze-
wnetrzng elektrode dwupretow3.

Nastepujace Srodki konstrukcyjne moga rowniez spowodowac zmniejszenie ilosci lub

unikniecie usterek:

- 0ddzielne przewody zasilajace do przewodu gtéwnego i sterujgcego (zaleznie od
wielkosci silnika)
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133 Certyfikat Ex

13.3.1 Oznaczenie pomp z zabezpiecze-
niem przeciwwybuchowym

13.3.2  Stopien ochrony

13.3.3  Zakres zastosowania zgodnego z
przeznaczeniem

42

Zatacznik

- Przy uktadaniu zachowac dostateczny odstep miedzy przewodem gtéwnym i steru-
jacym.
— Stosowanie ekranowanych przewoddw zasilajacych.

Podsumowanie

- Praca ciagta do czestotliwosci znamionowej (50 Hz lub 60 Hz), z uwzglednieniem mi-
nimalnej predkosci przeptywu.

- Uwzgledni¢ dodatkowe $rodki zwigzane z przepisami dot. kompatybilnosci elektro-
magnetycznej (wybor przetwornicy czestotliwosci, zastosowanie filtrow itd.).

- Nigdy nie przekracza¢ wartosci prgdu znamionowego i znamionowej predkosci obro-
towej silnika

- Powinno by¢ mozliwe podfgczenie silnikowego uktadu monitorowania temperatury
(czujnik bimetalowy lub PTC)

W tym rozdziale zawarto dalsze informacje dotyczgce pracy pompy w atmosferze wy-
buchowej. Caty personel musi zapoznac sie z tym rozdziatem. Rozdziat ten dotyczy tyl-
ko pomp z certyfikatem Ex!

Aby byto mozliwe zastosowanie pompy w atmosferach wybuchowych, jej tabliczka
znamionowa musi by¢ odpowiednio oznaczona:
- symbol ,Ex” oznaczajgcy odpowiedni certyfikat
- Klasyfikacja Ex
- Numer certyfikatu (zalezny od dopuszczenia)
Numer certyfikatu jest, jesli jest to wymagane w ramach dopuszczenia, wydrukowa-
ny na tabliczce znamionowe;j.

Wersja konstrukgji silnika odpowiada nastepujacemu stopniowi ochrony:
~ Zamknigcie w obudowie odporne na ci$nienie (ATEX)
~ Explosionproof (FM)

W celu ograniczenia temperatury powierzchni silnik musi by¢ wyposazony co najmniej
w ogranicznik temperatury (1-obwodowe monitorowanie temperatury). Regulacja tem-
peratury (2-obwodowe monitorowanie temperatury) jest mozliwa.

NIEBEZPIECZENSTWO

Wybuch w wyniku pompowania wybuchowych mediéw!

Ttoczenie fatwopalnych i wybuchowych mediéw (benzyna, nafta $wietlna, itd.) w
czystej postaci jest surowo zabronione. Ryzyko Smiertelnego porazenia na skutek
wybuchu! Pompy nie s3 przeznaczone do tfoczenia tego rodzaju substancji.

Certyfikat ATEX

Pompy sg przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem:
- Grupa urzadzen: Il
- Kategoria: 2, strefa 1i strefa 2

Nie wolno uzytkowaé pomp w strefie 0!

Certyfikat FM

Pompy sg przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem:

- Stopien ochrony: Explosionproof

- Kategoria: Class I, Division 1
Notyfikacja: Jesli okablowanie jest przeprowadzone zgodnie z Division 1, zezwala sie
na instalacje w Class |, Division 2.
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13.3.4  Podfaczenie elektryczne

13.3.4.1 Kontrola komory silnika

13.3.4.2 Kontrola uzwojenia silnika

13.3.4.3 Kontrola komory uszczelnienia
(elektroda zewnetrzna)

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Zatacznik n

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych prowadzi do
$mierci z powodu porazenia pradem elektrycznym! Prace elektryczne przeprowadzac
moze wytgcznie wykwalifikowany elektryk z uwzglednieniem miejscowych przepi-
SOW.

- Podtaczenie elektryczne pompy wykonywac zawsze poza strefg zagrozong wybu-
chem. Jezeli podtgczenie musi zosta¢ wykonane wewnatrz strefy wybuchowej, pod-
faczenie nalezy wykonaé w korpusie dopuszczonym do stref Ex (rodzaj ochrony
przeciwwybuchowej wg DIN EN 60079-0)! Nieprzestrzeganie tego wymogu powo-
duje zagrozenie zycia na skutek wybuchu! Podtgczenie musi by¢ zawsze przeprowa-
dzone przez wykwalifikowanego elektryka.

- Wszystkie urzadzenia poza strefg ,,ogniotrwatg” nalezy podtaczac za pomoca samo-
bezpiecznego obwodu pradowego (np. przekaznik Ex-i XR-4...).

- Tolerancja napiecia moze wynosi¢ maksymalnie +10 %.

Certyfikat zgodnie z ATEX .
Certyfikat zgodnie z FM .
Certyfikat zgodnie z CSA-Ex -

Legenda: - = niedostepne/mozliwe, o = opcjonalne, « = seryjnie wyposazone

Podtaczenie wykonuje sie zgodnie z opisem w rozdziale ,Podfgczenie elektryczne”.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek przegrzania silnika!

Przy nieprawidtowym podtaczeniu ogranicznika temperatury istnieje niebezpieczen-
stwo wybuchu przez przegrzanie silnika! Ogranicznik temperatury podtaczac zawsze
z reczng blokadg ponownego wtaczenia. To znaczy, ze ,przycisk odblokowujacy”
musi by¢ naciskany recznie!

Silnik jest standardowo wyposazony w ogranicznik temperatury (1-obwodowe monito-
rowanie temperatury). Opcjonalnie silnik moze by¢ wyposazony w uktad regulacji i
ograniczania temperatury (2-obwodowe monitorowanie temperatury).

W zaleznosci od wersji termicznej kontroli silnika po osiggnieciu wartosci progowej musi
nastapi¢ aktywacja nastepujacych standw:
- Ogranicznik temperatury (1 obw6d temperaturowy):
Po osiggnieciu warto$ci progowej musi nastapi¢ wytaczenie z blokada ponownego
wigczenia!

- Regulator i ogranicznik temperatury (2 obwody temperaturowe):
Po osiagnieciu wartosci progowej niskiej temperatury moze nastgpi¢ wytaczenie z
automatycznym ponownym wtgczeniem. Po osiggnieciu warto$ci progowej wysokiej
temperatury musi nastapic wytgczenie z blokadg ponownego wigczenia!

PRZESTROGA! Uszkodzenie silnika wskutek przegrzania! W przypadku automa-
tycznego ponownego wijczania nalezy przestrzegaé informacji dotyczacych
maksymalnej czestotliwosci zataczania i przerwy w zataczaniu!

Podtqczenie termicznej kontroli silnika

- Podtaczy¢ czujnik bimetalowy za posrednictwem przekaznika. Zaleca sie zastosowa-
nie przekaznika ,,CM-MSS”. Warto$¢ progowa jest wstepnie ustawiona.
Warto$ci przytaczeniowe: max. 250 V(AC), 2,5 A, cos @ = 1

- Podtaczy¢ przetwornik PTC za posrednictwem przekaznika. Zaleca sie zastosowanie
przekaznika ,CM-MSS”. Warto$¢ progowa jest wstepnie ustawiona.

- Podtaczy¢ zewnetrzna elektrode pretowa za posrednictwem przekaznika dopusz-
czonego do stref Ex. Zaleca sie zastosowanie przekaznika ,XR-4...".
Warto$¢ progowa wynosi 30 kQ.
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13.3.4.4+ Praca przy przetwornicy czgsto-
tliwosci

13.3.5 Uruchomienie

13.3.6 Konserwacja i naprawa

4y

N R N N2

N

Zatacznik

- Podtaczenie nalezy wykona¢ za pomocg iskrobezpiecznego obwodu pragdowego!

- Typ przetwornicy: Modulacja szeroko$ci impulsow
- Praca ciggta: 30 Hz do czestotliwosci znamionowej (50 Hz lub 60 Hz). Przestrzega¢

minimalnej predkosci przeptywu!

~ Min. czestotliwo$¢ taczen: 4 kHz
—~ Maksymalne przepiecie na listwie zaciskowej: 1350 V
- Prad wyjsciowy na przetwornicy czestotliwosci: maks. 1,5-krotno$¢ pragdu znamio-

nowego

- Maks. obcigzenie cisnieniowe: 60 s
- Zastosowania momentdw obrotowych: kwadratowa charakterystyka pompy

Specyfikacja wymaganej predkosci obrotowej/momentu obrotowego jest dostepna
na zyczenie!

- Uwzgledni¢ dodatkowe Srodki zwigzane z przepisami dot. kompatybilnosci elektro-

magnetycznej (wybor przetwornicy czestotliwosci, filtrow itd.).

- Nigdy nie przekracza¢ wartosci pradu znamionowego i znamionowej predkosci obro-

towej silnika.

- Powinno by¢ mozliwe podtaczenie silnikowego uktadu monitorowania temperatury

(czujnik bimetalowy lub przetwornik PTC).

~ Jezeli klasa temperaturowa jest oznaczona jako T4/T3, obowigzuje klasa temperatu-

rowa T3.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku stosowania pomp niedopusz-
czonych do stref zagrozonych wybuchem!

Pomp bez certyfikatu Ex nie wolno stosowac w strefach Ex! Ryzyko Smiertelnego
porazenia na skutek wybuchu! Wewnatrz stref Ex stosowac wytacznie pompy z od-
powiednim oznaczeniem Ex na tabliczce znamionowe;j.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek przeskoku iskry w hydraulice!
Podczas pracy hydraulika musi by¢ zalana (catkowicie wypetniona przettaczanym
medium). W przypadku przerwania przeptywu lub wynurzenia hydrauliki w instalacji
hydraulicznej moga powstac poduszki powietrzne. Wystepuje wowczas niebezpie-
czenstwo wybuchu, np. przeskok iskry wskutek natadowania statycznego! Zabez-
pieczenie przed suchobiegiem musi zapewnia¢ wytaczenie pompy przy odpowied-
nim poziomie.

NIEBEZPIECZENSTWO

Przy nieprawidtowym podtaczeniu zabezpieczenia przed suchobiegiem
istnieje niebezpieczenstwo wybuchu!

W przypadku eksploatacji pompy w atmosferze wybuchowej nalezy wykonac zabez-
pieczenie przed suchobiegiem w postaci odrebnego czujnika (zabezpieczenie redun-
dantne sterowania poziomem). Wytgczanie pompy wymaga zastosowania recznej
blokady przed ponownym wtgczeniem!

Zdefiniowanie strefy Ex nalezy do obowigzkéw Uzytkownika.

W strefie Ex mozna stosowac tylko pompy z certyfikatem Ex.

Pompy z certyfikatem Ex musza mie¢ oznaczenie na tabliczce znamionowe;j.

Nie przekracza¢ maksymalnej temperatury przettaczanej cieczy!

Uniemozliwi¢ prace pompy na sucho! W tym celu na miejscu montazu nalezy zapew-
ni¢ (zabezpieczenie przed suchobiegiem) uniemozliwienie wynurzenia hydrauliki.
Zgodnie z normg DIN EN 50495 dla kategorii 2 nalezy przewidzie¢ urzadzenie zabez-
pieczajgce o poziomie SIL 1 i tolerancji btedéw sprzetowych 0.

Prace konserwacyjne nalezy przeprowadzac z nalezyta starannoscia.
Przeprowadzac wytacznie prace konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji mon-
tazu i obstugi.
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13.3.6.1 Poprawki powtoki korpusu

13.3.6.2 Wymiana kabla zasilajgcego

13.3.6.3 Wymiana uszczelnienia mecha-
nicznego

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Rexa CUT GE

Zatacznik “

- Naprawe na szczelinach ogniotrwatych mozna przeprowadzac tylko wedtug odpo-
wiednich zalecen konstrukcyjnych producenta. Naprawa zgodnie z warto$ciami po-
danymi w tabelach 1i2 normy DIN EN 60079-1 jest niedopuszczalna.

- Stosowac wytacznie Sruby zamykajace podane przez producenta, co najmniej o kla-
sie wytrzymatosci 600 N/mm2 (38,85 long tons-force/inch?).

Grubsza warstwa powtoki lakierniczej moze ulec natadowaniu elektrostatycznemu.NIE-

BEZPIECZENSTWO! Niebezpieczefstwo wybuchu! W obrebie atmosfery wybuchowej
wytadowanie elektrostatyczne moze doprowadzi¢ do eksplozji!

Przy wykonywaniu poprawek powtoki korpusu maksymalna grubo$¢ warstwy wynosi
2 mm (0,08 in)!

Wymiana kabla zasilajgcego jest surowo zabroniona!

Wymiana uszczelnienia po stronie medium i silnika jest surowo zabroniona!
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+54 1143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 1000
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T+4570253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+77273124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T +351 222080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow
T+74965146110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. ZloZzka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vixj6
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




